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OPREZ: Opasnost od pozara/ zapaljivi materijali.
Samo za ure yaje koji koriste R32 rashladni medij.
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Upozorenje

Upozorenje: Ovaj klimatizacijski ure  Vaj koristi R32 zapaljivo rashladno
sredstvo.

Napomene: Klimatizacijski ure  yaj s R32 rashladnim sredstvom moZze uzrokovati ozbiljnu
Stetu ljudskom tijelu ili okolnim stvarima ukoliko ga se grubo tretira.

*  Prostor u sobi za instalaciju, uporabu, popravak i pohranu ovog klimatizacijskog ure Yaja trebao
bi biti ve @ od 5m?.

*  Rashladno sredstvo klimatizacijskog ure Yaja ne smije teZiti vise od 1.7kg.

* Nemojte koristiti bilo kakve metode ubrzavanja odmrzavanja ili p$ enja mrzlih dijelova, izuzev
onih posebno preporu fenih od strane proizvo ya [a.

* Nemojte probiti ili paliti klimatizacijski ure Yaj i provjerite jesu li cijevi rashladnog sredstva
oSte lene.

* Klimatizacijski ure yaj trebao bi biti smjeSten u sobu bez trajnog izvora vatre, primjerice
otvorenog plamena, uklju fenog plinskog aparata, radne elektri fne grijalice itd.

*  Napominjemo da rashladno sredstvo moze biti bezokusno.

* Pohrana klimatizacijskog ure Yaj trebala bi mo i sprije [iti mehani [ko oSte ienje uzrokovano
nesre m.

* QOdrzavanje ili popravak klimatizacijskih ure Yaja koji koriste R32 rashladno sredstvo mora se
obaviti nakon sigurnosne provjere kako bi se minimizirao rizik od nesre ia.

*  Klimatizacijski ure yaj mora se instalirati s pokrovom zaustavnog ventila.

*  Molimo da pazljivo pro [itate upute prije instalacije, uporabe i odrZzavanja.

Simbol Napomena Objasnjenje

Ovaj simbol pokazuje da ovaj aparat koristi

UPOZORENJE zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno
sredstvo procuri i bude izloZzeno vanjskom izvoru
paljenja, postoji rizik od pozara

OPREZ Ovaj_ simbc_)l po_kazuje da je potrebno paZzljivo
l | pro pitati priru mik.

Ovaj simbol pokazuje da bi servisno osoblje trebalo
koristiti ovu opremu zajedno s instalacijskim
priru mikom.

OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da su dostupni podaci kao
OPREZ &to je radni priru ik ili instalacijski priru ik
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Mjere sigurnosti

Neispravna instalacija ili koriStenje bez slije  yenja ovih uputa mogu uzrokovati
Stetu ljudima, imovini itd.

Ozbiljnost je klasificirana sliede  im oznakama:

UPOZORENJE A UPOZORENJE A\
Ovaj simbol oznafava Ovaj simbol ozna [ava
mogu thost  smrti  ili mogu (host ozljede ili Stete
ozbiljne ozljede. imovini.

UPOZORENJE A\

Ovaj ku (anski aparat mogu koristiti djeca u do  bi od 8 godina i stariji i osobe sa
smanjenim fizi [kim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva

i znanja ako su pod nadzorom ili uputama u vezi uporabe aparata na siguran

na fin i razumiju uklju [ene opasnosti. Djeca se ne (e igrati aparatom. Vi$S (enje i
korisni ko odrZzavanje ne (e obavljati djeca bez nadzora.

(Samo za ure yaje s ozhakom CE)

Ovaj aparat nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uklju fuju U djecu) sa
smanjenim fizi [kim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva

i znanja osim ako su pod nadzorom ili uputama u vezi uporabe aparata od strane
osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako
biste se uvjerili da se ne igraju s aparatom.

(Izuzev za ure yaje s CE oznakom)
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Mjere sigurnosti

Klimatizacijski ure yaj mora biti uzemljen. Nepotpuno

@ uzemljenje moze rezultirati elektroSokovima.

Nemojte povezivati Zicu uzemljenja s Elinoypdom,
vodovodom, gromobranom ili telefonskom Zicom.

Uvijek isklju pte ure Vaj i ugasite dotok energije kada ga
K ne koristite duZe vrijeme kako biste bili sigurni.

Pazite da ne smo [ite unutarnju jedinicu.
U suprotnom, mogu (& je da se dogodi kratki spo;.

/ Ako je ops krbni kabel oste (en, mora ga zamijeniti
.";'\5]""'-; proizvo Va pili servisni agentilisli o kvalificirana
K )

P osoba.

Nemoijte gasiti glavni strujni prekida  ptijekom rada ili

fd%’/ mokrim rukama, budu (i da to moZe uzrokovati
/@ elektroSok.

Nemoijte dijeliti uti  fnicu s drugim elektri  im aparatom,
budu (i da to moZe uzrokovati elektroSok.
NO!
Uvijek isklju fte ure Vaj i ugasite dotok energije prije
m izvrSavanja bilo kakvog odrzavanja ili ps enja. U

suprotnom, moze do (i do elektroSoka ili oSte  (enja.
-
%@ Nemojte povla iti strujni kabel. Steta od povla [enja
uzrokovat (e ozbiljan elektroSok.

Upozorenje da cijevi povezane s aparatom ne (e
sadrZavati izvor paljenja.
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Mjere sigurnosti

£ —=, Nemojte instalirati  klimatizacijski ure Vaj na

f ) b { mjesto gdje postoji zapaljivi plin ili teku tina.
!_ 200 |k Udalienost izme yu njih mora biti viSe od 1m.

NO!

Ovime mozete uzrokovati
eksploziju .

pozar ili lak i

Nemoijte koristiti teku e ili korozivno sredstvo
za pS (enje kako bi brisali ure ¥aj i prskati vodu
ili druge teku (ne po njemu. Ovime moZete
uzrokovati elektroSo Kk ili oStetiti aparat

Nemojte pokuSavati popraviti klimatizacijski
ure Yaj samostalno. Neispravni popravci mogu
uzrokovati poZar ili eksploziju. Kontaktirajte
kvalificiranog servisnog tehni fara za sve
potrebe servisiranja .

Nemoijte koristiti klimatizacijski ure  yaj tijekom
oluja. Potrebno je ugasiti izvor napajanja na
vrijeme kako bi se sprije  }ile mogu (e opasnosti .

Nemojte stavljati ruke ili  bilo koji drugi predmet
u ulaze i_izlaze zraka. Ovo moZe uzrokovati
ozljede ili Stetu na aparatu.

Molimo da pregledate je li instalirani stalak
dovoljno fwvrst. Ako je oSte (en, to moZe dovesti
do pada jedinice i uzrokovati ozljedu.

o



Nemoijte blokirati ulaz ili izlaz zraka.
4 ‘;; U suprotnom, kapacitet hla yenja ili grijanja bit ie
Q\ = slabiji i fak moZe uzrokovati prekid rada sustava.

l\[ Nemoijte dozvolitida klim atizacijski ure Yyaj puSe
g = na grijalicu. To moZe dovesti do nepotpunog
. zapaljenja i uzrokovati otrovanje.

Aparat (e biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima.

Osigura puzemljenja s propisanim kapacitetom mora biti instaliran kako
bi se izbjegli mogu (i elektroSokovi.

Mjere sigurnosti

Ovaj proizvod sadrzi fluorirane plinove staklenika. Curenje rashladnog sredstva
doprinosi klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog
zatopljenja (GWP) manije bi doprinijelo globalnom zatopljenju od onoga s viSim
potencijalom ako procuri u atmosferu. Ovaj aparat sadrzi rashladno sredstvo s GWP-
om jednakim [675]. Ovo zna i da ako 1kg ove teku iine procuri u atmosferu, utjecaj na
globalno zatopljenje bio bi [675] puta ve ii od toga da 1kg CO:2 procuri, tijekom perioda
od 100 godina. Nikada nemojte pokuSati sami prekidati krug rashladnog sredstva ili
samostalno rastavljati proizvod. Uvijek se savjetujte s profesionalcem.

Pobrinite se da ispod unutarnje jedinice nema sljede iih predmeta:

1. Mikrovalnih pe thica, Stednjaka i drugih vru iih predmeta.

2. Rafunala i drugih visoko elektrostati fkih predmeta.

3. Uti mica koje se [esto koriste.

Zglobovi izme ju unutarnje i vanjske jedinice ne (e biti ponovno korisSteni, osim ako se
radi o popravcima cijevi.

Specifikacija osigura [a otiskana je na plo [d, npr.: 3.15A/250V AC, itd.
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Mjere sigurnosti
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Nemojte otvarati prozore i vrata na dugo
vremena kada radi ure Vaj za klimatizaciju. U
suprotnom je mogu (e slabljenje kapaciteta
hla yenja i grijanja .

Nemojte stajati na vrhu vanjske jedinice ili
stavljati teske stvari na njih. Ovo moze
uzrokovati osobne ozljede ili oStetiti aparat

Nemojte Kkoristiti klimatiz acijski ure Vaj u
druge svrhe, poput suSenja odje e, juvanja
hrane itd.

Nemoijte primjenjivati hladan zrak na tijelo
dugo vremena. On (e utjecati na Vase
zdravstveno stanje i uzrokovati zdravstvene
probleme.

Postavite podobnu tem peraturu.

Preporu [a se da temperaturna razlika izme yu
unutarnje i vanjske temperature ne bude
previse velika.

Primjerene prilagodbe postavki temperature
mogu sprije [iti nepotrebno troSenje strujne
energije.
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Ako Vas ure Vaj nije opremljen strujnim kabelom i utika fem, u fiksni
sustav Zica mora se instalirati prekida  psa svim polovima protiv
eksplozije i udaljenost izme yu kontakata ne smije biti manja od 3.0 mm.

Ako je Vas ure Vaj trajno povezan, protu-eks plozivni ure ¥Vaj za preostalu
struju (RCD) koji sadrzi ne viSe od 30 mA  struje trebali bi biti instalirani u
sustav.

Strujni krug trebao bi imati zaStitu i zra i prekida pkojeg kapacitet ne
smije biti viSe od 1.5 puta viSe od maksimalne struje.

U vezi instalacije klimatizacijskog ure  Vaja, molimo da se konzultirate s
dolje navedenim odlomcima u ovom priru fniku.

Napomene za uporabu

Uvjeti aparata onemogu (avaju horma lan rad

Unutar temperaturnog raspona danog u sljede oj tablici, klimatizacijski ure yaj mozZe
prestati raditi i mogu se pojaviti druge anomalije.

Hla jenje Vanjsko >43 °C (Primjenjivona T1)
>52 °C (Primjenjivo na T3)
Unutarnje <18°C
Grijanje Vanjsko >24 °C
<-7°C
Unutarnje >27 °C

* Kada je temperatura previsoka, klimatizacijski ure yaj moZe aktivirati ure yaj za
automatsku zastitu tako da se ure Yaj moZe ugasiti.

* Kada je temperatura preniska, izmjenjiva ptopline ure yaja moze se zamrznuti i to
moZe dovesti do kapanja vode ili drugog kvara.

* Tijekom dugoro mog hla Yenja ili izvla fenja vlage s relativnom vlaznosti viSom od
80% (vrata i prozori otvoreni), moZe do it do kondenzacije vode ili kapanja blizu
izlaza za zrak.

* T1iT3 odnose se nalSO 5151.
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Napomene za grijanje

* Ventilator unutarnje jedinice ne ie se pokrenuti odmah nakon pokretanja grijanja
kako bi se izbjeglo ispuhivanje hladnog zraka.

* Kada je vani hladno i vlazno, vanjska jedinica razvit e mraz na izmjenjiva fu topline,
a to (e pove (ati kapacitet grijanja. Nakon toga (e klimatizacijski ure yaj po [eti s
funkcijom odmrzavanja.

* Tijekom odmrzavanja, klimatizacijski ure yaj zaustavit (e grijanje tijekom 5-12

minuta.

* Para moZe po [eti izlaziti iz vanjske jedinice tijekom odmrzavanja. Ovo nije kvar nego
rezultat posljednjeg odmrzavanja.

* Grijanje (e nastaviti nakon dovrSetka odmrzavanja.

Napomene za gasenje
Kada se klimatizacijski ure Vaj gasi, glavni upravlja pautomatski i odlu [iti treba li se
zaustaviti odmah ili nakon 12ak sekundi s nizom frekvencijom i brzinom zraka.

Napomene za uporabu

Rad u hitnom slu  faju

*  Ako se daljinski upravlja pizgubi ili pokida,
koristite prekida pza prisilno paljenje kako bi
koristili klimatizacijski ure Va|.

* Ako je ova tipka pritisnuta dok je aparat
ugasen, on (e raditi u automatskom na pinu.

*  Pritisnite ru i prekida pi to (e vas odvesti u
prisilni AUTO rad.

Ako dva puta pritisnete prekida pu roku od pet
sekundi, ure ¥aj (e raditi u prisinom COOL
(hla ¥enje) na pnu rada.

AUTO/COOL
Manual Switch

NAPOMENA: Slika je samo za referencu. Tipka prekida fa sile moZe se nalaziti negdje blizu
mjesta kao na slici.

—_
[—;
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Prilagodba smjera protoka zraka

1. Koristite zamah za gore-dolje i lijevo-desno
na daljinskom upravlja fu kako bi prilagodili
smijer toka zraka. Pogledajte priru mik kako bi
doznali detalje o daljinskom upravlja fu.

2. Za modele bez funkcije zamaha, potrebno je
ru fmo pokrenuti pregrade.

Napomena: Pomaknite pregrade prije nego
uklju pte aparat jer je mogu (a ozljeda
prstiju. Nikada nemojte ruku stavljati u
ulaz ili izlaz zraka dok aparat radi.

—_
—_
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NAZIVI GLAVNIH DIJELOVA

7 UNUTARNJA JEDINICA

2 1 Ulazzraka B
Prednji panel
\ L / Ulaz zraka
Filter zraka
Izlaz zraka

Horizontalne reSetke
Vertikalne reSetke

Display plo [a

NooaprwdNpE

S Izlazzraka 6 VANJSKA JEDINICA
8. Crijevo

9.  Strujni kabel

10. Crijevo za ispust

Ulazzraka

Ulazzraka (gornji)

(bo ni)
| ¥

Izlazzraka

10

DISPLAPLOA
., 88
. —/

Napomena: Sve slike u ovom priru niku samo su shematski prikazi. MreZni utika p
WI-FI funkcija, funkcija negativnih iona i okomito i vodoravno okretanje nisu obvezni.
Stvarna jedinica ima prednost.

b

—_—
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OBJASNJENJE SIMBOLA NA DISPLAY PLO I

Prikazuje se ON na tri sekunde kada su aktivirane funkcije Timer,
Fresh, Swing, Turbo ili Silence

Prikazuje se Of na tri sekunde kada je deaktivirana funkcija Timer

Prikazuje se Of na tri sekunde kada su deaktivirane funkcije, Fresh,
Swing, Turbo ili Silence

Prikazuje se dF u funkciji odmrzavanja

Prikazuje se CF kada je u funkciji grijanja aktivirana operacija zastite od
hladnog zraka.

Prikazuje se SC tijekom samo [iS ienja.
Prikazuje se FP kada je ure ¥aj u 8°C funkciji rada.

Kada je aktiviran ECO na jin rada, postepeno svijetle 88 nana pn da se

pojavijuje E £C A0 Apostavljena temperatura AE ...u intervalima
od jedne sekunde.
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yiS (enje i odrzavanje
Upozorenje

Prije pS tenja klimatizacijskog ure yaja, potrebno ga je ugasiti i isklju [iti struju na
viSe od 5 minuta. U suprotnom, mogu Uje rizik od elektroSoka.

Nemojte mo fiti klimatizacijski ure yaj. To moze uzrokovati elektroSok. Pobrinite
se da ne ispirete aparat vodom ni u kojem slu [aju. Nestabilne teku iine kao Sto
su razrje jiva pi benzin oStetit (e ku iiSte aparata. Stoga, molimo da ku (iSte
pistite mekom, suhom krpom i vlaznom krpom namo fenom u neutralno
sredstvo.

U tijeku uporabe, obratite pozornost na redovno | ienje filtera kako bi sprije [ili
nakupljanje praSine. Ako je okolni zrak prasSnjav, u skladu s time pove (ajte
u festalost S ienja. Nakon odstranjivanja filtera, nemojte dirati pregradu
unutarnje jedinice prstom i nemoijte ju prisiljavati na pomicanje kako ne bi oStetili
cijevi.

O [istite plo fu

Kada je plo [a unutarnje jedinice zaga jena, njezno ju _ o
o pistite  ru mikom, koriste i mlaku vodu ispod T == |
temperature od 40"C i nemojte odstranjivati plo fu "7_____.. 4

tijekom 8 ienja.
yi§ (enje filtera zraka

Vv Odstranite filter zraka

ooy =

1. Koristite obje ruke kako bi otvorili plo fu za kut s

oba kraja plo fe u skladu sa smjerom strelice.
2. Otpustite filter zraka iz utora i odstranite ga.

VO [istite filter zraka

Koristite usisiva pili vodu kako bi isprali filter i, W
ako je vrlo prljav (primjerice, mastan), o fistite ()

ga toplom vodom (ispod 45 "C) i blagim S0k

deterdZentom otopljenim u vodi i zatim stavite
filter u hlad kako bi se osusio na zraku.

io
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yiS (enje i odrzavanje

Instalacija filtera

Ponovno instalirajte osuSeni filter u obrnutom redoslijedu od odstranjivanja i
zatim vratite i pri fvrstite plo fu.

Instalacija filtera

Provijerite prije uporabe

1. Provijerite jesu li ulazi i izlazi zraka aparata slobodni.

Provjerite je li izlaz vode na cijevi za ispust blokiran i odmah ga o istite ako

jest.

3. Provjerite je li Zica za uzemljenje pouzdano uzemljena.

4. Provjerite jesu li baterije daljinskog upravlja [a instalirane i je li njihovo
punjenje dostatno.

5. Provjerite postoje li oSte {&nja na reSetki za instalaciju vanjske jedinice i, ako
postoje, molimo da kontaktirate na$ lokalni servisni centar.

n

Odrzavanje nakon uporabe

1. Isklju pte izvor energije aparata, isklju ite glavni strujni prekida pi

odstranite baterije iz daljinskog upravlja fa.

O pstite filter i tijelo aparata.

Odstranite praSinu i talog s vanjske jedinice.

4. Provjerite postoje li oSte enja na reSetki za instalaciju vanjske jedinice i,
ako postoje, molimo da kontaktirate na$ lokalni servisni centar.

w N

—_
=1
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RjeSavanje problema

Oprez

Nemojte samostalno popravijati klimatizacijski ure yaj budu ii da krivo
odrzavanje moze uzrokovati elektroSok, pozar ili eksploziju. Molimo da

kontaktirate nas ovlaSteni

servisni centar i prepustite odrzavanje

profesionalcima i provijerite sljede ie stvari prije kontaktiranja servisa kako
bi uStedieli vrijeme i novac.

Fenomen

Ureyaj za klimatizaciju
ne radi

Ure yaj za
klimatizaciju ne moze
se pokrenuti odmah
nakon gasenja.

Klimatizacijski ure Vaj
prestaje s radom nakon
Sto se pokrene

Unutarnja jedinica
ispuhuje fudan miris

Mogu ii su nestanci struje.” Pri [ekajte povratak struje.
Strujni utika pmoZe biti labav u uti ici.

-"Dobro ubacite utika p

Mogu (e je iskakanje osigura [a." zamijenite osigura p
Vrijeme za pokretanje tek treba do i — prifekajte ili
otkaZite postavku odbrojavanja vremena.

Ako je ure ¥aj uklju fen odmah nakon gasenja,
prekida pza odgodu paljenja odgoditi e rad za 3 do 5
minuta.

Mogu (e je dosezanje postavljene temperature — ovo je
normalna pojava.

Mogu (a je postavka stanja odmrzavanja — ona (& se
automatski vratiti i ponovno raditi nakon odmrzavanja.
Mogu (e je da je postavljeno odbrojavanje gasenja — ako
nastavite s uporabom, ponovno uklju fite aparat.

Ure yaj nema nepoZeljan miris sam po sebi. Ako miris
postoji, to moZe biti zbog nakupljanja mirisa u okoliSu.
— O listite zra i filter ili aktivirajte funkciju pS ienja.

o
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Zrak puse, ali
hla yenje/grijanje nije
efektivno.

Postoji zvuk teku ie vode
tijekom rada ure jaja

Pri pokretanju ili gaSenju fuje
se blagi klik.

Prekomjerna akumulacija praSine na filteru, na
ulazu i izlazu zraka, prekomjerno malen kut na
oStricama — to sve utje [& na u pinak hla yenja i
grijanja — molimo da o fistite filtere, odstranite
prepreke na ulazu i izlazu zraka i regulirate kut
ostrica. Slabo hla yenje ili grijanje uzrokovano
otvaranjem vrata i prozora i nezatvorenim
ventilatorom ispuha — molimo da zatvorite vrata,
prozore, ispuh itd. Funkcija pomo inog grijanja
nije dostupna tijekom grijanja, a to moze dovesti
do slabog efekta grijanja.

-AUKlju pite funkciju pomo thog grijanja (samo za
modele s ovom funkcijom).

Postavljanje na fina nije ispravno i postavke
temperature i brzine ispuha nisu primjerene.
-"Molimo da ponovno odaberete na [in i
postavite primjerenu temperaturu i brzinu
ispuha.

Kada se ure yaj pokrene ili zaustavi ili kada se
kompresor pokrene ili zaustavi tijekom rada,
ponekad je mogu lizvuk piStanja teku e vode.
Ovo je zvuk protoka rashladno sredstva, ne
kvar.

Zbog temperaturnih promjena, plofe i drugi
dijelovi (e bubriti i uzrokovati zvuk trenja.

— Ovo je normalno i nije kvar.

(@}
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x Zvuk ventilatora ili releja kompresora koji se
pali ili gasi.

x Kada se odmrzavanje pokrene ili zaustavi, do (i
e do ovog zvuka.

Unutarnja jedinica pravi X y Ovo je uzrokovano tokom

abnormalne zvukove rashladnog sredstva u obrnutom
smjeru. Ovo nisu kvarovi.

x PreviSe akumulacije praSine u filteru
zraka unutarnjeg aparata moze rezultirati
fluktuacijom zvuka.

— O pistite filtere zraka.

x PreviSe buke prije paljenju ,Snaznog ispuha“.

X Ovo je normalno. Ako Vam je ovaj zvuk
neugodan, molimo da isklju [ite funkciju
~SNnaznog vjetra“.

x Kada je ambijentalna vlaga visoka, kapljice
vode nakupit & se oko izlaza zraka ili plo fe
itd.

x Ovo je normalna fizi [ka pojava.

x Duzi rad hla jenja na otvorenom prostoru
proizvodi kapljice vode. ~Zatvorite vrata i
prozore.

x Premali kut oStrica moZe rezultirati kapljicama
vode na ulazu za zrak.

X Pove iajte kut oStrica.

Postoje kapljice vode na
povrSini unutarnje jedinice

Tijekom funkcije hla yenja,
unutarnja jedinica ponekad Kada su unutarnja temperatura i vlaZznost visoki,
ispuhuje maglu ovo se ponekad dogodi. L .
Ovo je uzrokovano brzim hla jenjem unutarnjeg
zraka. Nakon Sto aparat radi neko vrijeme,
unutarnja temperatura i vlaga bit & smanjeni i
/\ Odmah stanite sa pojavit @ se magla.
svim radnjama i
A isklju pte dotok energije, kontaktirajte nas lokalni Servisni centar u
sliede im situacijama.Ako fujete bilo kakav fudan zvuk ili osjetite
kakav fudan miris tijekom rada. Ako se dogodi
abnormalno grijanje strujnog kabela i utika [a.

A Ako se na aparatu ili daljinskom upravlja fu nalazi bilo kakva ne fisto @ ili
voda.

A Ako se prekida pza zrak ili prekida pza zastitu od curenja festo isklju fuju.

(@}




KLIMA URE AJ
DALJINSKI UPRAVLJA y

Specifikacije ovog ure jaja mogu se promijeniti bez najave.
Posavijetujte se sa lokalnim dobavlja [em ili proizvo ya fem

Zahvaljujemo Vam se na kupnji naSeg klimatizacijskog ure aja.
Molimo Vas da pro fitate korisni [ke upute prije koriStenja ure Vaja.
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PAZNJA:

Dizajn tipki temelji se na tipi mom modelu i moZe se malo razlikovati od stvarnog koji ste kupili, a
stvarni oblik (e prevliadati.

Sve funkcije obavlja ureyaj a uKoliko ureyaj nema odrejenu znalajku, nije se dogodila
odgovaraju ia operacija kako bi se ista izvrSila.

Kada postoje velike razlike izme W ilustracije daljinskog upravljafa i samih korisni [kih
uputa, prevladati e korisni [ke upute kao referenca.

-
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Koristenje daljinskog upravlja

e:]

Model

RG10B1(E)/BGEF

Relativni napon

3.0V (Dry batteries RO3/LR03 2)

Daljina dometa

signala 8m
Okolina -5°C - 60 °C (23°F~140°F)
P Izvo yenje operacija
1. Napin rada: AUTO, COOL (Hla jenje), DRY
(Odvlazivanje), HEAT (Grijanje) ili FAN
(Ventilacija).
2. Postavljanje TIMER-a (vremenskog
broja [a) na 24 h.
3. Postavljanje unutarnje temp. u rasponu:
17°C~30°C.
4. Funkcija LCD ekrana (Liquid Crystal
o Display — teku (i kristalni zaslon).
w/’l\l I‘Cod>‘ I@
& O &
D PAZNJA:
7N\ ) x Dizajn gumba moZe biti malo druga fiji od
(&= () ©) onoga koji ste vi zapravo kupili, ovisi 0
Q) individualnim modelima.
. X Sve opisane funkcije se ostvaruju preo
() G o) unutarnje jedini
s) &g (resh) je jedinice.
N (@) X Ako unutarnja jedinica nema ova svojstva,
N \@/ - ne ie se ot_>e_1viti c_)dgovaraju e _komande za
koje ste pritisnuli gumb na daljinskom
upravlja fu.
N J

-
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Funkcije tipki

P

(D) (s

Mode

o/ \

\/1

6@@ ;é ;é

\
—I-Sr kK/
/\

\/

2\

~
(Turbo) (LED)
—/

??@?@?

Ns
5.TURBO Tipka

l\\ —_—

£

—-GS'S’ /l Iiwv}‘ Fresh) —

A N—

| Clean

'—&_J

1.ON/OFF Tipka

Radnja s pokre ie kada se pritisne
ovaj gumb te se radnja zaustavlja
kada se pritisne ovaj gumb ponovno.

2. TEMP x / z Tipka

Pove iava ili smanjuje temperaturu za
1°C. Maksimalna temp. je 30°C.

3. SET Tipka

Kruzni odabir Dodatnih funkcija:
Slijedi me ( A ) A AP nafin

( =) &ESlijedime( & ).
Odgovaraju & ikona odabrane

funkcije svijetliti @ na ekranu. Kako
biste potvrdili, pritisnite tipku OK.

4.FAN
ventilatora)
Koristite brzinu ventilatora u [etiri
koraka:

r AUTO —LOW — MED — HIGH ]

SPEED (Brzina

Omogu iuje postizanje Zeljene temperature u najkra iem mogu &m roku.

6.MODE Tipka

Svaki put kada je ovaj gumb pritisnut slijedi neka od sljede (ih operacija:

|—.-AUTD —=C00L—= DRY—={HEAT —= FAN ]

Paznja: Molimo Vas nemojte birati nain GRIJANJA ako je Va$
klimatizacijski ure yaj kupljen kao ure yaj samo za hla yenje. Modeli
za GRIJANJE nisu podrzani od klimatizacijskih ure yaja koji su samo

za hla jenje.

-
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7.SLEEP Tipka

Stedi energiju za vrijeme

spavanja.

8.0K Tipka

Koristi se kako biste potvrdili

odabir odre yenih funkcija.

9.TIMER Tipka

Postavite Broja p vremena kako bi se
vas ure ¥aj uklju po ili isklju po.
10.FRESH Tipka

Uklju pite ili isklju fite ,Fresh* funkciju.
11.SWING Tipka

Koristi se za zaustavljanje i po [etak
pokretanja horizontalnog otvora za zrak.
12.CLEAN Tipka

Uklju pte ili isklju pte funkciju samo-
ps lenja ure yaja..

13.LED Tipka

Uklju pvanje unutarnjeg LED zaslona
vaseg ure yaja. Pritiskom na tipku stvara
se ugodna i tiha atmosfera.
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Pokazatelji na LCD zaslonu

[ h 1.Prikaz dodatnih funkcija

2 Y A0

® % G % S

S lijeva na desno:

1. Fresh prikaz funkcije

”

AUTO COOL DRY HEAT FAN
’,{ssrTEMPecc

ON
. Niska razina baterije

@Lu_d'-l a
OFF Tamn” o " e "— % Ako ikona bljeska.

AUTO
&= T 2. Prikaz funkcija

Prikazuje trenutni na jin
rada. Uklju uje AUTO &),
HLA ENJE ¢
o ODVLAZIVANJE G,
Sviindikatoriprikazaninaslicisuu svrhu ,
jasneprezentacijeNotijekomstvarnog GRIJANJ E‘Q' y
radanazaslonuseprikazujusamo zn .
relativniindikatori X BRZINU VENTILACIJE % I
ponovo AUTO.

Ne prikazuje se kad je
funkcija Fresh aktivirana.

%&

ga A WD

. Sleep prikaz funkcije

. Follow me prikaz funkcije

. Wi-Fi prikaz funkcije

@éé

Paznja:

3. ECO Display
Prikazuje se kad je aktiviran ECO na |in rada.

4. LOCK Display

Prikazuje se kad je funkcija Zaklju favanja aktivirana.

5. Indikator emitiranja signala / Broja  [&a vremena

Emitiranje signala:

Svijetliti & kada je uspostavljena veza daljinskog upravlja [a i unutarnje
jedinice.

Broja pvremena UKkIj./ IskKlj.:

Svijetli kada je Broja pvremena UKIj. / iskil].

6. Temperatura / Broja pVremena/ Brzina ventilacije

Prikazuje postavljenu temperaturu, brzinu ventilacije ili broja [a vremena kada
ste koristili funkciju Broja [a vremena.

Prikazuje postavljenu temperaturu (17°C~30°C). Kada postavite ure yaj u

[Ks)
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operativno stavnje FAN (Brzina ventilacije) ,

ne e biti omogu ieno

postavljanje temperature. Ukoliko je uklju fena funkcija TIMER (Broja [a
vremena), prikazuje se ON/OFF na pin vremenskog broja [a.

7. Prikaz brzine ventilacije

Prikazuje odabranu brzinu ventilacije: Low (nisko)/ Med (srednje)/ High
(visoko) ili Auto.
PAZNJA: Brzina ventilacije ne moZe se mijenjati ukoliko ste u AUTO ili DRY
(odvlaZivanje) na jinu rada.

Kao koristiti tipke?

Auto na pn rada

Osigurajte da je ure ¥aj uklju pen u struju te da je st ruja dostupna. Operativni

pokazatelj na zaslonu unutarnje jedinice

) —

|

&
e
¢

(e treperiti.

AUTO:

U AUTO na finu rada, ure Vaj (& automatski odabrati
hla Yenje, brzinu ventilacije ili grijanje, ovisno o
postavljenoj temperaturi.

i Rritisnite tipku MODE kako biste odabrali

automatski na pin.
1 Rritisnite tipke x/z kako biste postavili Zeljenu
temperature. Temperaturu mozZete postaviti u

)
)

L;
2
o

=
/

rasponu od 17°C~30°C u intervalu od 1°C.
T Rritisnite tipku ON/OFF kako biste pokrenuli
klimatizacijski ure ¥aj.

DK

\9 \{O
Y
@ -

Ay
/e
4
(3
&/

e
L

|

PAZNJA

i XU AUTOMATSKOM na finu, klimatizacijski ure yaj
moZe odabrati napin hlaenja, ventilatora i
grijanja prema osje iaju razlike trenutnog
ambijenta u sobi te postavljene temperature na
daljinskom upravlja fu.

T XU automatskom na pnu, ne mozete promijeniti
brzinu ventilatora. Brzina ventilator je veld
automatski kontrolirana.

T XAko automatski napn nije podoban za Vas,
Zeljeni na in moZete sami postaviti.

-
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Hla yenje/ Grijanje/ Ventilator

i Xritisnite tipku MODE kako biste odabrali
HLA ENJE, GRIJANJE( za modele koji mogu
hladiti i grijati) ili na pn VENTILATORA.

1 Rritisnite tipke x/z kako biste postavili Zeljenu
temperaturu. Temperaturu mozete postaviti u
rasponu 17°C - 30°C u intervalu od 1°C.

T Rritisnite tipku FAN kako biste odabrali brzinu
ventilator u fetiri koraka- automatski, nisko,
normalno ili visoko.

0 Kitisnite tipku ON/OFF kako biste pokrenuli
klimatizacijski ure yaj.

PAZNJA

U napnu FAN, postavlena temperature nije
postavljena na daljinskom upravljafu i nemate
mogu (nost kontrolirati temperaturu u sobi. U ovom
slu [aju, samo koraci 1, 3 i 4 mogu se izvrSiti.

Odvlazivanje

i Rritisnite tipku MODE kako biste odabrali DRY
na jin rada.

1 Rritisnite tipke x/z kako biste postavili Zeljenu
temperaturu. Temperaturu mozete postaviti u
rasponu 17°C - 30°C u intervalu od 1°C.

T Rritisnite tipku ON/OFF kako biste pokrenuli
klimatizacijski ure ¥aj.

PAZNJA

U na jinu odvlazivanja, ne mozete promijeniti brzinu
ventilator. Brzina ventilator je ve U automatski
kontrolirana.

Postavljanje smjera protoka zraka

1. Kada pritisnete tipku SWING, smjer usmjeriva [a
zraka se mijenja za 6 stupnjeva za svaki pritisak.

-
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Broja pvremena

Pritisnite tipku TIMER ON/OFF kako biste postavili vrijeme uklju fenja ili isklju fenja
vaSeg ure yaja.

Postavljanje Broja @& vremena (TIMER-ON):

i Rritisnite tipku TIMER.

1 Rritisnite tipku Temp x/ z . Kako biste odabrali Zeljeno vrijeme uklju fenja ure yaja.
PAZNJA: Ukoliko Zelite odabrati Broja pvremena ,2.5 sati, pritisnuti iete tipke 5
puta (5x0,5h=2,5h).

T XUsmjerite daljinski upravlja pprema ure Yaju i pri fekajte 1sec, funkcija Timer-on e

biti uklju fena.

Postavljanje Broja |@a vremena (TIMER-OFF):

1. Pritisnite tipku TIMER kako biste pokrenuli funkciju Timer-off.

2. Pritisnite tipku Temp x/z. Kako biste odabrali Zeljeno vrijeme isklju fenja
ure jaja..
PAZNJA: Ukoliko Zelite da se ure Yaj isklju pp za 5 sati, pritisnuti iete tipke 10 puta
(10x0,5h =5h).

3. Usmijerite daljinski upravlja pprema ure aju i pri fekajte 1sec, funkcija Timer-off
(e biti uklju fena.

PAZNJA:

x Kod funkcije broja fa vremena, vrijeme se pove {ava ili smanjuje u intervalima od
30 minuta, dok ne dosegne 10 sati. Nakon 10 sati, svaki pritisak na tipku pove (ati
e Broja pvremana u intervalu od 1 sat sve dok ne dosegne 24 sata.

X Za poniStavanje odabira, postavite Broja pvremena na 0,0 sati.

Primjer p ostavljanja Broja [a vremena

Ako je trenutno postavljeno vrijeme 13:00, kako biste postavili Broja pvremena,
ure Vaj (e se uklju fiti za 2,5 sata (15:30) a ugasiti u 18:00 PM.

NN heE i- heE -
ploiX hloiX [+loiX
dE vudVvROPM  3:00°PM 3:30PM 4PM 5PM 8PM
AE]iiwD

-
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DODATNE FUNKCIJE

Smjer protoka zraka

Pritisnite tipku Swing.
X Horizontalni usmjeriva |p zraka @ se pokretati gore/ dolje automatski.
Ponovo pritisnite kako biste prekinuli funkciju.

LED zaslon

Pritisnite tipku LED.
x Pritiskom na ovu tipku uklju pti/ isklju jti e se zaslon unutarnje jedinice.

Funkcija tihog rada

Pritisnite FAN tipku duze od 2 sekunde kako biste uklju pli/ isklju pli opciju
Tihog na pna rada.

Zbog tihog rada motora, u pnak grijanja ili hla yenja moze biti smanjen.
Pritiskom na tipku ON/OFF, MODE, SLEEP, TURBO ili CLEAN prekida se
rad funkcije.

Funkcija zaklju [avanja

Pritisnite tipke CLEAN i TURBO u isto vrijeme duze od 5 sekundi kako biste
aktivirali funkciju Zaklju flavanja. Opcija zaklju favanja & zaklju fati vas
daljinski upravlja p Ponovnim pritiskom na gumbe isklju fjujete opciju.

Funkcija samo S ienja

Pritisnite tipku Clean.

Bakterije koje se stvaraju u zraku taloze se u vlazi koja se nalazi oko vaSeg
ure yaja. Redovitom uporabom ove funkcije [istite vaS ure yaj od bakterija i
time sprje f[avate razvoj istih.

Pritiskom na tipku CLEAN, ure Vaj e se sam o [istiti. Nakon Sto je zavrSio
sa operacijom, automatski @ se isklju jiti i uklju fiti. Koristite ovu opciju
koliko god puta Zelite.

PaZznja: Ovu opciju moZzete aktivirati u opciji hla yenja ili odvlazivanja.

70
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Turbo funkcija

Pritisnite tipku TURBO.
Kada odaberete ovu opciju u funkciji hla yenja/ grijanja, ure yaj @ zapo [eti
sa turbo na jinom rada kako biste Sto prije postigli Zeljenu temperaturu.

SET funkcija

Pritisnite  tipku SET kako biste usSli u izbornik funkcija.
Ponovo pritisnite tipku SET ili TEMP z / TEMP x kako biste odabrali
zeljene funkcije. lzabrana funkcija (e biti prikazana odgovaraju Gim
simbolom na zaslonu vaseg daljinskog upravlja [a.

Pritisnite OK kako biste potvrdili odabir..

Kako biste otkazali funkciju ponovite postupak kako je opisano u koraku prije.
Pritisnite tipku SET kako biste, kruznim na finom, dosli do opcija:

FRESH ASLEEP AFOLLOW ME AAP mode

Fresh funkcija Q
Kada je odabrana funkcija FRESH, ioni u vaSsem ure¥yaju pomazu u
pro [i$ (avanju zraka u vaSoj prostoriji.

2))
Sleep funkcija <~
Funkcija SLEEP koristi se kako bi se uStedila energija za vrijeme spavanja.

-~
AP funkcija *®
Odaberite AP funkciju kako biste omogu ili Wi-Fi mogu tnost upravljanja
ure Yajem. Za neke ure Vaje u funkciju se ne moze do li pritiskom na tipku SET
ve Uneprestanim pritiskom na tipku LED (7-10 sekundi).

Follow me funkcija 8

Ova funkcija pruza mogu inost vasem daljinskom upravijaju da prati
temperaturu prema lokaciji na kojoj se nalazi te slanje istih podataka vaSem
ure Yaju svake 3 minute. Kada koristite auto/ hla yenje/ grijanje nafin rada
izmjerena ambijentalna temperatura omogu luje ureYaju da optimizira
temperaturu kako bi se stvorili najbolji uvjeti za boraviti u prostoru.

PAZNJA: Pritisnite i drzite tipku TURBO 7 sekundi kako biste zaustavili ili
memorirali ovu funkciju.

-
(@2}
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Rukovanje daljinskim upravlja  fm

Zamjena ba terija

Lokacija daljinskog upravlja &

Koristite daljinski upravlja pu krugu udaljenosti
8 metara od aparata, usmjeruju ii ga prema
prijamniku. Prijem je potvr yen kratim zvukom.

A OPREZ

x<olu §]1 p@&liv & 18} 1 Ai -«
AE Jo] EpR] 3 EJilo vi ig]PVv
0ilvel}B E A%IE mvps GEvijv] |
X "% EE } JEolY IAS IV » oi]vel
HW% E AIGE ]io 118 oi]vel]% E £
1E 18v)i A}iAT §o]eE M] X
x 1} i JV(E GAPVIRE]I uuplus G
i Jv] 1&E I18¥bo}l wpv AYicAi 30}
loJuls]licIuE i v % E Al@v}]
SYE]E]AT o1} ]85 «% @PUEi
euv A cAi S0yeBJE]I uv]IX
x 1} EuR]$@E]% EE]P]E ii]v
W% E Afd]%lu IV]E % E §or
%}e Ai SptA}i]g AoiuX

—. Ux

Sljede i simptomi su znak slabih baterija.

Zamijenite ih novima.

xNema povratnog zvuka kada se stisne
gumb.

xSvijetlo indikatora je slabo.

Daljinski upravlja pradi pomo u dvie suhe

baterije(RO3/LR03X2) koje s nalaze u

straznjem dijelu i zasti {ene su poklopcem.

(1) Uklonite  poklopac tako Sto (ete
pritisnuti skliznuti poklopcem.

(2) Uklonite stare baterije i stavite nov
baterije postavljaju i plus(+) i minus(-)
na za to predodre yena mjesta.

(3) Vratite poklopac kliznim pokretom na
isto mjesto.

P g
oc XoC

<
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]
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PAZNJA: Nakon uklanjanja starih baterija, daljinski upravlja p brise sve
programe, nakon stavijanja novih baterija svi se program moraju
reprogramirati.

A OPREZ

Nemojte mijeSati stare i nov baterije razli [itih vrsta.

Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravlja flu ako ih ne iete koristiti sljede a
dva ili tri mjeseca.

Ne bacajte baterije kao nerazvrstani gradski otpad. Skupini takvog otpada
potreban je poseban tretman recikliranja.

Zahvaljujemo Vam se na kupnji naSeg klimatizacijskog ure Yaja.
Molimo Vas da pro [itate korisni [ke upute prije koriStenja ure yaja.
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ZBRINJAVANJE ELEKTRI yNE | ELEKTRONI yKE OPREME

Proizvodi ozna feni ovim simbolom ozna favaju da proizvod spade u grupu

elektri me | elektroni [ke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s

ku thim ili glomaznim otpadom.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprje favate

potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliS, koji mogu nastati I
zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za viSe informacija o recikliranju i
zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vas lokalni ured za zbrinjavanje
opashog otpada ili vasu trgovinu gdje ste kupili proizvod. ViSe informacija moZete prona ii na
www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com ili pozivom na broj 062 606 062.

Odlaganje potroSenih baterija

Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potroSenih baterija ili nazovite lokalnu sluzbu za
korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potroSenih baterija.

Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s ku tnim otpadom. Obavezno odloZite stare
baterije na posebna mjesta za odlaganje iskoriStenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim
mjestima gdje moZete kupiti baterije

Ovaj ure Yaj sadrzi rashladno sredstvo i druge potencijalno opasne

materijale. Prilikom odlaganja ovog ure Vaja zakon zahtijeva posebno

prikupljanje i postupanje. Ne bacajte ovaj proizvod kao ku (ni otpad ili

nesortirani komunalni otpad.

Prilikom odlaganja ovog ure yaja imate sljede ie mogu (nosti:

x UreVaj odlozite u odreyeno komunalno komunalno postrojenje za
prikupljanje otpada.

x Kada kupuje novi ure yaj, prodava p e besplatno preuzeti stari ure Va;.

x Proizvo Ya p e besplatno vratiti stari ure yaj.

x Prodajte ure yaj certificiranim trgovcima otpadnim metalima.

Posebno upozorenje

Odlaganje ovog ure Yaja u Sumu ili neko drugo prirodno okruzenje ugrozava

vaSe zdravlje i Steti okoliSu. Opasne tvari mogu procuriti u podzemnu vodu i u

u prehrambeni lanac.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj ure yaj proizveden je u skladu sa vaZe iim Europskim
normama i u skladu je sa svim vaze im Direktivama |
Regulativama.

EU lzjavu o sukladnosti moZete preuzeti sa sljede ieg linka:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala
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OPREZ: Opasnost od pozara / zapaljivih
materijala.
Samo za R32 jedinice.
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Napomena: sve slike u ovom uputstvu samo su Sematski dijagrami.

Prava slika je standard.
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Upozorenje

Upozorenje: Ovaj klima ure Vaj koristi R zapaljivo rashladno
sredstvo.

Napomene: Klima ure yajs R rashladnim sreds tvom mozZe uzrokovati ozbiljnu
Stetu ljudskom telu ili okolnim stvarima ukoliko se grubo tretira.

*  Prostor u sobi za instalaciju, upotrebu, popravku i skladistenje ovog klima ure Yaja trebao
bi biti ve i od 5m?.

* Rashladno sredstvo klima ure yaja ne sme teZiti vise od 1.7kg.

* Nemojte koristiti bilo kakve metode ubrzavanja odmrzavanja ili 5 tenja mrzlih delova,
izuzev onih posebno preporu [enih od strane proizvo ¥a [a.

* Nemojte probiti ili paliti klima ure yaj i proverite jesu li cevi rashladnog sredstva oste iene.

* Klima ure Yaj trebao bi da bude smesten u sobu bez trajnog izvora vatre, naprimer
otvorenog plamena, uklju [enog plinskog aparata, elektri me grejalice itd.

* Napominjemo da rashladno sredstvo moze biti bezukusno.

* Skladistenje klima ure Yaja trebalo bi da spre [ mehani [ko o$te ienje uzrokovano
nesre om.

* Qdrzavanije ili popravka klima ure yaja koji koriste R rashladno sredstvo mora se obaviti
nakon sigurnosne provere kako bi se umanjio rizik od nesre ia.

* Klima ure yaj mora da se instalira s zastitom zaustavnog ventila.

* Molimo da pazljivo pro [itate uputstvo pre instalacije, upotrebe i odrzavanja.

Simbol Napomena Objasnjenje

Ovaj simbol pokazuje da ovaj aparat koristi
UPOZORENJE zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno

sredstvo procuri i bude izloZeno spoljaSnjem

izvoru paljenja, postoiji rizik od pozara.

|| || OPREZ Ovaj simbol pokazuje da je potrebno paZljivo
! | pro ptati uputstvo.

Ovaj simbol pokazuje da bi servisno osoblje
trebalo Kkoristiti ovu opremu zajedno s
instalacijskim priru mikom.

OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da su dostupni podaci kao
OPREZ Sto je radni priru ik ili instalacijski priru mik.
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Mere sigurnosti

Neispravna instalacija ili kori§  (enje bez pra (enja ovih uputstava mogu
uzrokovati Stetu ljudima, imovini itd.

Ozbiljnost je klasifikovana slede  (im oznakama:

UPOZORENJE A\ UPOZORENJE A\
Ovaj simbol ozna [ava Ovaj simbol ozna fava
mogu inost  smrti  ili mogu inost povrede ili Stete
ozbiljne povrede. imovini.

UPOZORENJE A

Ovaj ku (hi aparat mogu Koristiti deca u dobi  od 8 godina i starija i osobe sa
smanjenim fizi [kim, senzitivnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom
iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upu tena u vezi upotrebe
aparata na siguran na pin i razumeju uklju pene opasnosti. Deca ne smeju da
se igraju aparatom. yi§ (enje i korisni [ko odrzavanje ne smeju obavljati
deca bez nadzora.

(Samo za ure yaje s oznakom CE)

Ovaj aparat nije hamenjen za upotrebu od strane osoba (uklju fuju i decu)
sa smanjenim fizi [kim, senzitivnim ili mentalnim sposobnostima ili
manjkom iskustva i znanja osim ako su pod nadzoromi ili su upu (ena u vezi
upotrebe aparata od strane osobe odgov  orne za njihovu sigurnost. Deca bi
trebala biti pod nadzorom kako biste  se uverili da se ne igraju s aparatom.

(Izuzev za ure yaje s CE oznakom)
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Mere sigurnosti

NOQO!

Klima ure Vyaj mora biti uzemljen. Nepotpuno
uzemljenje moze rezultovati

elektroSokovima.

Nemojte  povezivati zicu uzemljenja s
gasovodom, _ vodovodom, gromobranom ili
telefonskom Zicom.

Uvek isklju [te ure yajiug asite dotok energije
kada ga ne koristite duZze vreme kako biste
bili sigurni.

Pazite da ne pokvasite unutrasnju jedinicu.
U suprotnom, mogu ie je da se do e do kratkog
spoja.

Ako je napojni kabl o Ste ien, mora da ga
zameni proi zvo ya p ili serviser ili sli o
kvalifikovana osoba.

Nemojte gasiti glavni strujni prekida  ptokom
rada ili mokrim rukama, budu (i dato mozZe da
uzrokuje elektroSok.

Nemojte deliti uti ficu s drugim elektri mim
aparatom, budu i da to moZe da uzrokuje
elektroSok.

Uvek isklju pte ure yaj i ugasite dotok
elektri lne energije pre izvrSavanja bilo
kakvog odrzavanjaili  pS (enja. U suprotnom,
moZze do i do elektroSoka ili oSte  tenja.

Nemojte pov la piti strujni kabl. Steta od
povla [enja uzrokova (e ozbiljan elektroSok.

=13



Upozorenje da cevi povezane s aparatom
ne (e sadrzavati izvor paljenja.

Mere sigurnosti

\

Nemoijte instalirati klima ure Vaj na mesto
gde postoji zapaljivi gas ili te [nost.
Udaljenost izme Yu njih mora biti viSe od
1m. Ovim moZete uzrokovati pozarili  fak i
eksploziju .

g Nemojte koristiti te o ili korozivno
'Q sredstvo za pS enje kako bi brisali ure  Vaj
5 o i prskati vodu ili druge te  fmosti po njemu.
NOD ovim mozete uzrokovati elektrosok ili
oStetiti aparat .

S Nemojte pokuSavati da popravite klima

. ' ure yaj samostalno. Neispravne popravke

' mogu da uzrokuju poZar ili eksploziju.

NOI Kontaktirajte  kvalifikovanog servisnog
tehni fara za sve potrebe servisiranja

Nemoijte koristiti klima ure  yaj tokom oluja.

,,Zz“% ~ Potrebno je ugasiti izvor napajanja na
J %ﬁﬁ’@ vreme kako bi se spre ple mogu (e

opasnosti .

o



nNZ

9,9%;

e

Nemojte stavljati ruke ili bilo koji drugi

predmet u ulaze i izlaze vazduha. Ovo
mozZe uzrokovati povrede ili Stetu na
aparatu.

Molimo da pregledate da li je instalirani
nosa pdovoljno furst. Ako je oSte (en, to
moZe dovesti do pada jedinice i
uzrokovati povredu.

Nemoijte blokirati ulaz ili izlaz vazduha.

U suprotnom, kapacitet hla yenja ili grejanja
bi (e slabiji i @k moZe uzrokovati prekid
rada sistema.

Nemojte da dozvolite da klima ure Vaj
duva na grejalicu. To moze dovesti do
nepotpunog zapaljenja i uzrokovati
otrovanje.

Aparat (e biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima.

Osigura puzemljenja s propisanim kapacitetom mora biti instaliran

kako bi se izbegli mogu

i elektroSokovi.

o
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Mere sigurnosti

Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove staklenika. Curenje rashladnog
sredstva doprinosi klimatskim promenama. Rashladno sredstvo s niZim
potencijalom globalnog zagrevanja (GWP) manje bi doprinelo globalnom
zagrevanju od onog s viSim potencijalom ako procuri u atmosferu. Ovaj aparat
sadrzi rashladno sredstvo s GWP-om jednakim [675]. Ovo zna ) da ako 1kg
ove te mosti procuri u atmosferu, uticaj na globalno zagrevanje bio bi [675] puta
ve {i od toga da 1kg CO: procuri, tokom perioda od 100 godina. Nikada nemojte
pokuSati sami da prekidate krug rashladnog sredstva ili samostalno rastavljati
proizvod. Uvek se savetujte s profesionalcem.

Pobrinite se da ispod unutrasnje jedinice nema slede (ih predmeta:

1. Mikrotalasnih pe tnica, Sporeta i drugih vru iih predmeta.

2. Ra funara i drugih visoko elektrostati fkih predmeta.

3. Uti nica koje se [esto koriste.

Zglobovi izme ju unutraSnje i spoljasnje jedinice ne & biti ponovno koris ieni,
osim ako se radi o popravci cevi.

Specifikacija osigura [a odStampana je na plo jy, npr.: 3.15A/250V AC, itd.

Mere sigurnosti

74 _. Nemojte otvarati prozore i vrata na duze
vreme kada radi ure Yaj za klimatizaciju. U
suprotnom  je mogu (e  slabljenje
kapaciteta hla ¥enja i grejanja .

'

" "
T Suian

ﬂ% @@ Nemojte stajati na vrhu spoljasnje jedinice
| ili stavljati teSke stvari na njih. Ovo moze
uzrokovati povrede ili oStetiti aparat

o
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Nemojte Kkoristiti klima ure Vaj u druge
svrhe, poput suSenja ode (e, fuvanja
hrane itd.

| Nemojte primenjivati hladan vazduh na
h telo dugo vremena. On (e uticati na Vase

: zdravstveno stanje [ uzrokovati
\ zdravstvene probleme

—— = Postavite podobnu temp eraturu.

Preporu fuje se da temperaturna razlika

izme yu unutrasnje i spoljasSnje temperature ne
bude previse velika.

=

Primerena prilago javanja postavki
temperature mogu spre [iti nepotrebno
troSenje elektri me energije.

Ako Vas ure Vaj nije opremljen strujnim kablom i utika fem, u fiksni
sistem Zica mora se instalirati prekida  psa svim polovima protiv
eksplozije i udaljenost izme  yu kontakata ne sme biti manja od 3.0
mm.

Ako je Va$ ure Vaj trajn o povezan, protiv-eksplozivni ure Vaj za
preostalu struju (RCD) koji sadrzi ne viSe od 30 mA struje trebalo

bi da bude instaliran u sistem.

Strujni krug trebalo bi da ima zastitu i vazdusSni prekida b hji
kapacitet ne sme biti viSe od 1.5 puta od maksimalne struje.

(@]
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U vezi instalacije klima ure ¥yaja, molimo da se konsultujete s dole
navedenim u ovom priru  niku.

Napomene za upotrebu

Uslovi aparata onemog u (avaju normalan rad

Unutar temperaturnog raspona datog u slede ioj tabeli, klima urejaj moze da
prestane sa radom i mogu se pojaviti druge anomalije.

Hla yenje Spoljasnje >43 °C (Primenjivo na T1)
>52 °C (Primenjivo na T3)
Unutrasnje <18°C
Grejanje Spoljasnje >24 °C
<-7°C
Unutrasnje >27 °C

*

Kada je temperatura previsoka, klima ure yaj moze aktivirati ure yaj za
automatsku zastitu tako da se ure Yaj moze ugasiti.

Kada je temperatura preniska, izmenjiva ptoplote ure yjaja moze da se zamrzne
i to moze dovesti do kapljanja vode ili drugog kvara.

Tokom dugoro mog hla yenja ili izvla [enja viage s relativnom vlaznosti viSom
od 80% (vrata i prozori otvoreni), mozZe do it do kondenzacije vode ili kapljanja
blizu izlaza za vazduh.

T1iT3 odnose se na ISO 5151.

Napomene za grejanje

Ventilator unutrasnje jedinice ne e se pokrenuti odmah nakon pokretanja
grejanja kako bi se izbeglo izduvavanje hladnog vazduha.

Kada je napolju hladno i vlazno, spoljasnja jedinica razvi & mraz na
izmenjiva fu toplote, a to e pove (ati kapacitet grejanja. Nakon toga (e klima
ure ¥aj po [eti s funkcijom odmrzavanja.

Tokom odmrzavanja, klima ure yaj zaustavi ie grejanje tokom 5-12 minuta.
Para moZe po [eti izlaziti iz spoljaSnje jedinice tokom odmrzavanja. Ovo nije
kvar nego rezultat poslednjeg odmrzavanja.

Grejanje (e se nastaviti nakon zavrSetka odmrzavanja.

Napomene za gaSenje

Kada se klima ure Yaj gasi, glavni upravlja pautomatski i odlu fiti treba li se
zaustaviti odmah ili nakon 12-ak sekundi s nizom frekvencijom i brzinom
vazduha.

_—
f—)




nNZ

Napomene za upotrebu

Rad u hitnom slu faju

*

*

*

Ako se daljinski upravlja pizgubi ili polomi,
koristite prekida pza prisilno paljenje kako bi
koristili klima ure yaj.

Ako se ovo dugme pritisne dok je jedinica
ISKLJU yENA, klima ure {aj ie raditi u AUTO/COOL
automatskom reZimu. Ru ni prekida
Ako dvaput pritisnete prekida pu roku od pet

sekundi, jedinica (e raditi pod prinudnim COOL radom

NAPOMENA: Slika je samo za referencu. Dugme prekida [a sile moze se
nalaziti negde blizu mesta kao na slici.

Prilago yavanje smera protoka vazduha

1.

Koristite krilca za gore-dole i levo-desno na
daljinskom upravlja fu kako bi prilagodili
smer toka vazduha. Pogledajte uputstvo
kako bi doznali detalje o daljinskom
upravlja fu.

Za modele bez funkcije krilca, potrebno je
ru mo pokrenuti pregrade.

Napomena: Pomerite pregrade pre nego uklju  fite

aparat jer je mogu (a povreda prstiju.
Nikada nemojte ruku stavljati u ulaz
ili izlaz vazduha dok aparat radi.

_—
—_
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NAZIVI SVIH DELOVA

UNUTRASNJA JEDINICA

o 1Ulaz 3 7 1. Prednja plo [a
\ \vazduha / 2. Ulaz za vazduh
l 3. Filter vazduha
4. lzlaz za vazduh
5. Horizontalne
reSetke
6. Vertikalne reSetke
7. Display plo [&
4 S lzlaz 6 . K VANJSKA JEDINICA
vazduha 8

8.  Priklju ma cev
9.  Strujni kabl
10. Zaustavni ventil

Ulaz
vazduha
(predniji)

L ¥

Ulazvazduha
(bo ni)

(e (T

9
Izlaz
vazduha®X 10
DISPLAPLOA
‘/ V — \"'.
, 88
. — /

Napomena: Sve slike u ovom uputstvu samo su Sematski prikazi. Mrezni utika h WI-FI funkcija,
funkcija negativnih jona i vertikalno i horizontalno okretanje nisu obavezni. Stvarna jedinica ima
prednost.

-

_—
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OBJASNJENJE SIMBOLA NA TABLI

Prikazuje se ON na tri sekunde kada su aktivirane funkcije Timer, Fresh,
Swing, Turbo ili Silence

Prikazuje se Of na tri sekunde kada je deaktivirana funkcija Timer

Prikazuje se Of na tri sekunde kada su deaktivirane funkcije, Fresh,
Swing, Turbo ili Silence

Prikazuje se dF u funkciji odmrzavanja

Prikazuje se CF kada je u funkciji grejanja aktivirana operacija zastite od
hladnog vazduha.

Prikazuje se SC tijekom samo [iS ienja.
Prikazuje se FP kada je ure jaj u rezimu rada od 8°C.
Kada je aktiviran ECO na jin rada, svetli postepeno 88 tako da se

pojavijuje E £C A0 ApodeSena temperatura AE ...u intervalima od
jedne sekunde.
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yiS (enje i odrzavanje
Upozorenje

Pre [S ienja klima ure yaja, potrebno ga je ugasiti i isklju pti struju na viSe od 5
minuta. U suprotnom, mogu Uje rizik od elektroSoka.

Nemojte kvasiti klima ure yaj. To moze uzrokovati elektroSok. Pobrinite se da ne
ispirate aparat vodom ni u kom slu [aju. Nestabilne te mosti kao Sto su razre Viva pi
benzin oSteti (e ku GSte aparata. Stoga, molimo da ku {iSte [istite mekom, suvom
krpom i vlaznom krpom nakvaSenom u neutralno sredstvo.

U toku upotrebe, obratite paZznju na redovno |8 enje filtera kako bi spre pli
nakupljanje prasine. Ako je okolni vazduh prasnjav, u skladu sa time pove (ajte

u festalost pS ienja. Nakon odstranjivanja filtera, nemoijte dirati pregradu
unutradnje jedinice prstom i nemojte je prisiljavati na pomeranje kako ne bi ostetili
cevi.

O [istite plo fu

Kada je plo fa unurasnje jedinice zaprljana, nezno je I

o fistite krpom, koriste i mlaku vodu ispod temperature od ‘""f——**.’?_-;.ﬂ.
40"C i nemojte odstranjivati plo ju tokom [$ ienja. "7_____.. o

yi§ (enje filtera vazduha

Vv Odstranite filter vazduha

1. Koristite obe ruke kako bi otvorili plo fu za ugao s oba kraja plo [e u skladu sa smerom

strelice.
2. Otpustite filter vazduha iz Zleba i odstranite ga.

v O fistite filter vazduha

Koristite usisiva pili vodu kako bi isprali filter i, ako

je vrlo prljav (npr., mastan), o fistite ga toplom (@]
vodom (ispod 45 °C) i blagim deterdzentom

otopljenim u vodi i zatim stavite filter u hlad kako

bi se osuSio na vazduhu.

io
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yiS (enje i odrzavanje

Instalacija filtera

Ponovo instalirajte osuseni filter u obrnutom redosledu od odstranjivanja i zatim
vratite i pri fvrstite plo ju.

Instalacija filtera

Proverite pre upotrebe

1. Proverite jesu li ulazi i izlazi vazduha aparata slobodni.

2. Proverite je li izlaz vode na cevi za ispust blokiran i odmah ga
o jistite ako jeste.

3. Proverite je li Zica za uzemljenje pouzdano uzemljena.

4. Proverite jesu li baterije daljinskog upravlja [a instalirane i je li njihovo
punjenje dovoljno.

5. Proverite postoje li oSte enja na reSetki za instalaciju spoljasnje jedinice
i, ako postoje, molimo da kontaktirate nas lokalni servisni centar.

Odrzavanje nakon upotrebe

1. Isklju pte izvor energije aparata, isklju fite glavni strujni prekida pi odstranite
baterije iz daljinskog upravlja [a.

2. O pstite filter i telo aparata.

3. Odstranite praSinu i talog sa spoljasnje jedinice.

4. Proverite postoje li oSte enja na reSetki za instalaciju spoljasnje jedinice i, ako
postoje, molimo da kontaktirate na$ lokalni servisni centar.

—
=1}
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ReSavanje problema

Paznja

Nemojte samostalno popravljati klima ure yaj budu i da krivo odrzavanje
moZze uzrokovati elektroSok, pozar ili eksploziju. Molimo da kontaktirate
nas ovlas ieni servisni centar i prepustite odrzavanje profesionalcima i
proverite slede (e stvari pre kontaktiranja servisa kako bi uStedeli vreme i

novac.
Fenomen

Ure Yaj za
klimatizaciju ne radi

Ure yaj za
klimatizaciju ne
moZze da se
pokrene odmah
nakon gaSenja.

Klima ure yaj prestaje
s radom nakon Sto se
pokrene

Vazduh duva, ali
hla jenje/grejanje nije
efektivno.

Mogu i su nestanci struje.” Pri fekajte povratak struje.
Strujni utika pmoZe biti labav u uti ici.

— Dobro ubacite utika p

Mogu (e je iskakanje osigura [a." zamenite osigura p
Vreme za pokretanje tek treba da do ye — pri fekajte ili
otkaZite postavku odbrojavanja vremena.

Ako je ure ¥aj uklju flen odmah nakon gaSenja, prekida p
za odlozeno paljenje odlozi ie rad za 3 do 5 minuta.

Mogu (e je dostizanje postavljene temperature — ovo je
normalna pojava.

Mogu ia je postavka stanja odmrzavanja — ona (& se
automatski vratiti i ponovno raditi nakon odmrzavanja.
Mogu ie je da je postavljeno odbrojavanje gaSenja — ako
nastavite s upotrebom, ponovno uklju fite aparat.

* Zvuk ventilatora ili releja kompresora koji se pali ili
gasi.

» Kada se odmrzavanje pokrene ili zaustavi, do i ie do
ovog zvuka.

y Ovo je uzrokovano tokom rashladnog sredstva u
obrnutom smeru. Ovo nisu kvarovi.

« PreviSe akumulacije prasine u filteru vazduha
unutrasSnjeg aparata moze rezultovati
fluktuacijom zvuka.

— O [istite filtere vazduha.

» PreviSe buke pre paljenja ,SnaZznog izduva"“.

— Ovo je normalno. Ako Vam je ovaj zvuk neugodan,
molimo da isklju fite funkciju ,Snaznog izduva“.

o
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Unutradnja jedinica ima
ludan miris

Postoji zvuk teku (e vode
tokom rada ure jaja

Pri pokretanju ili gaSenju
luje se blagi klik.

Prekomerna akumulacija praSine na filteru, na
ulazu i izlazu vazduha, prekomerno malen ugao
na krilcima — to sve uti [ na u pnak hla yenja i
grejanja — molimo da o [istite filtere, odstranite
prepreke na ulazu i izlazu vazduha i reguliSite
ugao krilaca. Slabo hla yenje ili grejanje
uzrokovano otvaranjem vrata i prozora i
nezatvorenim ventilatorom ventilacije — molimo
da zatvorite vrata, prozore itd. Funkcija

pomo inog grejanja nije dostupna tokom
grejanja, a to moZe dovesti do slabog efekta
grejanja.

— UKlju fite funkciju pomo inog grejanja (samo
za modele s ovom funkcijom).

Postavljanje na fpina nije ispravno i postavke
temperature i brzine izduva nisu primerene.

— Molimo da ponovno odaberete na fin i
postavite primerenu temperaturu i brzinu izduva.

Ure Yaj nema nepoZeljan miris sam po sebi. Ako
miris postoji, to moZe biti zbog nakupljanja
mirisa u okolini.

— O fistite vazdusni filter ili aktivirajte funkciju
jis tenja.

Kada se ure yaj pokrene ili zaustavi ili kada se
kompresor pokrene ili zaustavi tokom rada,
ponekad je mogu lizvuk piStanja teku (e vode.
Ovo je zvuk protoka rashladnog sredstva, ne
kvar.

Zbog temgeraturnih promena, plo [& i drugi
delovi (& bubriti i uzrokovati zvuk trenja.

— Ovo je normalno i nije kvar.

(@
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Unutra$nja jedinica pravi
abnormalne zvukove

Postoje kapljice vode na
povrSini unutrasnje jedinice

Tokom funkcije hla Yenja,
unutrasnja jedinica
ponekad izduvava maglu

« Kada je ambijentalna vlaga visoka, kapljice
vode nakupi & se oko izlaza vazduha ili plo e
itd.

— Ovo je normalna fizi fka pojava.

« DuZi rad hla {enja na otvorenom prostoru
proizvodi kapljice vode. ~Zatvorite vrata i
prozore.

« Premali ugao krilca moZe rezultirati kapljicama
vode na ulazu za vazduh.

— Pove (ajte ugao krilaca.

Kada su unutrasnja temperatura i vlaznost visoki,
ovo se ponekad dogodi.
~Ovo je uzrokovano brzim hla yenjem
unuttaSnjeg vazduha. Nakon Sto aparat radi
neko vreme, unutrasnja temperatura i viaga
bi ie smanjeni i pojavi ie se magla.

A\ Odmah stanite sa svim radnjama i isklju [te dotok elektri fne

energije, kontaktirajte naS lokalni Servisni centar u slede

situacijama.

voda.

B BB P

isklju juju.

im

Ako fujete bilo kakav fudan zvuk ili osetite kakav fudan miris tokom rada.
Ako se dogodi abnormalno grejanje strujnog kabla i utika [a.
Ako se na aparatu ili daljinskom upravlja ju nalazi bilo kakva prljavstina ili

Ako se prekidap za vazduh ili prekidap za zaStitu od curenja [esto

(@)
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KLIMA URE AJ
DALJINSKI UPRAVLJA y

Specifikacije ovog ure yaja mogu se promeniti bez najave.
Posavetujte se sa lokalnim dobavlja fem ili proizvo Ya fem

Zahvaljujemo Vam se na kupovini naSeg klima ure yaja.

Molimo Vas da pro fitate korisni [ko uputstvo pre koris ienja ure yaja.

(@)}
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BELESKA:
Dizajn tastera temelji se na tipi mom modelu i moZe se malo razlikovati od stvarnog koji ste kupili,
a stvarni oblik je vaze ii.

Sve funkcije obavlja ure Vaj, a ukdliko ure yaj nema odre yenu karakteristiku, ne (e se desiti
odgovaraju ia operacija kako bi se ista izvrSila.

Kada postoje velike razlike izme jyu ilustracije daljinskog upravlja [a i samog korisni (kog
uputstva, prevlada (e korisni [ko uputstvo kao referenca.

~
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Kori§ (enje daljinskog upravlja =&

Model RG10B1(E)/BGEF

Relativni napon 3.0V (Dry batteries RO3/LR0O3 2)
Daljina dometa

signala 8m

Okolina -5°C - 60 °C (23°F~140°F)

Izvo yenje operacija

1. Napin rada: AUTO, COOL (Hlaienje),
DRY (Odvlazivanje), HEAT (Grejanje) ili
FAN (Ventilacija).

2. Postavljanje  TIMER-a  (vremenskog
broja [a) na 24 h.

3. Postavljanje unutra3nje temp. u rasponu:
17°C~30°C.

S 4. Funkcija LCD ekrana (Liquid Crystal
Q) ) D) Display — te i kristalni ekran).
(~)
\_/
7N AN .
=T*) ©) PAZNJA:
N
Yl x Dizajn tastera moZe biti malo druga |iji od
R D N i i ili isi
I\J-Ss/. (S (rest) onog koji s_te Vi zapravo kupili, zavisi 0
NN individualnim modelima.
Ve B v S e X Sve opisane funkcije se ostvaruju preko
'—&_) ~ . . ..
unutrasnje jedinice.

x Ako unutraSnja jedinica nema ova
svojstva, ne (& se obaviti odgovaraju ie
komande za koje ste pritisnuli taster na
daljinskom upravlja fu.

td
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Funkcije tastera

1.ON/OFF Taster

Radnja s pokre (e kada se pritisne
ovaj taster te se radnja zaustavlja
kada se pritisne ovaj taster ponovo.

2. TEMP x / z Taster

Pove lava ili smanjuje temperaturu
za 1°C. Maksimalna temp. je 30°C.

3. SET Taster
KruZni odabir Dodatnih funkcija:
Prati me ( A ) £ AP napn

( =) EPratime( & ).
Odgovarajuia ikona odabrane

??@f@?
ISP gci 5
iL ge :

() funkcije svetle e na ekranu. Kako
——'@5)\' &N oy biste potvrdili, pritisnite taster OI.<.
Dl 4.FAN SPEED (Brzina
) (o) (G -
& LD ventilatora)
;&_J
Koristite brzinu ventilatora u |etiri
koraka:
- AUTO —LOW —MED— HIGH ]
N - 5.TURBO Taster

Omogu iava postizanje Zeljene temperature u najkra iem mogu &m roku.

6.MODE Taster

Svaki put kada je ovaj taster pritisnut sledi neka od slede (ih operacija:
|_..AL|T0 ——=CO0L—= DRY—={HEAT —= FA.FJ-|

PaZnja: Molimo Vas nemoijte birati na in GREJANJA ako je Vas
klima ure yaj kupljen kao ure yaj samo za hla jenje. Modeli za
GREJANJE nisu podrzani od klimatizacijskih ure yaja koji su samo
za hla jenje.

7.SLEEP Taster
Stedi energiju za vreme spavanja.

td
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8.0K Taster
Koristi se kako biste
potvrdili odabir

odre yenih funkcija.

9.TIMER Taster

Postavite Broja pvremena kako bi se
vas ure Yaj uklju o ili isklju jo.
10.FRESH Taster
Uklju pte il isklju pte
funkciju.

LFresh”

11.SWING Taster

Koristi se za zaustavljanje i po [etak
pokretanja horizontalnog otvora za
vazduh.

12.CLEAN Taster
Uklju fite ili isklju pite funkciju samo-
jpS enja ure Vaja.

13.LED Taster

Uklju fivanje  unutraSnjeg LED
ekrana vaSeg ure yaja. Pritiskom na
taster stvara se prijatna i tiha
atmosfera.
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Pokazatelji na LCD ekranu

9 YAZO+—0
% G o S—0O

' - ~D
OIET0
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Paznja:

Sviindikatoriprikazaninaslicisuu svrhu
jasneprezentacijeNotokom stvarnog
radanaekranuseprikazujusamorelativni
indikatori X

4. LOCK Display

1.Prikaz dodatnih funkcija
S leva na desnho:
1. Fresh prikaz funkcije

2. (Ne prikazuje se kad
je funkcija Fresh
aktivirana) Sleep
prikaz funkcije

3. Follow me prikaz

funkcije

Wi-Fi prikaz funkcije

Nizak nivo baterije

Ako ikona blinka.

2. Prikaz funkcija

Prikazuje trenutni na pr&
rada. Uklju luje AUTO —_,
HLA ENJE ¥, &
ODVLAZIVANJE (&),
GREJANJE |

BRZINU VENTILACIJE

i ponovo AUSD.

o

3. ECO Display

Prikazuje se kad je
aktiviran ECO na in rada.

Prikazuje se kad je funkcija Zaklju favanja aktivirana.

5. Indikator emitovanja signala / Broja

Emitovanje signala:

[a vr.emena

Svetle ie kada je uspostavljena veza daljinskog upravlja [a i unutrasSnje

jedinice.
Broja pvremena UKIj./ IskI].:

Svetli kada je Broja pvremena UKIj. / iskil].

6. Temperatura / Broja pVremena/ Brzina ventilacije

Prikazuje postavljenu temperaturu, brzinu ventilacije ili broja [a vremena
kada ste koristili funkciju Broja [a vremena.

[s)
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Prikazuje postavljenu temperaturu (17°C~30°C). Kada postavite ure yaj u
operativno stanje FAN (Brzina ventilacije) , neie biti omogu ieno
postavljanje temperature. Ukoliko je uklju fena funkcija TIMER (Broja [a
vremena), prikazuje se ON/OFF na jin vremenskog broja [a.

7. Prikaz brzine ventilacije

Prikazuje odabranu brzinu ventilacije: Low (nisko)/ Med (srednje)/ High
(visoko) ili Auto.

PAZNJA: Brzina ventilacije ne moze se menjati ukoliko ste u AUTO ili DRY
(odvlaZivanje) na pinu rada.

Kao koristiti tastere?

Osigurajte da je ure Yyaj uklju fen u struju te da je struja dostupna.
Operativni pokazatelj na ek ranu unutrasnje jedinice (e treperiti.

Auto na _pin rada

U AUTO na pnu rada, ure Vyaj (e automatski odabrati hla Vyenje, brzinu
ventilacije ili grejanje, zavis no o postavljenoj temperaturi.

) i Rritisnite taster MODE kako biste odabrali
automatski na fin.
/-\ T Rritisnite taster x/z kako biste postavili Zeljenu
,\,’:\/ temperaturu. Temperaturu mozete postaviti u
rasponu od 17°C~30°C u intervalu od 1°C.
AUTO T Rritisnite taster ON/OFF kako biste pokrenuli
klima ure ¥aj.
'
3—1) ¢ @ PAZNJA
(AN i XU AUTOMATSKOM na pnu, klima ure Yaj moze
(| —2 odabrati na__h')n hla y_enja, ventilatora i grejanja
N\ A, prema ose @ju razlike trenuthog ambijenta u
@ sobi te postavljene temperature na daljinskom
N — upravlja fu.
® & TXU automatskom na pnu, ne mozete promeniti
(y : ) *m) brzinu ventilatora. Brzina ventilatora je ve i
& automatski kontrolisana.
T XAko automatski nafin nije pogodan za Vas,
Zeljeni na in moZete sami da postavite.

td
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Hla yenje/ Grejanje/ Ventilator

i XPritisnite taster MODE kako biste odabrali
HLA ENJE, GREJANJE( za modele koji
mogu da hlade i greju) ili nafn
VENTILATORA.

1 XPritisnite tastere x/z kako biste postavili
Zeljenu temperaturu. Temperaturu moZete
postaviti u rasponu 17°C - 30°C u intervalu od
1°C.

T XPritisnite taster FAN kako biste odabrali brzinu
ventilatora u fetiri koraka- automatski, nisko,
normalno ili visoko.

O Xritisnite taster ON/OFF kako biste pokrenuli
klima ure Vaj.

PAZNJA

U nafpnu FAN, postavljena temperature nije
postavljena na daljinskom upravlja ju i nemate
mogu nost da kontroliSete temperaturu u sobi.
U ovom slu [aju, samo koraci 1, 3 i 4 mogu se
izvrsiti.

Odvlazivanie

i XPritisnite taster MODE kako biste odabrali
DRY na fin rada.

T XPritisnite tastere x/z kako biste postavili
Zeljenu temperaturu. Temperaturu mozete
postaviti u rasponu 17°C - 30°C u intervalu od
1°C.

1 XPritisnite taster ON/OFF kako biste pokrenuli
klima ure Vaj.

PAZNJA

U nafnu odvlaZzivanja, ne moZete promeniti
brzinu ventilatora. Brzina ventilatora je ve U
automatski kontrolisana.

Postavljanje smera protoka vazduha

1. Kada pritisnete taster SWING, smer
usmeriva [a vazduha se menja za 6 stepeni za
svaki pritisak.

td
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Broja pvremena

Pritisnite taster TIMER ON/OFF kako biste postavili vreme uklju fenja ili isklju fenja
vaSeg ure jaja.

Postavljanje Broja & vremena (TIMER-ON):

i XPritisnite taster TIMER.
T XPritisnite taster Temp x/z. Kako biste odabrali Zeljeno vreme uklju fenja

ure yaja.
PAZNJA: Ukoliko Zelite odabrati Broja pvremena ,2.5 sati“, pritisnite tastere 5

puta (5x0,5h=2,5h).

T XUsmerite daljinski upravlja pprema ure Yaju i pri [gkajte 1sec, funkcija Timer-on
e biti uklju [ena.

Postavljanje Broja @& vremena (TIMER-OFF):

1. Pritisnite taster TIMER kako biste pokrenuli funkciju Timer-off.

2. Pritisnite taster Temp x/z. Kako biste odabrali Zeljeno vreme isklju fenja
ure Yaja.
PAZNJA: Ukoliko Zelite da se ure Vaj isklju p za 5 sati, pritisnite tastere 10 puta
(10x0,5h=5h).

3. Usmerite daljinski upravlja pprema ure Yaju i pri fekajte 1sec, funkcija Timer-off
& biti uklju fena.

PAZNJA:

x Kod funkcije broja [a vremena, vreme se pove ava ili smanjuje u intervalima od
30 minuta, dok ne dostigne 10 sati. Nakon 10 sati, svaki pritisak na taster
pove (ava Broja pvremana u intervalu od 1 sat sve dok ne dostigne 24 sata.

X Za poniStavanje odabira, postavite Broja pvremena na 0,0 sati.

Primer postavljanja Broja [a vremena

Ako je trenutno postavljeno vreme 13:00, kako biste postavili Broja pvremena,
ure Vaj (& se uklju jiti za 2,5 sata (15:30) a ugasiti u 18:00 PM.

E heE i heE i
R . E i
AE u v . .
uloiX hloiX JeloiX
dE vpdvR0PM  3:00PM 3:30PM 4PM 5PM 6PM
AE awD

td
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DODATNE FUNKCIJE

Smer protoka vazduha

Pritisnite taster Swing.

X Horizontalni usmeriva pp vazduha (e se pokretati gore/ dole automatski.
Ponovo pritisnite kako biste prekinuli funkciju.

LED ekran
Pritisnite taster LED.

x Pritiskom na ovu taster ukljupie / iskljupie se ekran unutraSnje
jedinice.

Funkcija tihog rada

Pritisnite FAN taster duze od 2 sekunde kako biste uklju fli/ isklju pli opciju
Tihog na pna rada.

Zbog tihog rada motora, u pnak grejanja ili hla yenja moZze biti smanjen.
Pritiskom na taster ON/OFF, MODE, SLEEP, TURBO ili CLEAN prekida
se rad funkcije.

Funkcija zaklju [avanja

Pritisnite tastere CLEAN i TURBO u isto vreme duze od 5 sekundi kako
biste aktivirali funkciju Zaklju favanja. Opcija zaklju [avanja & zaklju |ati
vas$ daljinski upravlja p Ponovnim pritiskom na tastere isklju fujete opciju.

Funkcija samo S (enja
Pritisnite taster Clean.

Bakterije koje se stvaraju u vazduhu taloZe se u vlazi koja se nalazi oko
vasSeg ure yaja. Redovnom upotrebom ove funkcije pstite vas ure yaj od
bakterija i time spre [avate razvoj istih.

Pritiskom na taster CLEAN, ure yaj (& se sam o pstiti. Nakon Sto je zavrSio
sa operacijom, automatski (e se isklju jiti i uklju fiti. Koristite ovu opciju
koliko god puta Zelite.

PazZnja: Ovu opciju mozete aktivirati u opciji hla yenja ili odvlaZivanja.
(Ko}
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Turbo funkcija
Pritisnite taster TURBO.

x Kada odaberete ovu opciju u funkciji hla yenja/ grejanja, ure yaj (&
zapo [eti sa turbo napnom rada kako biste Sto pre postigli Zeljenu
temperaturu.

SET funkcija

Pritisnite  taster SET kako biste uSli u meni funkcija.
Ponovo pritisnite taster SET ili TEMP z / TEMP x kako biste odabrali
Zeljene funkcije. lzabrana funkcija (e biti prikazana odgovaraju im
simbolom na ekranu vaSeg daljinskog upravlja fa.

Pritisnite OK kako biste potvrdili odabir.

Kako biste otkazali funkciju ponovite postupak kako je opisano u koraku pre.
Pritisnite taster SET kako biste, kruZznim na fjnom, dosli do opcija:

FRESH ASLEEP AFOLLOW ME AAP mode

Fresh funkcija Q
Kada je odabrana funkcija FRESH, joni u vaSem ure jaju pomazu u
pro pS iavanju vazduha u vasoj prostoriji.

Q )
Sleep funkcija "\/D
Funkcija SLEEP Kkoristi se kako bi se uStedela energija za vreme spavanja.
.. ~~
AP funkcija *
Odaberite AP funkciju kako biste omogu iili Wi-Fi mogu ihost upravljanja

ure Yajem. Za neke ure Vaje u funkciju se ne moze do i pritiskom na taster SET
ve Uneprestanim pritiskom na taster LED (7-10 sekundi).

Follow me funkcija 8

Ova funkcija pruza mogu inost vaSem daljinskom upravijafu da prati
temperaturu prema lokaciji na kojoj se nalazi te slanje istih podataka vasem
ure Yaju svaka 3 minuta. Kada koristite auto/ hla yjenje/ grejanje na jin rada
izmerena ambijentalna temperatura omogu iava ure yaju da optimizuje
temperaturu kako bi se stvorili najbolji uslovi za boravak u prostoru.

PAZNJA: Pritisnite i drZite taster TURBO 7 sekundi kako biste zaustavili ili
memorisali ovu funkciju.

td
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Rukovanje daljinskim upravlja  fem

Lokacija daljinskog upravlja &

Koristite  daljinski upravljap u  krugu
udaljenosti 8 metara od aparata,
usmeravaju i ga prema prijemniku. Prijem je
potvr Yen kratkim zvukom.

AOPREZ

x<o]WwE iv E ]5]1 A cAE]DIEUP]
U EJi bd vi ifiPv c0i]veIjmeE Aloi
% E uvpusSE fvijM] 1X
X" %@ } JE]o} IAS v}ed] oi]velu
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ME iv % E A@V}SIXE]E]A 1 }
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Zamena baterija

Slede (i simptomi su znak slabih baterija.

Zamenite ih novima.

xNema povratnog zvuka kada se stisne
taster .

xSvetlo indikatora je slabo.

Daljinski upravlja pradi pomo w dve suve
baterije(RO3/LR03X2) koje s nalaze u
zadnjem delu i zasti iene su poklopcem.
(1) Uklonite poklopac tako Sto (ete
pritisnuti | skliznuti poklopcem.

(2) Uklonite stare baterije i stavite nove
baterije postavljaju i plus(+) i minus(-)
na za to odre yena mesta.

(3) Vratite poklopac kliznim pokretom na
isto mesto.
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PAZNJA: Nakon uklanjanja starih baterija, daljinski upravlja p brise sve
programe,a nakon stavljanja novih baterija svi se programi moraju
reprogramirati.

A OPREZ

Nemojte meSati stare i nove baterije razli fitih vrsta.

Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravlja ju ako ih ne iete koristiti slede a
dva ili tri meseca.

Ne bacajte baterije kao nerazvrstani gradski otpad. Skupini takvog otpada
potreban je poseban tretman recikliranja.

Zahvaljujemo Vam se na kupovini naseg klima ure yaja.
Molimo Vas da pro fitate korisni ko uputstvo pre kori$ ienja ure yaja.
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Evropske smernice za odlaganje

Da bismo zastitili naSu Zivotnu sredinu i Sto je mogu (& potpunije

reciklirali koriS iene sirovine, od potroSa|a se trazi da vrati
neupotrebljivu opremu u sistem javnog sakupljanja elektri e i

elektronske opreme.

Simbol precrtane kante oznalava da se ovaj proizvod mora

vratiti na mesto sakupljanja elektronskog otpada da bi se napajao
recikliranjem najbolje mogu (e reciklaZze sirovina.

Osiguravanjem ovog proizvoda spre p lete mogu ie negativhe efekte na
Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi ina g mogli nastati usled nepravilnog
odlaganja tog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda pomo ii
ete u o juvanju zdrave Zivotne sredine i prirodnih resursa.

Za detaljne informacije o prikupljanju EE proizvoda obratite se M SAN Grupi
dd ili distributeru kod kojeg ste kupili proizvod

Ovaj ure Vaj sadrzi rashladno sredstvo i druge potencijalno opasne
materijale. Prilikom odlaganja ovog ure Vaja zakon zahteva posebno
prikupljanje i postupanje. Ne bacajte ovaj proizvod kao ku (hi otpad ili
nesortirani komunalni otpad.
Kada odlazete ovaj ure yaj, imate slede ie mogu inosti:

x Ure Vaj odlozite u namensko komunalno komunalno postrojenje za

sakupljanje otpada.

x Kada kupujete novi ure Vaj, prodavac (e besplatno vratiti stari ure Vaj.

X Proizvo Ya p e besplatno vratiti stari ure ¥aj.

x Prodajte aparat ovla$ ienim prodavcima otpadnog metala.

Posebno obavestenje

Odlaganje ovog ure yaja u Sumu ili neko drugo prirodno okruzenje ugrozava
vaSe zdravlje i Steti zivotnoj sredini. Opasne materije mogu procuriti u
podzemnu vodu i u i u prehrambeni lanac.

IZJAVA O USAGLASENOSTI

Ovaj ure yaj proizveden je i usaglaSen sa vaZze iim Evropskim
normama i sa svim vaze im Direktivama | Regulativama

Za izjavu o usaglaSenosti, kontaktujte KimTeh d.o.0., Viline vode
bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.

Telefon: 011 20 70 600 ,
Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596, E-mail: prodaja@kimtec.rs
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* DhlE fi_jZInglZ ij_\bkhdd@ebfmj_~hih _"~ZZdlb\bjd|_aZ
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* T1 bT3 k_h”g_km\§2480 5151.
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* :dhlhijblbkg _lij dbgm\z§hnaizlb A8 &™* &l
\hjhdh”"i_Ik_dmg~rbbgbpZlZ
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hr kljmgZh~he]lth”r5 fbgmlb<h kijhlb\ghhklhbjbabd”?
_e_dljhrhd

G_fhel”2Z ]h fhdjbl_debfZmj_~hlLhZfh _ ~Z ij_"~ba\bdZz
_e_dljhrhich]jb _I k_~"Zg_bkImjZNh~ZgZmj_~hVh gbdhe
kemqg&e klZ[belgfghkilzdHh k jZaj_"m\zZhlg@bghl. ]h
hrl_1Zldm..brl gBAmj_"hlAZIhRZ _fhebf_dm..brl NA]h
bkqbklbkhf_dzZkm\@djizb\eZ gdjiZzgZfhdj_dHBEg_mljZegh
kj_"kl\h
<hl_dgzZdhjbkl_,fh[jZl_1\gbfZgbgZj_~h\ghgbkl_fgZ
nbel_jh&azZrZkij_gblgZkh[bjZfHZijZrbgZ>hdhedma~ mohl
g_qblkdlhe_f_k2Znj_d\_glhkgZgbkl_fI1h hilkljZgm\ZgZ
nbel_jhl g_fhel ~Z 1b "hibjEZ_ \gZlj_rgbl_ij_1jZ"bh~"
_"bgbpzZdg_fhelgZkbedgBsZhf_kinZl_az*Zg_]bhrl_Ibl_
p_\db.l_

BkqbklbkZehqzlz

Dhlziehqzlzh™ \gZlj_rglZ_"bgbpZ _ o
azZ]z”~,g8_"ghbkgbklbleZ kh i_rdb,j ’"T_*——.'”T}K.—“.
dhjbkl_efeBdAh”Zih~1_fi_jZImjZIxr | o
40'C b g_fhelrZeZhlkljZgm\ZdEhqZlZ2Z N
\j_f_gzZgbkl_f_

Qbkl_fagzZnbel_jhlazZha”mo
VHIKIjZg_lhnbel_jh&a2ha”mo

e
i____——j:l../
1. Dhjbkib]b™ | jZp azrzZeZh\hjbliehqZIZZ]h& AM\ZIZ|Z+2Z

gZiehqzlzhle Zkgthg Zkhazklj_edhl_
2. Hlimrl_Ilhnbel_jhaZAharnhdkehlhbhikljzg_1h
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v Bkgbklbllhnbel _jh&dAha”mo

DhjbklblijZ\hkfnzeédBeb\h”"ZaZ
ANZlhbki_j _Inbel_jhh Zdufgh]nﬁw
g_qbkijbf_j fZk )gbkgbklb]lhkh %
[ezD_ 1 _jl_®@lZlhi_\h\hr"2ZihlhZ
klZ\_Ilhnbel_jh§Zez~gh klhaZz
NZK _bkmrgzZ\ha”“mo

Qbkl _fbhAj]"m\Zf_

BgklZeZplgzhbel jhl

Ilh\lhjghbgklZebjZphbkmr bl’mkbel Nhh[jZ] g “hkeb
hIhZJJgZIg Zbl]bjp\].jﬂ_ Z_eg = lizl_g_

BogklZeZphZzbel j

Ijh\ _j 1 _ij_~dhjbkl_f_

1 ljh\_j I _~Zeb\e_ahb bae_ahlZz\ha"m@ZZzZiZjZlhk_
keh[h~gb

2. Ijh\_j_I_"Zebbae_alaIZ\h"ZgZp_\dZIZZbkimrIZf_
[ehdijbg\ "gZbkgbklbJlh*hdhedm

3 ljh\_j | ~ZebbpZlaZma_fem\Zkb]mjgha_fe. gZ

4 ljh\_j_I_~Zeb[Zl_jbbl gz ~"Ze _qbgkdbhjz\m\Ziq_

bgklZejbZy¥Welgb\ghlitheg_f_"hklZigh

5  ljh\_j_1 ~Zebhklhbrl_Im\Zfgzj_r_|dZl&ZgklZeZpb«Z
gZ9Z"\hj_rgZlZbgbmzZzdhhklhb_fhebf dhglZdlbjZeIl_
]JhgZrbhéhdzZekgj\bk_m glZj

HAj"m\Zfihdhjbkl_f_

1. Bkdemaq]lhba\hjhdZ g_jlbgZmj_~hbkdemqg]lhleZ\gbhl
kljm_@gj_db~Zh h~ kljzg_llb[ZIl_jbblh~"~Ze_qbgkdbhl
mijZ\m\Zq

2. BkgbklIblhnbel_jhbl_ehllgzzizjzlhl



D< 9,9%;
3. H"Kkljzg_¢tZjZrbgZIlBlZeh]h*gZ~\hj_rgZhbgbpZz
4. Ijh\_j_lI ~Zebhklhbrl_Im\ZfgZj_r_IldzZlazgklZeZpbeZ

9ZgZ™\hj_rgzlz bgbpg Zdhihklhb\_fhebf_ ~Z ]h
dhglzdibjgZrbhéhdZekgj\bk m glZ]

J rZ\Zf gZijh[e _f

<gbfzZgb_

G _fhelkZfhklhegZ hihijz\Zldebfmj ~Hb~_«djb\hlh?j m\Zf_
fh*_AZij_~ba\bdz _dljhrhith Zjbeb_dkiehabsZfhebf_~Z]h

dhglzdibjzgzZrbhlh\ezkl_d& j\bkgp_glZjb ~Z 1h ij_imribl_
h~Aj*m\Zf_I8Zijhn_kbhgZephjh\_j | ]b ke _~gb\iZ[hlbij_ A

dhglzdlbjzgizk j\bkhdz*zazrl_~bN\j_f_biZjb

N _ghfg

Mj_"haZz
debfZlbaZmbe+Z
jZ[hlb

Mj_"~haZdebfZz
g_fh _~zZk_
KIZjim\Z ~rgZr
hildzZdh]lh
bkdemqgbl_

DebfZi_~hl
ij klzgzezjz[hlb
hid@h..k_kIZjim\z

Fh gh_ij_dbggZkljmézihg_dZe+ih\lhjgH
\jZ...ZfgzkljmeZ1Z
KljmegbhlbdZlq® _~Z[b” eZ[Z\hmIbdZgh
AGZf_kl_lh~ h[jhmibdZghl

Fh gh_bkdzqzZfgzhkb]mjzghdzf_g_lIlh
hkb]mjzqhl

<j f az|zjlm\zf_dj_[Z"Z herihq_dZ4

bethldz _llbihklZ\m\Zf.zlz

>hdhedhin_~hl\demqg\ g*gZih
bkdemgm\gfdb~rZqghllhh”eh'b
\dem\Zf dB ~h5 fbgmlb

Fh gh ~hklb]ZfgZihklZ\_gzIZfi_jZImjz
h\Z_ghjfZegihiez\Z

Fh gh _ ihklZ\m\Zf_llyZ khklhe[ZgZ
h~afjagm\Zf_ hgzz\Ihfzlkdh. k_\jZIb b
ih\lhjgh..iZ[hIGhh~fjagm\Zf._Ih

Fh gh ihklZ\m\Zf gZ hA[jhem\ZfgZ

bkdemgm\ZfZdhijh~he bl _kh dhjbkl_f|

in\lhjghdemgq Jhmj_~hl

O
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|j_"baV5dm\iTeringIJ

— H\Z_ghjfzegthg__ "~_
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Z[ghjfZeg@dmpb dhfij_khjhk _ izetbeHzkb

« Dh]E~fjagm\Zf .lk klZjlm\&@ekkhij,
.. herhh\ha\md
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IhklheAZidb"\h"ZgZ
ih\jbgzlgz
\gZlj_rgzZlZ*bgbpz

AZj_f_gZnmgdpbezlZz
eZ™_f\gZlj_rgzlz
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NgZrazklzg_Ilkh
Zdlb\ghklb b

A

ka
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\j_f_gzjz[hlz
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e lj_lhe_fz[mqgz\Zdj_~ \demgm\ZfZ
.Kbegha"m\m\Zf _
AH\Z_ghjfZeghdh<Zkh\ha\m\d _
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bebehqzlz
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Ki_pbnbdZppd*Ze qgbgkdhbhjzZz\m\Zq
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1. J_"bf gZ jZ[hlZ :<LHF:LKDQH
E:>?57 KMR?5? =J??57? b
<?GLBE:LHJ

2. Nmgdpla<ZZhl_jm\ZfliZzf_jaz24
gzkz

3. >hl_jm\zZfik_lgzl _fi_jzimjgz
aZl\hj_:d&°C~30°C.

4. P_ehkgsZ&mgdpbegZ LCD (Liquid
Crystal Display).
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X >bazZegdddhigbfzfB _fZedmz
[b~r_jZaebghglhealh kl_]h

x Dmibe_ \h aZ\bkghkl h~
bg"b\b"mZzZe§bt_eb

x Kbl_hibrzgbhmgdpHdb ba\jrm\Zz
\gZlj_rgzlzZ*bgbpz

x :dh\gZlj_rgzZlzZ*bgbpZg fzZzh\ZZ
dzjzdl_jbklbgzZfzrZ k_gZijZ\b
khh™\_IgZAiZ jZpbdB]Z.2hij_1_
h~j ~ ghdhiq_gZ ~"Ze_qbgkdbhl
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e
-



=13

D< 9,9%;

DhigbfazZznmgdpbb
1.ON/OFF dhiqg_

JZ[hlZ1Zihggm\dh]Z..
Ahij_h\zZdhiq b aZ|bJZdh]Z
ih\lhjgh..1h*hij_1_ h\zZdhiq_

2.TEMP x / z dhiq_

Alhe fm\zgzl fi_jZImjkh
q_dhjbh~ 1°C.” FzdkbfZegz
fi_jzlmjz30°C.

3.SET dhiq_

N a0 K_ ihf_kim\Zgba jZ[higbl_
®_—@J N '\+ nmgdpbbdZdh rlh ke _2b
O N Ke ~ (& )EAP| bf
O—f= (T 5 (=) EKe_~_f(&).
= Ba[jZgbHbf[he.. 1j idzgZ
(D ) _djzghthij_I|_gzdhig_l®K
O——%) @) (&) ——~—@ "zihNjrbl_
N O o 4.FAN SPEED
O 0 et 6

E
5
®

Frsh Ba[bjZjabggdz\ _glbeZlhh
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* AUTO —LOW — MED -HIGH:

5. TURBO dhiq_

;g_.l

- P H\hafh mig_~MzZeZhklb]g_
ij_loh”ghhl_jzgzlzfi_jZImjuhgzZedhihk_gjhd
6. MODE dhiq_
K_dh]zdh]Z.. ~hij_| gZdhiq_lh_"bfhlazjzZ[hlZ_ba[jZgh
ke ~gzkzd\ _gpZz
|—|.ALITD —=C00L —= DRY—={HEET FAN—|

AZ[_e_rdZ “bfhlazlhie_f g__ih*j"Zdh "mj_"aZz
ezZ™ f_

7.SLEEP dhiqg _
AZrl_"m\4g _ jlbaj_f_gzkib_f._
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8.0K dhiqg_
K_dhjbkldz
ihi\j"m\Z fgZz
ba[jZgZIlZz
nmgdpbeZ

9. TIMER dhiqg_
Shl_jm\Z«f_jaz
\demgm\Zf beb
bkdemgm\ZfgZz

mj_~hl
10. FRESH dhiq_
K_ dhjbklb az

ithggm\zZfi_azZibjzZf _
gZdzjzdl _jbklbdazaz
hk\_"m\zZf _

11. SWING dhiq _

lhggm\Z beb azibjz kh
ohjbahglzegM\b” _f_ gz
e _glbl_

12. CLEAN dhiqg_

K_ dhjbklbazZ ihqgm\Zf _
aZibjzZf gZ nmgdpbezdz
kzfhgbkl_f _

13.LED dhiq_
<demgm\2f bkdemgm\gf_
LED _djzZzghbz \gZlj_rgZzZlZz
_"bgbpZ a\mqggbhkb]gZgZz
debfZlba_ jhl(azZ\bkgh h~*
fh~r_ellrlh kharzZ\lb\dZzb
ijbeZlglZzdhehgz
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mj_*b
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gZz
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2. ljbdzazj_"bf
ljbdzZzgzfhf_glZe g
i_“bfgzjz[hlZAUTO &

cooL

DRY G,

HEAT 0-

FAN % bih\IhjghuTo.

K ijbdZ m\d@h]zzdlb\bjZghgdpb X
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lj_ghk

H\hebg~bdZllaZzij_ghkk\_Igm\&h]2Ze qgbgkdmhjlZ\m\Zq
_fblm\Eb]gzZzg\gZIlj_rgzZlZ*bgbpZz
<demgmliBKdemgm\gZ4Z+f_jhl
H\heBg~rbdzlhglZ+f_jk\_Igm\dh]Z.. kK _\demdbebbkdemqghb
[Z<«f_jhl

6. ljbdzazl_fi_jzZImjxrz+f /jjabgZgz\_glbeZlhj

3ZijbdZz m\Zfi_jZImjzthe<ZnZ[jbqdbhl_jZgBeb

Ahl_jm\zZ gZjabgg2\_glbeZlbeHdZzZf_pghlZZdhjbklbl_
nmgdpb TIMER ON/OFF.

ljbdZ mVhl _jm\zgzl fi_ jZIm[Z°C~30°C). Dh]gZ[hlgbhl
j_"bf ... 1Jh~hl_jZIA\hFAN, g_k_ijbdZ m\Zhl_jm\Z fgZ

| _fi_jZImjZIEZdRhj_"bfhTIMER, ]bihdZ mYaAl_jm\zZzfzlz
ON bOFF g ZIMER.

7. ljbdZag Z[jabgAhyZ\_glbeZlhj

3ZijbdZz " mbaljZzgZlgabggz\_glbeZthGbkbOEKj _"d&kbkhdZz
beb\lhfzlkdZz

A:;?E?RD:H\ZZjabgg2\_glbeZllgjfh  _"~Zk_ijbezZ]hAlh
j_"bfhAUTO be IDRY.

DzZzdhZ]lbdhjbklbldhigb fZz?z

AlhfZzlkdhiZz[hl f
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M) ' <LHF:LKDB? @B:F
<PAUTO j_ bf mj_~hlba[_j IE:>?5?
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iX>hij_|_]h dhiq_IKMODE ~Z ba[_j_I_
\lhfzlkdh
iX>hij_|_gz dhiq_I/z ~Z ba[_j_I_
— | _fi_jZImjzZL_fi_jzZImjzZlgh _ ~Z k_
3— 1 @ @ @ "hl_jZ \h hik_] gz alhe_fm\Zfh~
[~ §< ® 17°C~300°C \ h10°C.
ﬁ"‘ﬁ iX>hij | gzdhiq_ON/OFF az*Zk \demaqgb
(= () o) [T2 debfmmj_~hl
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D N O 1. <h:\IhfZlkdbhlj_ “bf debfZnj_~hl
GZQ © fh>_ eh]lbqghz ba[_j_|_j "bf az
=) (@) @) EZA _f_<_glbezlhjb =j__f_kh
I gm\k\lyZjZaebdzZ|mhf_glzegzlz
|_fi_jzZImjz\h kh[ZIZb ~hl_jzgZ|Z

I_fi_jzlmjz gZ N"Ze_qgbgkdbhl
mijZ\m\zZq
70
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— 2. <h:\IhfZlkdbhlj_"bf g_fh _~"ZeZ
f _gm\Zl [jabgzZlZzgz\_glbeZlhjhl
¥ <_ .. Z\IhfzlkdwWhgljhebjzgz
;‘><‘; 3. :dh :\lhfZlkdbh!l j_"bf g_ \b _
A ihlh~ ,gkzZdzZgbhjl_"bf fh _ ~Z ]h
COOL bal[_j_ljiZggh
1 Hi (Zpbeaz EZz~ f [ Lhie f [/
n ?M\F (4 < dglbeZlhj
s—0O & iX>hij |_Jh dhig_INMODE ~Z ba[_j_|_
"~ j_"bfazE:>?5?2=J??5%kZfhaZfh"_eb
@@%\ azezZ”™_fblj__f) beb?GLBE:LHJ
TN Ol 2 ixshij_I Jhdhiq_MP/DOWN ~ZAhl_jZI_
& | fi_jZImjzL _fi_jZImjzlgh _ ~Z k_
_ "hl jZhhik_§zalhe fm\ZhfrL7°C~30°C
OO E \h1°C. ’ f
(=9 (@) @=) iX>hij_lgzdhiq_FAN "Zba[_j_lljabgZ
. g2\ _gibezlhlig_Ibjlg_dhjb:\Infzlkdb
GbkdKj_~gbeb<bkhdh
d%hij | _gZdhiq_ION/OFF ~Zk _\demaqgb
debZmj_Ahl
A:;?E?RD:
( ) <h FAN j_"bf ~hl_jzgzIzI_fi_jzImjz g_ k_
ijbdZ m\g@z"Ze_qbgkdmhijZ\m\Bg_fh _I_~Z+Z
= dhgljhebjZIll_fi_jzImjzIZ\hkh[ZIZ<hh\hkemgZ-
fh _"Zk_gZijZ\ZkZfhq_dhjbl, 3 ba.
FAN Hi jZpbezzh™\eZ gm\Zf
ix>hij_I gzdhiq_MODE ~Zba[_j_DRY
1| i bt
8 ®©® iX>hij_l gZdhig_UP/DOWN ~Z hi_jZI_
D & | _fi_jzIlmjzL _fi_jzZImjzlth _ ~Z k_
D) ~Ahl_jz\h hik_]h~17°C~30°C \h 1°C gZ
(SE“//O‘(\> 3) alhe_fm\Zf_
\&FT &) ©) iX>hij_|_gZdhiq_IBN/OFF ~Z jZ[hlb
® debfamj_~hl
2% 6o () A:;?E?RD:
X >< %’\ <hJ_"bfgzh™\eZ 'gm\zg_fzzfh  _~Zkf_gbl_
\,;\é,/_K7 [jJabgd2\_glbeZlhj\IhfZlkdb_ih”_k. g
libezZzlh"m\ZfgZkhddZijhlhdgZ
\ha”~m(dh balh)
—

1. Dh]Z.~hij_l gzdhiq_BWING UP/DOWN,

ohjbahglZegZIglZE f _gm\¥hZ]lha®
kl_i_ghjb k_dh2hibjzf _:dh~hibjzl_
ih\_..h2 k_dmgeébglzlz\IhfZlkdbk __
ihf_klgZ]lhjbelgzZ~"hem

e

O
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JZ[hlAZIZ«f jhl

KhAhibjZfgzdhiq_ WMER ON fh° _AZAhl_jzZIZ\IhfZlkdh_ f_aZz
\demgm\ZgfZmj_~hlKh~hibjZf gzdhiq_IAMER OFF fh _ Az
Ahl_jZIZ\IhfZIKdh f_aZbkdemqm\@Zmj_~hl

<demagm\ZgfZIZf jhl

iXx>hij_l gzdhiqg_THER ON.

iXhij_| gZdhig_lazZalhe_fm\ZfebgZfZem\zZzgZl_fi_jzZImjzlZz

ih\_..izlbrzZ~ hl_jzI\j_f_aZAdemgm\ggZmj_"hl
A:;?E?RD:dhkzZdztMzhl_jzIlZf_h"25qZkZj_[Z"Z"hij_I_
5izZlbazrZ]h~hl_jZI(5x0,5h).

iIXGZkhqg_Jh"Ze_qbgkdthghj_~Hlihg_dZ3lk dmg~trZK_Zdlb\bjZz

TIMER ON.

Bkdemam\gglZ«f jhl

1. >hij_I_gZ dhig_IRIMER ~Z ~hl_jzI_ \j_f_gkdh_~hke_az
bkdemgm\zZf _

2. >hij_l gzZdhiq_l&dzZalhe_fm\zZifebgzZfZzem\zgZl_fi_jZImjzZlz
ih\_.izIbr"z~ hl_jzI\j_f_aZbkdemagm\gZzZmj_"hl
A:;?E?RD:zdhkzdzihrzrhl_jzZIl1Zef_pZbkdemgm\ap gZkhl
Ahij_110iZ1bMZ1h~hl_jZI(10x 0,5 h).

3. GZkhqg_lh"Ze_gbgkdtdhgmj_~hb ihg_dzZ<l k_dmg~rZ k_
ZdIb\bJTEMER OFF.

A ;?E?RD:

X Dh]Zhl_jm\ZNTIMER ON be BIMER OFF, \j_f_Ih...k_alhe_fmaz
30 fbgmlbkhk_dh*hibjZzf, gZ<fgh?hl0 qZk42h10 qZkBgZ<fgh]m
"h24, ...k_alhe_fmaZa qzZKGZzij.,, *hij_I5izZIb*"Za]lhe_fba.5
gZkB"hij_110 iZzIlbrZalhe_fb% qzZk)ZIh24 qzkEzZe<f_jhl. Kk _
\jZ1bg D.0.

x HIdZ _I[behdheZmgdplkthZhl_jm\Z gzl Z<f_jhih0.0h.

libf_j az’hl_jm\ZflZef_j
libf_j: :dhfhf_glZegbkdef j 1:00PM, ~Z]h~hl_jzI1Z+f_jhdZdh

lhj_gz\_~_gdpldhjmj_~hl.k_\dema@2.5 qZkizh”hpgZ30PM) b
... k_bkdema®b:00PM.

o(8 /(! Bknyuysatbe Ha VicknydyBarbe
& I %) ypeaor Ha ypepoT
o ( % &/ # &:QDPM 3:00PM 3:30PM 4PM 5PM 6PM

, % iWD

e

[@))
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G:1J?>GBNMGDPBB

Nmgdpha\jl_f_

>hij | gzdhiq_ld2ajl_f.

x OhjbahglZegZIl@lZ.. k_k\jlbgZ]lhjb gzZrhemlhfzlkdb
dh]z.~hij_| gzdhiq_l&z\jl_f. >hij_l_ih\lhjghgzg_]h
nZazZij.

LED _djzg

>hij_l gzdhiq_LED.

x >hij_llhh\zdhiga2ddemgm\bpkdemgm\gZZf djZghylz
\gZlj_rgzlz*bgbpZz
>hij_lJlhh\zdhiqgih\_..h"5 k_dmdgbdhrbj_%»)b

Lb\damgdpbeZ

l[jh"he  _| ~Z"hibjzlgZdhiq_IFan ih\_...h"2 k_dmgaQ
Zdlb\bjzZipkdemgm\gZfb\dZIlZmgdpbg Zdhrhj_*)b
IlhjZ"bgbkdZhg _d\_gpbgZjzZ[hlZgZdhfij_khjhfh _~"2Z
j_amelbkhg_"h\heddgiZpblakez™_fblj__f._>hij_l gz
dhig_ON/OFF, J_"bfKib_f, Lmj[beQbkl_f*h~ dZ[hlb
b..k hildZz Ilb\dZlZmgdpb+Z

NmgdpbeZAZdemgm\Zf _

>hij_laz_"gdhiqg_l@bkl_fbLmj[hhbkIRj_f_ih\_. h~"
S5k_dmg“dzZdlb\bjZhmgdpbe-ZdaZdemgm\Eifl dhigbfZ
NZj_ZlbjzAMk\_ghMhibjzfgzh\b A\ _dhigbfih\_..h~"\_
k_dmgafhhg_\hafh bdZdemgm\Zf _Ih

Nmgdphbezybkl f

>hij | gzdhiq_l@bkl_f_
:Zdl_jbblh\ha~mohl_~zjzklz\h\eZ]ZIiZh k dhg”_gabjz
hdhejZaf_gm\ZaglhiebgXh mj_~hKhj_~h\gZihlj [Z
ihlhe fbhl en~*h\ZZXeZ]BkiZjmVZmj_~hl
KhrhibjZfgzdhiq_ OLEAN, mj_~M\IhfZlkdbk bkqbklih
qbkl_f ,Ihj_~m\IhfzZlkdbk bkdemih*hibjZfgzdhg Ih
CLEAN gZkj_ ~bgtz*pbdmktli_jZpbezlX hidZ bmj_~hl. _

k bkdem@UEAN fh' _~Z]hdhjbklbtf kldhedih kzdzl_

AZ[ e rdZ\ZZhmgdphkz ~ZezZzdIb\bjZkZfhhj_ “bfbl_
E:>?5?betlKMR?52

T

0
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Lmj[mmgdpb-Z

>hij_l gzZdhiq_TWRBO.
Dh]Z.+Zba[_j_ILmj[mmgdphhZ_"bfhlE:>?52 mj_~hl. _
"m\BZ~ tha”nkdhgZekbegh jm\zZgz\ | jhezrzazZihqg_
ijhp_khdzez~ f _

Dh]Z.. ba[_j_ILmj[hdZjZd!l_jbklbdZ_“bfhl=J??52?az
mj_~blkh e _dljbgge f gldZj_ _f, e dljbqgbiP3:Q. _
k_Zdlb\bjtz...aZihqdkhijhp_krZj__f._

SET nmgdpbeZ

>hij_llhdhiq_8ET *Z\e_a_Nh~hl_jm\ZfgZnmgdphhZhZz
Ahij_l_gZdhig_I$ET beblEMP z beblEMP x ~Zba[_j_I_
nmgdpb8a[jZgbhdbf[he... Ij_idZgZ _djZghrhij_1_gZ
dhiq_0OK ~Z]hihI\j~bl._

AZ hldZ m\ZfgZ bal[jZgZlZamgdpbegdgZijz\_1_]1b kZzZfh
lhj_gz\_~_gihhp_"mjb

>hij_l gZdhiq_BET "ZebklZIZ |[mZ[hlgblnmgdplbEdhlh
ke_"Db

K<?@HEKIB?57% AKE?>?57EAP j_ " bf

* :dh<Zrbh?Ze_ qbgkdpz\m\BEfiZdhiqgaZK\_“hbebhKib_f*
g_fh _ ~Z]lhdhjbklbldhiq_IBET ~Zba[_j_ldZjzdl_jbklbdZz
SK\_"hb,Kib_f“

ngdphﬂik_‘me_ﬁ
Dhl]zZz.aZihggomgdpb+RESH, chgkdbhhlg_jZIkj_gZihembZ. _
ihfhlg\lhijhgbklm\zZgZ\ha”“mo\mlijhklhjbezZl|Z
o

ngdprIZib_fK_//\
Nmgdpb&ZEEP k_dhjbklazZzgzZfzem\ZgZmihlj_[BZ_g_j]lbeZ
Ah~_digib_I(bg_\bk_ihlj_[gb*hl_jm\ZfazZl_fi_jzZImjzVzZ
[b"_ijbeZIyZ

=
AP nmgdp. ®
Ba[_j_IAP j_"bf~rZgZijZ\bl[_a bqogdhgnb]mjZpgZtz "ZIz
AZg_dhmj_"g_jzZ[hlbkh*hibjZfgZdhiq_BET. >Z\e_a_I\h
AP j_"bfhlg_ij_dbgzZfhibjZelgZdhiq_ILED k_"mifZlb\h10
k_dmg”b

ngdphﬂZe_"_)&

NmgdpbFRLZOW ME h\hafh mAZe_qgbgkdbihZ\m\Zg«ZA_jb
| _fi_jZImjzZlgzfhf _glZeghfhklhb ~Z]hijZlbh\h«b]gZgZ
debfZnmj_Ah\h bgl_j\Z&"3 fbgmlbDh]ZbdhjbkIbl_ "bfbl_
<LHF:LKDHE:>?5?bebLHIE?5?f _j f _gZl fi_jZImjzZ\A
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ijhklhjbeZIZr "Ze_gbgkdmhjZ\m\ZgZf_klth~\gZlj_rgZzlZz
_"bgbpZ.ihfh]g debfzZmj_~htZe+ZhilbfbabjEZ fi_jZImjzIlz
hdhe@kb”~Z\bh\hafh bZdkbfZegZh[ghkl
A ;?2E?RD=>hij_I b"j" _1_gzZdhiq_Jhmj['hk _"mK_dmg"adk _
\den/gjo dbgdZjzdl_jbklb&zZiZfhjbjZf _gZnmgdpb sdlldw

Me.

brZe _gbgkdmhjz\m\Zq

EhdZpbgZz*Ze_qbgkdbhl
mijZ\m\Zq

Dhjbkl_Ilh ~Ze _qgbgkdmtijz\m\zgZ
jZklheZgbh~ 8 f_Ijb h~ Zizjzlhl
gZkhgm\Zh.dbgijb_fgbdhljb_fhl k_
ihI\j*m\Kha\mqgkdlgZe

I»°0%00» °«

x T# % 1, (/ & % . Ul -
, # 1 % |, #
#(! / & # 1 ( # 8 &1 (/
1*, 1 8 ( &/, 9&/ X& 6

x { A*, 8/ 11 #( /1 8&(-/ &
# 8 &-! (/ 1*, X» 8 #( 1 [/ | (
# 8 &-! (/ 1*, 1 8 & L1/ &
-(&8 I1# & # IK# &

x {al(* %&!(/& &4,6, & (- &
& &/, 9& / & 6 #(|& &
L 1/& -(&8 - R % ()
% ( & ., (I *, xR -1/

- -*, 8/ -(&8 | - |I# &

&, %, %&X!I(/

x { =l 1 # 1/, 8& *
, , & # 8 &-! (/] 1*YU % |8
* % -/ |/ ( * #
(&-1#1, | - -( 9 (/I #|(! # &
*,( &«

x {» -*19/ [ ( # 8 &-! (/ X%, 1
All | & % K#&( -/ / /
%/ & # 8 &-! (/] 1*, 1|8 #
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AZf _ggdz[Z|_jbbl_

Ke_"gblkemqgzZbagZgm\dxlhrl_gb
[ZI_jbbAZf_g_llbklZjbl[ZI_jbkh
gh\b

e ljb_fgbhkblgZe k__fbIm\@dh]Ek_
ij_g_kmkblgZe
elhdZzazl_eiZkgm\Zz

>Ze_gbgkabZNhZ ok _gZihenmliZ*\ _

km\bhZIl_jbERO3 / LRO3X2) kf_kl_gth

az"gbbhkZ"_N ebazrlibl_gdhdZizdhl

(1) HIklIjZg_NlhdZizdhhaz”~gbhl e
gZ°"Ze_gbgkdbihZ\m\Zq

2 HIkljZzg_I1b klIZjbl_[ZI]_jbbb
\f_lg_I_]b gh\bl_[ZIl_jbbrlh
ijZ\beghbihklZ\m\Zd&jlz _\b[+)
b(-).

3) BgklzebjzehdZizdhH\Ihjg.h

A:;?E?RD:Dh]ZZl_jbbl.. k_hlkljZgztZe qbgkdmhilz\m\ZQ
[ibr_ kbl _ijh]jZfbjZfZIh \f_Igm\Zfgh\b[Z|_jbb~Ze qbgkdbhl
mijZ\m\ERjZ~Zk _j_ijh]jZfbjz

A<GBF:GB’?

X G f rzZelklZjbgh\HZIl_jbbbedZl _jbil~jZaebqy h\b
X G_hklzZ\Zeb[Z] _jbbNh*"Ze_qgbgkdbihZ\m\zZzdlg_f2zk _dhjbklZl
2beBf_k_pb

x G_njeZe+l1b[Z|_jbbldZdh_khjlbjZhfmgzZehlgZAKh[bjZf gZ
IZdhh1iZMA~A™ _egdihk [ G _IfZg ihlj_[gh

The design and specifications are subject to change without prior notice for product
improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
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?2\jhikdbmizlkI\dzhlkljZzgm\Zf _
AZrZe<ZaZrlblbfgzZrzlzhdhebdz*Z]bj pbdebjzf
kmjh\bgbilh k_dhjbklzilh _ fh ghihp_ehkgth*
ihljhrm\zgkl [Zjz~rZ<2\]ZIbg_k_j\bkgaliZ_fz\h
*Z\gbhkbkl_&Zh[bjzZzf_e_dljbqglybe_dljhgkdb

Kbf[hehd Adjkl_ghhragZgm\aB\hejhba\hfhjZ" 7 ‘e
k \jzIb\hf_klhllazZh[bjZzfgZ e _dljhgkdbzrazrz

]h gZojZgkh j _pbdebjZfgZgzZ"h[jlih ' gh j pbdebjZfqgZ
kmjh\bgZz
Khh[_a[_~m\Zgfzh\htjhba\h~. kij_gblfh gbg_]Zlb\glm_dlb
\ja b\hlgzZlkj_"bgEa”jzZ\e_BPvem| _,I0hlbgzZdmfh _e "Z
[bAZIij_~bal\bdZigphpz*bg _ijZ\bgehhlkljZgm\ZgZlhesjhba\h?
J _pbdebjzgzfZl _jbeZéBh\ht¢jhba\h~A..ihfh]g”~Zk_aZqm\Zz
ajzZ\Zb\hlgXkj_~bglZijbjh~rglh_kmjkb

AZ™ 1ZegbgnhjfZpbth \jkdzZkhkh[bjZf _ Ihhba\h~"gz??
dhglzZdlbjZHF K:G=jmidd beb*be_jhh~rdZ"kl_]J]hdmibe_
ijhba\h~hl

H\he<ZiZzlkh~j bez*bghkj_"kI\tb~Ajm]bhl_gpbeZehlitzkgb
fZl_jbeZebb hlkljZzgm\Zgzh\h<ZizjzZlazdhgphZjzihk_[gh
kh[bjzf blj_Ifzg G_njeZesl_Jhh\heijhba\hrdZdhhfZr_g
hliz"bebg_khjlbjzdghfmgzZehigz”"
x Dhlkhnjezl_h\hzZizZjzZIllbbfzZl ke_"gbhiphbb
x Nje_I_Jh zizjzlh\N\h gZagZqhgribgkdhhkljhed&aZ
_e_dljhgkdhbjzfhliz?
X ljb dmim\zgh\zizjZlfzehijh~"zZ\Zqghllha_f_gzZaz"
klzjbhZzizjz[_kieZlgh
x ljhba\h~bl_ehlha_f klzjbhZizjz[_kieZlgh
x ljh~rz~_11hzizjzZihdzZzh\eZkl_@¢be_jhzkiZjh _e_ah
Ki_pbezZebb\kim\Zf _
NjeZf_llgzZzh\heZiZjZ\Nh rmfZbeb*jm]4jbjh~*gzhdhebdh
aZljhamkz_ lhanjZ\sb _ehrhazhdhebg.zlzzkgbzl_jbldh  _
ANZbkl_dm\Xizilhra_fgzZl\B"Db"Z\e_aldheZg_pbkbkojzgz

> dezjzZllyg?Mazkhh[jZaghkl

HVhemj_~ ijhba\_~ \di kh]eZkgthklijbf_geb\bl
_\jhikdklZg~ZjAb\h kh]Ekgkl khkbl ijbf_geb\t
Abj_dibWj_JmeZlb\b

> deZjZpbeZkhh|[jZaghgd?Mfh  _~Zk_ij_a_f h~"ke_"gbhl
e b g dww.msan.hr/dokumentacijaartikala
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KUJDES: Rreziku i zjarrit / materialeve té
ndezshme. Vetém P unitsR njésité R32.



PERMBAJTJA

Puna dhe mirémbajtja

Paralajmérim

Masa sigurie

Vérejtje pér pédorim
Emrat e té gjitha pjeséve
Pastrimi dhe mirémbajtja

Ménjanimi i problemeve

Vérejtje: té gjitha fotot né kété udhézim jané diagrame skematike.

Fotoja e vérteté éshté standard.

-

12

14

15



Paralajmérim

Paralajmérim: Kjo pajisje klimatizue se pérdor mjet ftohés djegés R32.

Vérejtje: Pajisja klimatizuese me mjet ftohés R32 mund t'i shkaktojé [éndime serioze trupit
té njeriut ose sendeve pérreth nése trajtohet né ményré té ashpér.

* Hapésira né dhomén pér instalim, pérdorim, ndregje dhe mirémbajtie té késaj pajisjeje
klimatizuese duhet té jeté mé e madhe se 5m?.

*  Mijeti ftohés i pajisjes klimatizuese nuk duhet té jeté mé i réndé se 1.7kg.

* Mos pérdorni ¢farédo metoda pér pérshpeijtim té shkrirjes ose pastrimit té pjeséve qé ngrijné,
pérveg atyre qé rekomandohen nga prodhuesi.

* Mos e shponi ose digjini pajisjen klimatizuese dhe kontrolloni nése gypat ftohés té mjetit ftohés
jané té démtuara.

* Pajisja klimatizuese duhet t& vendoset né dhomé pa burim té pérhershém té zjarrit, pér
shembull, zjarrit té& hapur, aparatit t& kycur me gaz, ngrohése elektrike etj.

*  Vini re gé mjeti ftohés mund té jeté pa shije.

* Ruajtja e pajisjes klimatizuese duhet t&¢ mundésojé ndalimin e démtimit mekanik té shkaktuar
nga fatkegési.

* Mirémbajtja ose ndregja e pajisjes klimatizuese qé pérdor mjet ftohés R32 duhet té kryhet pas
kontrolleve té sigurisé gé té minimizohet rreziku nga fatkegésité.

*  Pajisja klimatizuese duhet té instalohet me mbulesén e valvulés ndalése.

* Ju lutemi té lexoni me kujdes udhézimet para instalimit, pérdorimit dhe mirémbaijtjes.
Simboli Vérejtja Shpjegimi
Ky simbol tregon gé pajisja pérdor mjete té

PARALJIJMERIM djegshme. Nése kéto mjete derdhen dhe nése
ekspozohen ndaj zjarrit, ekziston rrezik nga zjarri.

KUJDES Ky si_mbol tregon se éshté e ngvojs_hme té
l | lexoni me kujdes udhézimet pér pérdorim.

Ky simbol tregon se kjo pajisje duhet té trajtohet nga

KUJDES personel i kualifikuar gjaté instalimit.

Ky simbol tregon se té gjithé informacionet jané
KUJDES dhéné né udhézimet pér pérdorim.
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Masa sigurie

Instalimi i gabuar ose pérdorimi pa ndjekur kéto udhézime mund té
shkaktojé dém pér njerézit, pronén etj.

Serioziteti &shté klasifikuar  sipas shenjave né vijim:

PARALIM ERIM A\ PARALIM ERIM A\

Ky simbol shénon Ky simbol shénon
mundésiné pér vdekje mundésiné pér léndime ose
ose léndime serioze. démtim té pronés.

PARALIJM ERIM A\

Kété pajisje mund té pérdorin fémijé prej 8 vjet dhe persona me aftési té
zvogeéluara fizike, shqgisore ose mendore ose me mangési té pérvojés dhe
njohurive nése jané nén mbikéqgyrje ose marrin udhézime pér pérdorim té duhur
dhe té sigurt, e nése kupt ojné rreziget e mundshme. Pastrimi dhe mirémbaijtja
nuk duhet té kryhen nga fémijé pa mbikéqgyrje nga persona té rritur.

(Vetém pér pajisje me shenjén CE)

Kjo pajisje nuk éshté paraparé pér pérdorim nga persona tjeré (duke pérfshiré
edhe fémijét) me aftési té zvogéluara fizike, shqgisore ose mendore ose me
mungesé té pérvojés dhe njohurive pérveg nése nuk jané nén mbikéqyrje ose u
jané dhéné udhézime lidhur me pérdorimin e pajisjes nga njé person tjetér qé
éshté pérgjegjés pér siguriné e tyre. Fémijét duhet té jené nén mbikéqyrje qé té
sigurohuni qé nuk luajné me pajisjen.

(Pérveg pér pajisjet me shenjén CE)



Masa sigurie

Pajisja klimatizuese duhet té& jeté e tokézuar.
Tokézimi i paploté mund té rezultojé né gOditje
elektrike.

Mos e lidhi telin e tokézimit me gyp gazi, gypa uji,
mbrojtje nga rrufeja ose me tel telefoni.

Gjithmoné shky ceni pajisjen dhe ndalni furnizimin
me energji elektrike kur nuk e pérdorni kohé mé té
gjaté gé té jeni té sigurt.

= Kini kujdes t¢ mos e thy eni njésiné e
brendshmeNé té kundért, mund té krijohet qark
i shkurtér.

Nése kablloja e furnizimit me rrymé éshté démtuar,
até duhet t'a zévendésojé prodhuesi ose agjent
shérbimi ose person me kualifikime té& ngjashme.

Mos e shkycni kycésen kryesore té rrjetit gjaté punés
ose me duar té lagura, pasi qé kjo mund té shkaktojé
goditje elektrike.

Mos e ndani prizén me aparate tjera elektrike, pasi qé
kjo mund té shkaktojé goditje elektrike.

Gjithmoné shky c¢eni pajisjen dhe ndalni furnizimin
me energji elektrike para se té kryeni ¢farédo lloji té
mirémbajtjes ose pastrimit. Né té kundért mund té
Vvijé né goditje elektrike ose démtim.

Mos e térhigni kabllon e rry més. Démtimi nga
térhegja do té shkaktojé goditje serioze elektrike.

Paralajmérim gé gypat e lidhur me pajisjen nuk
pérmbajné burim té djegies.

~

n
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Masa sigurie

Mos instaloni pajisjen klimatizuese na vend ku ka
gaz ose léng djegés. Largésia mes tyre duhet té
jeté mé shumé se 1m. Me kété mund té shkaktoni
zjarr ose edhe eksplozion

Mos pérdorni Iéngje ose mjete gérryese qé té
fshini pajisje n ose té spérkatni ujé ose Iéng tjetér
népér té. Kjo mund té shkaktojé goditje elektrike
ose té démtojé pajisjen

Mos u mundoni té ndregn i pajisjen klimatizuese
veté. Ndregjet e papérshtatshme mund té
shkaktojné zjarr ose eksplozion. Kontaktoni

teknik té kualifikuar pér shérbim pér té gjitha

nevojat e shérbimit .

Mos pérdorni pajisjen klimatizuese gjaté stuhive.
Duhet té shkycni burimin e rrymés né kohé gé té
shmangni rreziget e mundshme

Mos vendosni duart ose c¢farédo mjet tjetér né
hyrjet dhe daljet e ajrit. Kjo mund té shkaktojé
Iéndime ose démtim té pajisjes.

Ju lutemi kontrolloni nése mbajtés i i instaluar
éshté i forté sa duhet. Nése éshté i démtuar, kjo
mund té ¢ojé né rénie té njésisé dhe mund té
shkaktojé 1éndime.

Mos bllokoni hyrjen ose daljen e ajrit.

Né té kundért, kapaciteti i ftohjes ose ngrohjes do té
jeté mé i dobét dhe madje mund té shkaktojé ndalje
té punés sé sistemit.
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_ Mos lejoni gé pajisja klimatizuese té fryjé né
Q ' ngrohése. Kjo _r]"nund t_é COjé né djegie té paploté
= — dhe té shkaktojé helmim.
Pajisja do té instalohet sipas rregullave
- . kombétare.

Siguresa e tokézimit me kapacitetin e dhéné
duhet té instalohet gé té shmangen goditjet e
mundshme elektrike.

Masa sigurie

Ky produkt pérmban gazra fluori té efektit serré. Rrjedhja e ftohjes kontribuon né
ndryshimin e klimés. Ftohé&s me potencial t& ngrohjes globale mé té ulét (GWP) do té
kishte mé pak kontribuar né ngrohjen globale sesa ai me potencial mé té larté nése
éshté fjala pér atmosferén. Kjo pajisje pérmban ftohésin me GWP té barabarté me
[675]. Kjo do té thoté se nése 1 kg e kétij Iéngu futet né atmosferé, ndikimi né ngrohjen
globale do té ishte [675] heré mé i madh se 1kg CO2 gjaté njé periudhe prej 100
vjetésh. Asnjéheré mos provoni ta ndalni veté garkun e ftohésit ose ta gmontoni veté
produktin. Gjithmoné konsultohuni me njé profesionist.

Kujdesuni gé nén njésiné e brendshme mos té keté mjetet né vijim:

1. Furra mikrovale, shpore dhe mjete tjera té ngrohta.

2. Kompjuteré dhe mjete tjera elektrostatike.

3. Priza gé pérdoren shpesh.

Nyjat mes njésisé sé brendshme dhe té jashtme nuk duhet té pérdoren pérséri, pérveg
nése nuk béhet fjalé pér ndregje té gypave.

Specifikimi i siguresés éshté shtypur né pllakén, p.sh.: 3.15A/250V AC, etj.

falas.
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Masa sigurie
“ Mos hapni dritaret dhe d yert pér njé kohé té
gjaté kur pérdorni kondicionerin. Pérndryshe,
kapaciteti i ftohjes dhe ngrohjes mund té
— dobésohet .

Mos géndroni né krye té njésisé sé jashtme ose
vendosni objekte té rénda mbi to. Kjo mund té
shkaktojé plagosje personale ose démtim té
pajisjes .

"===———1 | Mos e pérdorni kondicionerin pér ndonjé qéllim
tjetér, sic & shté tharja e rrobav e, ruajtia e

ushgimit etj.
-
(_“"'—'— == Mos e pérdorni ajrin e ftohté né trupin tuaj pér
TrE— njé kohé té gjaté. Kjo do té ndikojé né shéndetin

tuaj dhe do té shkaktoj¢ probleme

y ‘K shéndetésore.

_———— Vendosni temperaturén e duhur.
' Rekomandohet gé ndryshimi i temperaturés né
1", mes té temperaturave té brendshme dhe té
jashtme mos té jeté shumé i madh.

Rregullimet e duhura pér cilésimet e temperaturés
mund té parandalojné konsumin e energjisé té
panevojshme.
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Nése pajisja juaj nuk éshté e pajisur me kabllo elektrike dhe prizé&, duhet
té vendoset njé kabllo me tela té ploté né sistemin fiks té kabllove dhe
distanca midis kontakteve nuk duhet té jeté mé e vogél se 3.0 mm.

Nése pajisja juaj éshté e lidhur pérgjithmoné, duhet té instalohet né
sistem pajisje energjie anti-shpért hyese (RCD) gé nuk pérmban mé
shumé se 30 mA aktuale.

Qarku duhet té keté mbrojtje dhe kalim ajri, kapaciteti i té cilit nuk duhet
té jeté mé shumé se 1.5 heré mé i madh se rryma aktuale.

Lidhur me instalimin e kondicionerit, ju lutemi konsultoni me seksionet
meé poshté né kété udhézues.

Shénime pér pérdorim

Kushte té pajisjes gé ¢’'mundésojn & punén normale

Brenda shtrirjes sé temperaturés té dhéné né tabelén né vijim, pajisja klimatizuese
mund té ndalojé punén dhe mund té paragiten anomali tjera.

Ftohje E jashtme >43"C(E pérdorshme né T1)
>52"C(E pérdorshme né T3)
E brendshme <18'C
Ngrohje E jashtme >24"C
<-7"C
E brendshme >27"C

* Kur temperatura éshté shumé e larté, kondicioneri mund té aktivizojé pajisjen e
mbrojtjes automatike né ményré gé pajisja té shkycet.

* Kur temperatura éshté shumé e ulét, shkémbyesi i nxehtésisé i pajisjes mund té
ngrijé, gjé gé mund té ¢ojé né rriedhje té ujit ose ndonjé mosfunksionim tjetér.

* Gjaté ftohjes afatgjaté ose kullimit té& lagéshtisé me lagéshti relative mé t& madhe
se 80% (dyert dhe dritaret e hapura) mund té ndodhé kondensimi i ujit ose pikosje
prané prizés sé ajrit.

* T1 dhe T3 i referohen ISO 5151.
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Shénime pér ngrohje

Ventilatori i njésisé sé brendshme nuk do té fillojé menjéheré pas fillimit té sistemit

té ngrohjes pér té shmangur ftohjen e ajrit té ftohté.

Kur jashté éshté e ftohté dhe e lagésht, njésia e jashtme do té zhvillojé acar né
shkémbyesin e nxehtésisé, i cili do té rrisé kapacitetin e ngrohjes. Pas késaj,

kondicioneri do té fillojé me njé funksion té shkrirjes.
Gjaté shkrirjes, kondicioneri do té ndalojé ngrohjen pér 5-12 minuta.

Avull mund té fillojé té dalé nga njésia e jashtme gjaté shkrirjes. Kjo nuk éshté njé

gabim, por njé rezultat i humbjes sé fundit.

Ngrohja do té vazhdojé pasi té jeté pérfunduar shkrirja.

Shénime pér shkygje

Kur kondicioneri shkycet, drejtuesi kryesor automatikisht do t& vendosé nése do té
ndalet menjéheré ose pas 12 sekondave té frekuencés mé té ulét dhe shpejtésisé sé
ajrit.

Shénime pér pérdorim

Puna né raste urgjente

*

Nése telekomanda humbet ose shkycet,
pérdorni kycésen pér kycje me forcé pér té
pérdorur kondicionerin.

Nése ky buton shtypet ndérsa aparati éshté i
shkygur, do té funksionojé né ményré
automatike.

Shtypni MANUAL CONTROL SWITCH dhe kjo
do t'ju ¢ojé né operacion té detyruar AUTO
Nése shtypni celésin dy heré brenda pesé

AUTO/COOL
SWITCHIANUAL

sekondave, njésia do té funksionojé nén funksionimin e detyruar té ftohjes.

SHENIM: Piktura éshté vetém pér referencé. Butoni i kalimit té forcés mund té jeté

i vendosur diku afér vendit si né foto.

—_
[—;



Rregullimi i drejtimit té rrjiedhés sé ajrit

1. Pérdorni lévizjen lart-poshté dhe majtas-
djathtas né telekomandé pér té rregulluar
drejtimin e rrjedhés sé ajrit. Shikoni
udhézuesin pér té mésuar detajet e
telekomandés.

2. Pér modelet pa funksion té zgjimit, éshté e
nevojshme gé manualisht té rregulloni
ndarjet.

Shénim: |évizni ndarjet pérpara se té ky¢ni pajisjen
pasi ka njé démtim t€ mundshém ndaj
gishtérinjve. Asnjéheré mos e vendosni
dorén né ose jashté ajrit derisa pajisja éshté né pérdorim.

Kujdes specifik
1. Hapni panelin e pérparmé té njésisé sé brendshme.

2. Shtypni MANUAL CONTROL SWITCH dhe kjo do t'ju ¢ojé né operacion té
detyruar AUTO
Nése shtypni ¢elésin dy heré brenda pesé sekondave, njésia do té funksionojé
nén funksionimin e detyruar té ftohjes

—_
-—
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PJESET KRYESORE

Hyrja 7 NJITSIAE

e |/

BRENDSHME

Paneli i pérparmé
Hyrja né ajér
Filter ajri

Dalja e ajrit

Tehu horizonta
Teh vertikal
Tabela e ekranit

wn PR

>

Noa

NJ UNSIA E JASHTME

8. Tub lidhés
9. Kabllo lidhése
10. Kulloni zorrén

. . Hyrjané ajér
(anésore)

Daljae ajrit

SHPREHritaren

/ —\
| e8| )
. —

Shénim: Té gjitha fotografité né kété manual jané vetém paragqitje skematike. Priza
kryesore, funksioni WI-FI, funksioni jon negativ dhe funksioni kthyes vertikal dhe
horizontal jané opsionale. Njésia aktuale ka pérparési.

—_
-



SHPJEGIMI | DISPLAY DIGJITAL

Shfag ON pér tre sekonda kur aktivizohet tipari Timer ON, Fresh,
Swing, Turbo ose Silence.

Shfaq ON pér tre sekonda kur éshté vendosur Timer OFF.

Shfag ON pér tre sekonda kur gaktivizohet tipari Fresh, Swing,
Turbo ose Silence.

Shfaq dF nen operacionin e shkrirjes

Shfaq CF kur tipari i ajrit kundér té ftohtit aktivizohet nén
modalitetin e ngrohjes.

Shfaq SC gjaté funksionimit veté té pastér.
Shfaq funksionimin e ngrohjes FP nén sec.

Kur ECO aktivizohet 88 ndricohet gradualisht njé nga njé si E &£C
/0 Atemperature vendos temperaturén ZEE ... né njé interval té
dyté..
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Pastrimi dhe mirémbajtja

Paralajmérim

Para pastrimit té kondicionerit, Eshté e nevojshme ta fikni dhe ta fikni fuginé
pér mé shumé se 5 minuta. Pérndryshe, ekziston rreziku i goditjes elektrike.
Mos e pérdorni kondicionerin. Kjo mund té shkaktojé njé elektroshok.
Sigurohuni qé mos té shpélani pajisjen me ujé né asnjé rast. Léngjet e
pagéndrueshme si hollé dhe benziné do té démtojné trupin e pajisjes.
Prandaj, pastrojeni rastin me njé lecké té buté, té thaté dhe njé lecké té
lagur t& mbéshtjella né njé mjedis neutral.

Kur pérdorni, i kushtoni vémendje pastrimit t& rregullt té filtrit pér té
parandaluar grumbullimin e pluhurit. Nése ajri pérreth &shté i pluhur, rrit
frekuencén e pastrimit. Pas hegjes sé filtrit, mos prekni brenda njésisé me
gishtin tuaj dhe mos e detyrojeni té lévizni né ményré gé té mos démtojé
tubacionet.

Pastroni pllakén

Kur pllakén e njésisé sé brendshme éshté e papastér, _

pastroni butésisht me njé peshqir, duke pérdorur ujé M =
té vakét nén 40 ° C dhe mos e higni pllakén gjaté | M
pastrimit. ST
Pastrimi i filtrit té ajrit

VHigni filtrin e ajrit

e S w
1. Pérdorni té dy duart pér té hapur njé pllaké té
kéndit né té dy skajet e tabelés sipas drejtimit

té shigjetés.
2. Higni filtrin pér ajrin nga hapja dhe higeni.

vPastroni filtrin e ajrit W

Pérdorni thithése ose ujé gé té pastroni filtrin
dhe, nése é&shté tepér i papastér (pér
shembull, me vaj), pastrojeni me ujé té
ngrohté (nén 45"C) dhe me detergjent té buté té tretur né ujé dhe pastaj
vendosni filtrin té thahet né ajér.




Pastrimi dhe mirémbajtja

Instalimi i filtrit

Pérséri instaloni filtrin e tharé né radhé té kundért prej hegjes dhe pastaj
kthejeni dhe pérforcojeni pllakén.

Instalimi i filtrit

Kontrolloni para pérdorimit

1.  Sigurohuni gé hyrja dhe dalja e pajisjes té jené té lira.

2. Kontrolloni gé priza e ujit né tubin e shkarkimit té jeté i bllokuar dhe
pastroni menjéheré nése éshté.

3. Verifikoni gé tela e tokés té jeté e géndrueshme né toké.

4.  Sigurohuni gé té instalohen baterité e telekomandés dhe nése
ngarkimi i tyre éshté i mjaftueshém.

5. Kontrolloni démtimin e rrjetit pér instalimin e njésisé né natyré dhe,
nése keni ndonjé, kontaktoni gendrén toné té shérbimit lokal.

Mirémbaijtja pas pérdorimit

1.  Caktivizoni burimin e energjisé, fikni prizén kryesore té energjisé dhe
higni baterité nga telekomanda.

2. Pastroni filtrin dhe trupin e pajisjes.

3. Higni pluhurin dhe papastértité nga njésia e jashtme.

4.  Kontrolloni démtimin e rrjetit pér instalimin e njésisé né natyré dhe,

nése keni ndonjé, ju lutemi kontaktoni gendrén toné té shérbimit
lokal.

=1}
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Ménjanimi i problemeve

Kujdes

Mos e rregulloni kondicionerin individualisht pasi g& mirémbajtja jo korrekte
mund té shkaktojé goditje elektrike, zjarr ose shpérthim. Ju lutemi
kontaktoni gendrén toné té autorizuar t& shérbimit dhe jepni mbéshtetje
profesionale dhe kontrolloni pikat e méposhtme pérpara se té kontaktoni

shérbimin  pér té

kursyer kohé dhe
para.

Fenomen
Kondicioneri nuk
funksionon.

Kondicioneri nuk
mund té kycet
menjéheré pasi té jeté
shkygur.

Kondicioneri ndalon
punén pasi té jeté
kycur.

Ajri léviz, por
ftohja/ngrohja nuk
éshté efektive.

Mund té keté ndérprerje té energjisé. » Mund fugia té
kthehet.

Priza e rrymés mund té jeté e liré né prizé.

- A Vendoseni miré prizén.

Mund té kércejé siguresa. Zévendésoni siguresén.
Koha pér nisje akoma duhet té vijé - pritni ose anuloni
cilésimin e kohématésit.

Nése pajisja kycet menjéheré pas mbylljes, kaloni i
ndezjes sé ndezjes do té shtyhet pér 3 deri né 5 minuta

Eshté e mundur té arrihet temperatura e caktuar - kjo
éshté njé dukuri normale.

Eshté e mundur té¢ vendosni gjendjen e shkrirjes -
automatikisht do té kthehet dhe ri-veprohet pas
shkrirjes.

Eshté e mundur té& caktoni nj¢ kohématés té kohés -
nése vazhdoni té pérdorni, ndizni pérséri pajisjen.

Akumulimi i tepért i pluhurit né filtér né hyrje dhe daljen
e ajrit, njé kénd shumeé i ulét né blades - té gjitha
ndikojné né efektin e ftohjes dhe ngrohjes - pastroni
filtrat, higni barrierat né hyrjen dhe daljen e ajrit dhe
rregulloni kéndin e tehut. Ftohja ose ngrohja e dobét e
shkaktuar nga hapja e derés dhe dritares dhe
caktivizimi i ventilatorit té shkarkimit - ju lutemi mbylini
derén, dritaret, shterén etj. Funksioni i ngrohjes
ndihmése nuk éshté i disponueshém gjaté ngrohjes,
gjé gé mund té ¢ojé né efekt té dobét té ngrohjes.
-"Kyg¢ni funksionin té ngrohjes ndihmése (vetém pér
modelet me kété funksion).

Vendosja e ményrés nuk éshté si duhet dhe vendosjet
e temperaturés dhe shpejtésisé sé fryrjes nuk jané té
pérshtatshme.

-~ Ju lutem ri-zgjidhni ményrén dhe vendosni
temperaturén e duhur dhe shpejtésiné e shkarkimit.

o




Njésia e brendshme
fryn njé eré té
cuditshme.

Ekziston njé tingull i
ujit té rriedhshém
gjaté pérdorimit té
pajisjes.

Gjaté kycjes ose
shkycjes dégjohet njé
klik i buté.

Pajisja nuk ka njé eré té padéshirueshme né vetvete.
Nése ka njé parfum, kjo mund té jeté pér shkak té
akumulimit t& aromave né mjedis.

A Pastroni filtrin e ajrit ose aktivizoni funksionin e
pastrimit

Kur pajisja kycet ose shkyget ose kur kompresori kycet
ose shkycet gjaté pérdorimit, ndonjéheré éshté e
mundur gé té tjerr ujé té rrjedhshém. Ky éshté zéri i
rrjiedhés sé rrymés sé ftohjes, pa ndarje.

Pér shkak té ndryshimeve té temﬁeraturés, pllakat dhe
pjesét tjera do té béjné zhurmé dhe do té shkaktojné
dridhje.

— Kjo éshté normale dhe nuk &shté mosfunksionim.

O
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Njésia e brendshme bén
tinguj anormale

Ka pika té ujit né
sipérfagen e njésisé sé
brendshme.

Gjaté funksionit té ftohjes,
njésia e brendshme
nganjéheré fryn mjegullén

Menjéheré ndaloni

e Zéri i ventilatorit ose relesé sé kompresorit gé
kycet ose shkycet.

¢ Kur fillon ose ndalon ngrirja, do té dégjohet ky
zé.

y Kjo éshté shkaktuat nga rrjedhja
e mijetit ftohés né drejtim té
kundért. Kéto nuk jané
mosfunksionime.

e Tepér akumulim i pluhurit né filtrin e ajrit
té pajisjes sé brendshme mund té
rezultojé me fluktuim té zérit.

— Pastroni filtrin e ajrit.

e Tepér zhurmé gjaté kycgjes ,Fryries sé
fugishme*.

-"Kjo éshté normale. Nése kjo zhurmé ju pengon,
ju lutemi té shkycni funksionin ,Frymé e
fugishme*.

e Kur lagéshtia e ambientit &shté e larté, pikat e
ujit do té grumbullohen rreth prizés ose
pllakés sé ajrit etj.

-"Kjo éshté dukuri normale fizike.

* Funksionimi mé i gjaté i ftohjes né natyré
prodhon pikat e ujit. Mbyllni dyert dhe dritaret.

» Tehidobétigosheve mund té rezultojé né
pikat e ujit né hyrjen e ajrit.

-/ Rritni e kéndit té tehut.

Kur temperatura e brendshme dhe lagéshtia
jané té larta, ndonjéheré kjo ndodh.

~Kjo éshté shkaktuar nga ftohja e shpejté e ajrit
té brendshém. Pasi pajisja té jeté né funksionim
pér njé kohé, temperatura dhe lagéshtia e
brendshme do té reduktohen dhe mjegulla do té
shfaget.

& té gjitha aktivitetet dhe shkycni furnizimin me energji, kontaktoni
gendrén toné té shérbimit lokal né situatat e méposhtme.

(@)




Dirigjuesi i Kondicionerit

Specifikimet mund té ndryshojné pa pérmirésuar njoftimin paraprak. Konsultohuni
me agjenciné e shitjeve ose prodhuesit

Faleminderit shumé pér blerjen e kondicionerit toné. Ju lutemi lexoni me kujdes
kété manual té pérdoruesit pérpara se té pérdorni kondicionerin tua;.
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Parametrat-specifikimet e dirigjuesit.  ................cccccciiiiiiie, 21
Butonét e operimit-funksionimit ..., 22
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Sité i perdorim bUIONEL ..., 25
Operimi autoMAtiK. ........oooiiieiiiiie e 25
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Udhézimet Evropiane té Asgjésimt 33

Shénim:
Dizajni i butonave bazohet né modelin tipik dhe mund té jeté pak mé ndryshe nga ai aktual gé
keni bleré, forma aktuale do t€ mbizotérojé.

Té gjitha funksionet e pérshkruara pérmbushen nga njésia. Nése njésia nuk e ka kété vegori, nuk
ka ndodhur asnjé operacion pérkatés kur shtypni butonin relativ né telekomandén.

Kur ka ndryshime t& médha midis "llustrimit té dirigjuesit" dhe "MANUALIT TE PERDORUESIT"
né pérshkrimin e funksionit, pérshkrimi i "MANUALIT TE PERDORUESIT" do té mbizotérojé.
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Parametrat e dirigjuesit

Modeli RG10B1(E)/BGEF

Tensioni i vlerésuar 3.0V(Bateri e tharé RO3/LRO3 2)

Diapazoni i Marrjes sé

Sinjalit 8m
Mjedisi -5 Ce 60C
Karakteristiké e Performancés
1. Modaliteti i funksionimit: AUTO, FTOHJE,
| THATE, NGROHJE dhe VENTILIM-
FRYERJE.
2. Funksioni i vendosjes sé kohésorit né 24
Oré.
3. Rregullimi i shkallés sé temperaturés sé
brendéshme : 17°C~30°C.
4. Funksoni i ploté i LCD (Liquid Crystal
NN Display).
® =5 @ Play)
(N
~ SHENIM:
7N ) T R .
(e (%) (9/1 x Dizajni i butonave mund té jeté paksa i
~ ndryshém nga ai aktuali gé keni ju.
() ,
N x Té blera né varési té modeleve
(Sp) () (fresh) individuale.
et >.-\ >< x Té gjitha funksionet e pérshkruara
\luto): \ED)' Q) pérmbushen nga njésia e brendshme.
& x Nése njésia e brendshme nuk e ka kété
vecori, nuk ka ndodhur ndonjé operacion
pérkatés kur té shtypni butonin relativ né
telekomandé.
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Butonat e funksionit
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5.Butoni TURBO
Mundéson njésiné per te arritur temperaturen aktuale né kohén mé té
shkurtér t&é mundshme.
6.Butoni MODE (modalitetit)

Sa heré gé té shtypet butoni, ményra e funksionimit zgjidhet né njé sekuencé
si méposhté:

|—|.ALITD —=C00L —= DRY—={HEAT —= FAN ]

1. .Butoni ON dhe OFF
(ndezur dhe fikur)

Veprimi fillon kur ky buton shtypet
dhe poashtu ndalon kur perseri te
shtypet butoni.

2. TEMPERATURA
Butoni

Rrit temperaturén né 1°C.
Temperatura maksimale éshté
30°C.

3. Butoni SET (i caktuar)

Léviz népér funksionet e veprimeve
si né vazhdim: Mé ndiq ( A ) &£
Modaliteti AP

( =) EMéndiq( ).

Simboli i zgjedhur do té pulsojé né

zonén e ekranit, shtypni butonin OK
pér té konfirmuar.

4.SHPEJTESIA E
VENTILATORIT

Zgjedh shpejtésiné e ventilatorit né
rendin vijues:

= AUTO —LOW — MED— HIGH ]

x | z

Shenim: Modaliteti i NXEHTESISE nuk mbéshtetet nga pajisja

vetém

per ftohje.

-
-
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7.Butoni SLEEP (i gjumit)
Kursen energjiné gjaté oréve té gjumit.

8.Butoni OK
Pérdoret pér té konfirmuar veprimet e
zgjedhura.

9.Butoni TIMER (kohémates)
Vendoshi kohématésin pér té ndezur
ose caktivizuar njésiné.

10.Butoni FRESH (i freskét)
Pérdoret pér té filluar/ndaluar
veprimin e ri.
11.Butoni
(lekundes)

Fillon dhe ndalon Iévizjen horizontale té
dritares.

12.Butoni CLEAN (i paster)

Pérdoret pér té
filluar/ndaluar funksionin e
veté pastrimit.

13. Butoni LED

Ndez dhe Caktivizon
ekranin LED té njésisé sé
brendshme dhe kumbuesin
e kondicionerit (varet nga
modeli) té cilat krijojné njé
ambient komod dhe té geté.

SWING
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p N\ 1.Karakteristikat

Nga e majta né té djathté:
1. Shfagje e freskét e
tipareve

2. Nuk shfaget asgjé kur
funksioni i fresket (fresh)
&shté i aktivizuar.

. Mé& ndigni shfagjen e

2y

w

vegorive
4. Ekran i funksionit té
_® kontrollit pa tel
S I . .

5. Ekran pér zbulimin e
baterisé sé& ulét (Nése
pulson)

b ’ 2. Shfagja e ményres
SHENIM: ) ) Shfag ményrén aktuale
Té gjithé treguesit ge tregojné né
figuré kané pér géllim prezantimin e té funksionimit. Pérfshiré:
garté. Por gjaté operimit aktual, vetém
shenjat relative funksionale shfagen AUTO @ ,
né dritaren e ekranit.

COOL (freskét) %,

DRY (thaté) &,
HEAT (ngrohje 0-
FAN (freskore) % dhe
perseri AUTO.

3. Ekrani ECO

Shfaqget kur aktivizohet tipari ECO.

4. Ekrani LOCK (i mbyllur)

Shfaqget kur aktivizohet tipari LOCK (gelési).

5. Treguesi i transmetimit / Treguesi i ndezjes/fikes sé

kohé&matésit

Transmetimi:
Treguesi i transmetimit ndizet kur telekomanda transmeton sinjale né
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njésiné e brendshme.
Koha e ndezjes / fikjes:
Ky tregues i kohématésit ndizet kur kohématési éshté i ndezur ose i fikur.

6. Temperatura/Kohématési/Shfagja e shpejtésisé sé ventilatorit

Shfaqg temperaturén e caktuar si parazgjedhje, ose shpejtésiné e ventilatorit,
ose vendosjen e kohématésit kur pérdorni funksionet e ndezjes/fikjes sé
kohématésit. Shfaq cilésimin e temperaturés (17°C~30°C). Kur vendosni
ményrén e funksionimit né FAN, nuk shfaget asnjé cilésim i temperaturés.
Dhe nése éshté né modalitetin TIMER, tregon cilésimet e ndezjes dhe
fikjes sé kohématésit.

7. Shfagja e shpejtésisé sé ventilatorit

Shfaq shpejtésiné e zgjedhur té ventilatorit: e ulét/ mesatare/ é larté
ose Automatike.
SHENIM: Kjo shpejtési e ventilatorit nuk mund té rregullohet né
modalitetin AUTOMATIK ose TE THATE.

Si té perdorni butonat?

3_

Funksionimi automatik

Sigurohuni gé njésia éshté e lidhur dhe energjia
éshté e disponueshme. Treguesi i funksionimit
né panelin e ekranit t&é njésisé sé brendshme
fillon té pulsojé.

Modeliti automatik:

Né modalitetin automatik, njésia automatikisht do té
zgjedhé funksionit FTOHET,FRESKET apo té
NXEHTESISE bazuar né temperaturén e caktuar.

i X8htypni butonin MODE pér té zgjedhur veprimin
AUTO.

1XShtypni  butonin  x/z pér t& vendosur
temperaturén e déshiruar. Temperatura mund té
vendoset brenda njé diapazoni prej 17°C~300°C né
10°C rritje.

1>Shtypni  butonin  ON/OFF pér té filluar
kondicionerin.
SHENIM
i XNé modalitetin automatik, kondicioneri
logjikisht mund té zgjedhé ményrén e

[l



FTOHET, FRESKET apo NXEHTESISE duke
ndjeré ndryshimin midis temperaturés aktuale
té dhomés sé ambientit dhe temperaturés sé
vendosjes né telekomandé..

TXNé modalitetin automatik, nuk mund ta
ndérroni shpejtésiné e ventilatorit. Tashmé
éshté e kontrolluar automatikisht.

3. Nése modaliteti automatik nuk éshté i
pérshtatshém pér ju, modaliteti i déshiruar
mund té zgjedhet né ményré manuale.

Funksioni Ftohje /Ngrohje /Fre _skét

N
1. Shtypni butonin e modalitetit pér té
zgjedhur FTOHJE, NGROHJE (vetém
;\>*<: modelet per ftohje dhe ngrohje) ose
1\ modalitetin FRESKET.
COOL 2. Shtypni butonin LART/POSHTE pér té
vendosur temperaturén e déshiruar..
Temperatura mund té vendoset brenda
1—W\ P njé diapazoni prej 17°C~30°C né 1°C
4 — O WY rmte. . L
R 3. Shtypni butonin FRESKET pér té
7 zgjedhur shpejtésiné e ventilatorit né
(Z@_@Z)) 3 katér hapa - Automaik, te ulet, mesataré,
— ose te larté.
- 4.Shtypni butonin  ON/OFF pér té filluar
31 ® & @ kondicionerin.
l(u:cl \ kﬂl} k’:a\
e SHENIM

Né modalitetin FAN, temperatura e
cilésimit nuk shfaget né telekomandé dhe
~— as ju nuk jeni né gjendje té kontrolloni
temperaturén e dhomés. Né kété rast,
mund té kryhet vetém hapi 1.3 dhe 4.

Veprimi Dehumidifikues/Dehidratues

i XShtypni butonin MODE pér te zgjedhur
menyrén e thaté. (DRY)

1 XShtypni butonin LART/POSHTE pér té
vendosur temperaturén e déshiruar.
Temperatura mund té vendoset brenda njé
diapazoni prej 17°C~30°C né 1°C rritje.

T XShtypni butonin ON/OFF (ndezur/fikur) pér
té filluar kondicionerin.
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( ) SHENIM
Né menyrén e Dehidratimit, nuk mund té
> ndérroni shpejtésiné e ventilatorit. Tashmé
S éshté e kontrolluar automatikisht.
FAN
1 — T Rrequllimi i drejtimit té rriedhjés sé ajrit
1O ©® {opsioni).
(AN
e 1. Kur shtypni butonin SWING UP / DOWN,
(e () ®) dritarja_horizontale ndryshon 6 gradé né
(=7 (*) ©) ritarja_horizontale ndryshon 6 gradé né
Q) kénd pér cdo shtypje. Nése shtyn mé
>—t >m< o shumé se 2 sekonda, dritarja
= automatikisht do té Iékundet lart e poshté.
(o) () (@)
St

| —

Funksionimi i kohématésit

Shtypni butonin TIMER ON mund té vendosé kohén e ndezjes automatike
té njésisé. Shtypni butonin TIMER OFF mund té caktojé kohén e fikjes
automatike té njésisé.

Pér té vendosur kohématésin ndezur-ON:

i XShtypni butonin TIMER ON.

1 XShtypni Temp. Larté ose poshté pér mé shumé heré pér té vendosur
kohén e déshiruar pér té ndezur njésiné.
SHENIM: nése déshironi té vendosni kohématés 2.5 oré, do té shtypni
5 heré pér ta vendosur (5 x 0,5 h).

T XDrejtoni telekomandén né njési dhe prisni 1 sekond, TIMER ON do té
aktivizohet.

o X

Pér té vendosur kohématésin fikur-OFF:

1. Shtypni butonin TIMER (kohématésin) pér té filluar sekuencén e kohés
sé fikjes (OFF).

2. Shtyp butonin Temp. LARTE ose POSHTE pér shumé heré pér té
vendosur kohén e déshiruar pér té fikur njésiné.
SHENIM: nése déshironi té vendosni kohématésin né 5 oré, do té
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shtypni 10 heré pér ta vendosur até. ( 10 x 0,5 h).
3. Tregoni telekomandén né njési dhe prisni 1 sekondé, koha e fikjes
(TIMER OFF) do té aktivizohet.

SHENIM:

x Kur té& vendosni TIMER ON ose TIMER OFF, koha do té rritet me 30
minuta rritje né ¢do shtypje, deri né 10 oré. Pas 10 orésh dhe deri né
24 oré, do té rritet prej 1 oré né rritje. (Pér shembull, shtypni 5 heré pér
té marré 2.5 oré dhe shtypni 10 heré pér té marré 5 oré.) Kohématési
do té kthehet né 0.0 pas 24..

Anuloni secilin funksion duke vendosur kohématésin e tij né 0.0 oré.

Shembull i vendosjes sé& kohématésit

Shembull: Nése kohématési aktual éshté 1:00 pasdite, pér té vendosur
kohématésin si hapat e mésipérm, njésia do té ndizet 2.5 oré mé voné
(3:30 pasdite) dhe do té fiket né 6:00 pasdite.

<}Z#u J#-] E ]l 8 &1 8

(Joo}v Vi#e] Vi#e]
. -00F :30PM 4PM M PM

<}z I13%p 02.OC°M 3:00PM 3:30 5 6
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FUNKSIONE TE AVANCUARA

Funksioni i |Ekundjes

Shtypni butonin e |€kundjes.
x Dritarja horizontale do té Iékundet lart e poshté automatikisht kur
shtypni butonin e Iékundjes. Shtypni pérséri pér ta béré até té ndalet.

Ekrani LED

Shtypni butonin LED.
X Shtypni kété buton pér té ndezur dhe fikur ekranin né njésiné e
brendshme.

Funksioni i heshtjes

Vazhdoni té shtypni butonin Fan pér mé shumé se 2 sekonda pér te
aktivizuar / ¢aktivizuar funksionin e heshtjes (disa njési).

Pér shkak té funksionimit t& kompresorit me frekuencé té ulét, mund té
rezultojé né kapaictet t& pamjaftueshém té ftohjes dhe ngrohjes. Shtypni
butonin e ndezjes/fikjes, modalitetit, gjumit, turbo ose té pastrimit ndérsa
funksionimi do té anulojé funksionin e heshtjes.

Funksioni i bllokimit

Shtypni sé bashku butonin Clean dhe butonin Turbo né té njéjtén kohé mé
shumé se 5 sekonda pér ta aktivizuar funksionin e bllokimit (Lock).
Té (qjithé butonat nuk do té pérgjigjen, pérvec shtypjes sé kétyre dy
butonave pérséri pér té caktivizuar bllokimin.

Funksioni i pastér

Shtypni butonin Clean.

Bakteret ajrore mund té rriten né lagéshtirén qé kondensohet rreth
shkémbyesit té nxehtésisé né njési. Mé pérdorim té rregullt, shumica e
késaj lagéshtie avullohet nga njésia.

Duke shtypur butonin Clean, njésia juaj do té pastrohet veté
automatikisht. Pas pastrimit, njésia do té fiket automatikisht. Shtypja e
butonit CLEAN né mes té ciklit do té anulojé funksionimin dhe do té
caktivizojé njésiné. Ju mund té pérdorni funksionin e pastér (Clean) aq
shpesh sa te déshironi.
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Shénim: Kété funksion mund ta aktivizoni vetém né modelin
COOL(freskét) ose DRY (e thaté).

Funksioni Turbo

Shtypni butonin TURBO.

x Kur zgjidhni funksionin Turbo né modalitetin COOL/HEAT , njésia do té
fryjé ajér té ftohté me vendosjen mé té forté té erés pér té filluar
procesin e ftohjes/ ngrohjes.

Funksioni SET

Shtypni butonin SET pér té hyré né cilésimin e funksionit, mé pas shtypni
butonin SET ose TEMP 2z ose butonin TEMP x pér té zgjedhur
funksionin e déshiruar. Simboli i zgjedhur do té pulsojé né zonén e ekranit,
shtypni butonin OK pér té konfirmuar. Pér té anuluar funksionin e zgjedhur,
thjesht kryeni teé njéjtat procedura si mé sipér. Shtypni butonin SET pér
té lévizur népér funksionet e funksionimi si mé poshté:

FRESH ASLEEP* AEFOLLOW ME AAP mode

FRESKET A£GJUME £ ME NDIQ MUA Amnodaliteti AP

*. Nése kontrollori juaj i largét ka butonin Fresh dhe Sleep, nuk mund té
perdorni butonin SET pér té zgjedhur funksionin Fresh dhe Sleep.

Funksioni i freskét (Fresh function) Q
Kur té fillojé funksioni i Freskét, gjeneratori i joneve energjizohet dhe do té
ndihmojé né pastrimin e ajrit né dhomé.

1+ )
Funksioni i gjumit (Sleep function) <
Funksioni i gjumit pérdoret pér té ulur pérdorimin e energjisé gjaté kohés ge
flini (dhe nuk ju duhen té njéjtat cilésime té temperaturés pér té gendruar
rehat).

N

AP function *®
Zgjidhni ményrén e funksionit AP pér té béré konfigurimin e rrjetit pa tel. Pér
disa njési, nuk funksionon duke shtypur butonin SET. Pér té hyré ne
modalitetin AP, shtypni vazhdimisht butonin LED shtaté heré ne 10 sekonda.

Funksioni Me ndiq mua (Follow me function) 8

Funksioni FOLLOW ME mundéson telekomandén pér té matur temperaturén
né vendin e saj aktual dhe pér té dérguar kété sinjal né kondicioner ¢do 3
minuta interval. Kur pérdorni modalitetet AUTO, COOL ose HEAT, matja e
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temperaturés sé ambientit nga telekomanda (né vend té veté njésisé sé
brendshme) do t'i mundésojé kondicionerit té optimizojé temperaturén
pérreth jush dhe té sigurojé rehati maksimale.

SHENIM: Shtypni dhe mbani shtypur butonin Turbo pér shtaté sekonda pér
té filluar/ndaluar funksionin & kujtesés sé funksionit Follow Me.

Trajtimi i telekomandés
Vendndodhja e kontrolluesit té largét

Pérdorni telekomandén né njé distancé prej 8
metrash nga pajisja, duke e drejtuar até drejt
marrésit. Pritja konfirmohet nga njé bip.

KUJDES
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Zévendésimi [
baterive
Rastet e méposhtme nénkuptojné bateri t& shteruara. Zévendésoni baterité e
vjetra me ato té reja.
X Marrja e bipit nuk Iéshohet kur transmetohet njé sinjal.
X Treguesi zbehet..
(1) Telekomanda mundésohet nga dy bateri té thata (R03 / LR03X2) té vendosura
né pjesén e pasme té pasme dhe té mbrojtura nga njé mbulesé.
(2) (1) Higni mbulesén né pjesén e pasme té telekomandés.
(3) (2) Higni baterité e vjetra dhe futni baterité e reja gé vendosin né ményré té sakté
skajet (+) dhe (-).
(4) (3) Instaloni pérséri mbulesén.
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SHENIM: Kur té higen baterité, telekomanda fshin té gjithé programimin. Pas futjes
Sé baterive té reja, telekomanda duhet té riprogramohet.

A KUJDES

Mos pérzieni bateri té vjetra dhe té reja ose bateri té llojeve té ndryshme.

Mos i lini baterité né telekomandén nése nuk do té pérdoren pér 2 ose 3 muaj.
Mos i hidhni baterité si mbeturina té pa renditura komunale. Grumbullimi i
mbeturinave té tilla vegcmas pér trajtim té vecanté éshté i nevojshém.

Dizajni dhe specifikimet mund té ndryshojné pa njoftim paraprak pér pérmirésimin e
produktit. Konsultohuni me agjenciné e shitjeve ose prodhuesit pér detaje.



Udhézimet Evropiane té Asgjésimit

Pér té mbrojtur mjedisin toné dhe pér té ricikluar |IEndét e para té
pérdorura sa mé plotésisht qé té jeté e mundur, konsumatorit i
kérkohet té kthejé pajisjet e pa shérbyeshme né sistemin e
mbledhjes publike pér ato elektrike dhe elektronike.

Simboli i kryqézuar tregon se ky produkt duhet té kthehet né pikén
e grumbullimit t& mbetjeve elektronike pér ta ushqyer até duke
ricikluar riciklimin mé té miré t& mundshém té Iéndés sé paré.
Duke siguruar kété produkt ju do té parandaloni efektet e mundshme negative
né mjedis dhe shéndetin e njeriut, té cilat pérndryshe mund té shkaktohen pér
shkak té hedhjes jo té duhur té kétij produkti. Riciklimi i materialeve nga ky
produkt, ju do té ndihmoni pér té ruajtur nj¢ mjedis té shéndetshém dhe
burimet natyrore.

Pér informacion té hollésishém né lidhje me mbledhjen e produkteve EE
kontaktoni M SAN Grupa dd ose shitésin ku e keni bleré produktin

Kjo pajisje pérmban ftohés dhe materiale té tjera potencialisht té
rrezikshme. Kur hidhni kété pajisje, ligji kérkon mbledhje dhe trajtim té
vecanté. Mos e hidhni kété produkt si mbeturina shtépiake ose mbetje
té pa renditura komunale.
X Kur hidhni kété pajisje, keni opsionet e méposhtme:
X Hidhni pajisjen né njésiné e caktuar komunale pér mbledhjen e
mbeturinave.
X Kur blini njé pajisje té re, shitési me pakicé do té marré pérséri pajisjen
e vjetér pa pageseé.
x Prodhuesi do té marré pérséri pajisjen e vjetér pa pagese.
x  Shisni pajisjen te shitésit e certifikuar té hekurave.

Njoftim i veganté

Shkatérrimi i késaj pajisjeje né pyll ose né njé mjedis tjetér natyror rrezikon
shéndetin tuaj dhe éshté i démshém pér mjedisin. Substancat e rrezikshme
mund té rrjedhin né ujin néntokésor dhe té hyjné né zinxhirin ushgimor.

Deklarata e BE-sé pér pérputhshméri

Kjo pajisje éshté prodhuar né pérputhje me standardet e
zbatueshme evropiane dhe né pérputhje me té gjitha direktivat
dhe rregulloret né fuqi.

Deklarata e BE-sé pér pérputhshmériné mund té shkarkohet nga linkun né
vijim: www.msan.hr/dokumentacijaartikala
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POZOR: Nevarnost poZara / vnetljivih
materialov.
Samo za R32 enote.
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VSEBINA

Delo in vzdrZzevanje

Opozorilo

Varnostni ukrepi
Opombe za uporabo
Imena vseh delov

yi$ [enje in vzdrzevaje

ReSevanje tezav

Opomba: vse slikev tem priro
Prava slika je standard.
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niku so samo shematski diagrami.
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Opozorilo

Opozorilo: Ta klimatska naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo
R32.

Opombe: Klimatska naprava s hladilnim sredstvom R32 lahko povzro j resne
poSkodbe Hoveskega telesa ali Skodo na okoliskih stvareh, e se z njo
grobo ravna.

*  Prostor v prostoru za vgradnjo, uporabo, popravilo in shranjevanje te klimatske naprave

mora biti ve [ji od 5 m2.

* Hladilna teko fina klimatske naprave ne sme tehtati ve pkot 1,7 kg.

* Ne uporabljajte nobenih na pinov za pospesSevanije odtaljevanja ali [ [enja mrzlih delov,

razen tistih, ki jih posebej priporo a proizvajalec.

* Klimatske naprave ne prebadajte in ne vZzigajte in preverite, ali so cevi hladilne teko fine

poskodovane.

* Klimatska naprava mora biti names fena v prostoru brez stalnega ognja, kot je odprti

plamen, plinska naprava, delovni elektri mi grelnik itd.

* Upostevajte, da je hladilno sredstvo lahko brez okusa.

* Hranjenje klimatske naprave mora prepre [iti mehanske poskodbe, ki jih povzro

nesre [a.
* VzdrZzevanije ali popravilo klimatskih naprav s hladilnim sredstvom R32 je treba izvesti po
varnostnem preverjanju, da se zmanjSa tveganje za nesre [e.
*  Klimatska naprava mora biti name$ fena s pokrovom zapornega ventila.
*  Pred namestitvijo, uporabo in vzdrzevanjem natan o preberite navodila

Ta simbol ozna luje, da naprava uporablja vnetljivo

OPOZORILO hladilno sredstvo. ye hladilno sredstvo izteka in je
izpostavljeno  zunanjemu viru vZziga, obstaja
nevarnost pozara.

Ta simbol ozna juje, da morate skrbno prebrati

A\
@ POZOR priro ik
(M
]

Ta simbol oznaluje, da mora servisno osebje
POZOR uporabljati to opremo skupaj s priro mikom za
namestitev

POZOR Tento Ta simbol ozna fuje, da so na voljo podatki,
kot so navodila za uporabo ali priro fnik za namestitev
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Varnostni ukrepi

Nepravilna hamestitev ali uporaba brez upostevanja teh navodil lahko
povzro [ Skodo ljudem, lastnini itd.

Resnost je razvr§ [ena z naslednjimi oznakami:

OPOZORILO A\ OPOZORILO A
Ta simbol ozna fuje Ta simbol ozna fuje
moznost smrti ali resne moznost poskodb ali
poSkodbe. materialne Skode.

OPOZORILO A

Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in starejSi in

osebe z zmanjSanimi fizi  imi, futnimi ali duSevnimi sposobnostmi ali
pomanjkanjem izkuSenj in znanja, f® so nadzorovani ali pou |[eni o uporabi
naprave na varen na [in in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z
aparatom. Vi$ [enja in vzdrzevanja ne smejo opravljali otroci brez nadzora.

(Samo za naprave z oznako CE)

Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vklju [no z otroki) z
zmanjSanimi telesnimi,  futnimi ali duSevnimi sposobnostmi ali
pomanjkanjem izkuSenj in znanja, razen [® so pod nadzorom ali delujejo po
navodilih osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod
nadzorom, da se prepri famo, da se ne igrajo z aparatom.

(Razen za naprave z oznako CE).
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Varnostni ukrepi

Klimatska naprava mora biti ozemljena. Napaka ozemljitve

@ lahko povzro p elektri i udar.

Ne priklju fujte ozemljitvene Zice na dovod plina, vodovod,
strelovod ali telefonsko Zico.

Vedno izklopite napajanje in izklopite napravo, ko je dal;
=1g |msa ne uporabljate, da se prepri fate, da je varna.

- Pazite, da ne zmo |ite no tranje enote.
o ——— V nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika.

/ ye je napajalni kabel poSkodovan, ga mora zamenjati
'\_‘yjél_,i proizv ajalec ali serviser ali podobna usposobljena oseba.
i
/Eﬁ Glavnega stikala ne izklapljajte med delovanjem ali se ga
j ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko to povzr o
" "@oD  elektri i udar.

B 7 Vti nice ne smete deliti z drugo elektri o napravo, saj
Y . lahkoto povzro |ielektri fniudar.

Pred vzdrzevanjem ali  j$ fenjem vedno izklopite aparat in
To izklopite napajanje. V nasprotnem primeru lahko pride do
: elektroSoka ali poSkodbe

7 Ne vlecite napajalnega kabla. Skoda zaradi vle fenja bo
/ @oD  povzro fla resen elektri i udar.

Opozorilo, da cevi, povezane z napravo, ne bodo vsebovale
vira vZiga.

=13
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Varnostni ukrepi

Klimatske naprave ne name$ [ajte na mesto,
kjer je vnetljiv plin ali teko fina. Razdalja med
njimi mora biti ve  pkot 1 m. To lahko povzro [
pozar ali celo eksplozijo

[ Za brisanje aparata ne uporabljajte teko  fega ali

|Q korozivhega sredstva za  [i8 [enje in ne prsite
vode ali drugih teko pn. To lahko povzro f
BE NOT) elektri i udar ali poskoduje napravo

[~ Sami ne posku3ajte popraviti klimatske naprave.

| TS, Nepravilno popravilo lahko povzro [ pozar ali
——  eksplozijo. Za vse servisne potrebe se obrnite na

A NOI usposobljenega serviserja

Ne uporabljajte klimatske naprave med nevihto.

'l,-- /Z%Lhé Da bi prepre fili morebithe nevarnosti, je
@\ .

potrebno pravo [asno izklopiti napajanje

Ne vstavljajte rok ali drugih predmetov v dovod
== | inodvod zraka. To lahko povzro | poSkodbe ali

- =ﬁ’___ 5 poskodbe na napravi.

'--»:____,_ ——

Preverite, ali je name$ [eno stojalo dovolj fvrsto. ye
je poSkodovano, lahko pride do padca naprave in
poskodbe.
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——————  Ne blokirajte vstopa ali izhoda zraka.
- V nasprotnem primeru bo mo p hlajenja ali ogrevanja

|
]‘ SibkejSa in to lahko celo povzro pp prenehanje delovanja
_.Jg sistema.

QoD

— 7 Ne dovolite, da klimatska naprav a piha na grelec.
l\l To lahko privede do nepopolnega vziga in
povzro [ zastrupitev.

Naprava bo names$ [ena v skladu z nacionalnimi predpisi.

Varovalka za ozemljitev s predpisano zmogljivostjo mora biti
names [ena, da se izognemo morebitnim elektri  mim udarom.

Varnostni ukrepi

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Uhajanje hladilnega sredstva
prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z niZjim potencialom
globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k globalnemu segrevanju kot
tisto z vi§jim potencialom, [e bi priSlo v ozra [je. Ta naprava vsebuje hladilno
teko [ino z GWP enakim [675]. To pomeni, da [e 1 kg te teko pine pride v ozra fje,
bi bil vpliv na globalno segrevanje [675] krat ve [ji kot 1 kg CO2 v obdobju 100 let.
Nikoli ne poskuSajte sami ustaviti toka hladilnega sredstva ali izdelka razstaviti
sami. Vedno se posvetujte s strokovnjakom.

Prepri [ajte se, da pod notranjo enoto niso slede p predmeti:

1. Mikrovalovne pe fice, Stedilniki in drugi vro [ predmeti.

2. Rafunalniki in drugi visoko-elektrostati mi predmeti.

3. Vtiica, ki se pogosto uporablja.

Spoji med notranjo in zunanjo enoto se ne smejo ponovno uporabiti, razen za
popravila cevi.

Specifikacija varovalke je natisnjena na plo$ o, npr. 3.15A / 250V AC, itd

o
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Varnostni ukrepi

(4 . Ko uporabljate klimatsko napravo, dlie msa ne
odpirajte oken in vrat . V nasprotnem primeru se
lahko zmanjSa hladilna in ogrevalna zmogljivost

- "l
S sEbiae
,__[_“ﬁ : @ Ne stojte na zu nanji enoti ali na njo ne
. postavljajte teZkih predmetov. To lahko
B povzro | telesne poSkodbe ali poSkodbe

P naprave .

Ne uporabljajte klimatske naprave za druge
namene, kot so suSenje perila, shranjevanje
hrane itd.

=
‘| Nespu$ [gnjte hladnega zraka na telo dlje  fmsa.

" To bo vplivalo na vase zdravje in povzro filo
£ zdravstvene tezave.

':L‘ 3

Nastavite primerno temperaturo.
= Priporo fjivo je, da temperaturna razlika med
notranjo in zunanjo temperaturo ni prevelika.

Ustrezne prilagoditve temperaturnim nastavitvam
lahko prepre [)jo nepotrebno porabo energije.

ye vaSa naprava ni opremljena z napajalnim kablom in vti em, mora
biti v fiksnem sistemu 0zi  fenja names$ [eno stikalo s vsemi 0zi  enji,
razdalja med kontakti pa ne sme biti manjSa od 3,0 mm.

ye je vaSa naprava stalno priklju  [ena, morate v si stem vgraditi
protieksplozijsko napajalno napravo (RCD), ki ne pusti ve pkot 30
mMA toka v sistem.

o
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Tokokrog mora imeti zaS [ito in zra no stikalo, katerega zmogljivost
ne sme biti ve [a kot 1,5-kratnik najve [ega toka.

Glede namestitve klimatske naprave, prosimo, preberite spodnja poglavja
v tem priro miku.

Opombe za uporabo

Stanje naprav e prepre fuje normalno delovanje

V temperaturnem razponu, ki je naveden v naslednji tabeli, lahko klimatska
naprava preneha delovati in lahko se pojavijo druge nepravilnosti.

Hlajenje Zunanje > 43 °C (velja za T1)>
> 52 °C (velja za T3)>
Notranje <18 °C.
Ogrevanje Zunanje > 24 °C >
<-7°C
Notranje >27°C>

* Ko je temperatura previsoka, lahko klimatska naprava aktivira samodejno
zas fitno napravo, tako da se naprava lahko ugasne.

* ye je temperatura prenizka, lahko izmenjevalnik toplote naprave zmrzne, kar
lahko povzro i kapljanje vode ali drugo okvaro.

* Med dolgotrajnim hlajenjem ali odvajanjem vlage z relativno vlaznostjo ve pkot
80% (odprta vrata in okna) lahko pride do kondenzacije vode ali kapljanja v
blizini izpusta zraka.

* T1in T3 se nanaSata na ISO 5151.

(@]
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Opombe za ogrevanje

X

Ventilator notranje enote ne bo za [el delovati takoj po zagonu ogrevanja, da
prepre pizpihovanje hladnega zraka.

Ko je zunaj hladno in mokro, bo zunanja enota nad izmenjevalnikom toplote
zmrznila, kar bo pove falo ogrevalno zmogljivost. Nato klimatska naprava
zazZene funkcijo odtaljevanja.

Med odmrzovanjem se bo klimatska naprava ustavila za priblizno 5-12 minut.

Med odmrzovanjem lahko iz zunanje enote izhaja para. To ni okvara, ampak
posledica hitrega odtajanja.

Ogrevanje se bo nadaljevalo po kon [anem odtajanju.

Opombe za izklop

Ko je klimatska naprava izklopljena, se glavni regulator samodejno odlo [i, ali se
bo ustavil takoj ali po ve pdeset sekundah z nizjo frekvenco in manjSo hitrostjo
zraka.

Obvestila za uporabo
Delovanje v sili

*

ye se daljinski upravljalnik izgubi ali zlomi, uporabite stikalo za prisilni vklop,
da boste klimatsko napravo lahko uporabljali.

ye je ta gumb pritisnjen medtem, ko je

naprava izklopljena, bo delovala v

samodejnem na pnu.

Pritisnite MANUAL CONTROL SWITCH

in to vas bo pripeljalo do prisilnega

s,amodej_nega delovanja. N AUTO/COOL
yev petih sekundah dvakrat prl_tlsnete RO no stikalo
stikalo, bo enota delovala v prisilnem

na pinu COOL

OPOMBA: Slika je samo referen ja. Gumb za preklop sile je lahko names [en
nekje blizu mesta, kot je na sliki.

_—
f—)

/\>K
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Prilagoditev smeri pretoka zraka

1. Za prilagajanje smeri pretoka zraka
uporabite nihanje navzgor in navzdol in
levo-desno na daljinskem upravljalniku.
Za podrobnosti o daljinskem upravljalniku
si oglejte priro mik.

2. Za modele brez funkcije prilagajanja
smeri je potrebno ro mo premakaniti
pregrade.

Opomba: premaknite pregrade pred vklopom
naprave, saj lahko pride do poSkodb prstov.
Nikoli ne postavljajte rok v dovod ali odvod
zraka, medtem ko aparat deluje.

_—
—_
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GLAVNI DELI

1 Dovod 3 7 NOTARNJA ENOTA
zraka 1. Sprednja plos [a
2. Dovod
3. Filter za filtiranje
zraka
4. Odvod
5. Vodoravna loputa
6. Vertikalna loputa
4 Air outl 7. Prikazna plos [a
5 Odvodzral
8 8
ZUNANJA ENOTA
8. Povezovalna cev
9. Povezovalni kabel
Dovodzraka 10. Cev odtoka
Dovodzraka (gore) Air inlet
(bo no) (rear)
9
Odvod
zraka
10

PRIKAZNRLOSA

Opomba : Vse slike v tem priro miku so le shematske predstavitve. Omrezni vti
funkcija WI-FI, funkcija negativnih ionov ter navpi ma in vodoravna vrtljiva funkcija
niso obvezni. Na dejanski enoti se lahko razlikuje.

-

_—
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POJASNILO DIGITALNEGA ZASLONA

Prikaze se ON tri sekunde, ko je vklju fena funkcija Timer ON,
Fresh, Swing, Turbo ali Silence.

Ko je nastavljen Timer OFF, se tri sekunde prikaze Of.

Prikaze seOf za tri sekunde, ko so izklju [ene funkcije Fresh,
Swing, Turbo ali Silence.

Prikaze dF med operacijo odtaljevanja

Prikaze CF, ko je v na pinu ogrevanja aktivirana funkcija za zas fito
pred hladnim zrakom.

Prikaze SC med samo S [enjem.
Prikaze FP pri 8 ° C ogrevanja.

Ko je ECO aktiviran, lu [ka 88 postopoma zasveti ena za drugo,

ko E A£C A0 Anastavi temperaturo /AE ... v enem sekundnem
intervalu.in one second interval.
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yiS [®enje in vzdrzevanje
Opozorilo

Pred pS fenjem klimatske naprave, morate to izklopiti in izvle b kabel za
ve pkot 5 minut. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost elektri mega
udara.

Ne mo fite klimatske naprave. To lahko povzro | elektroSok. Pazite, da
aparata nikoli ne izpirate z vodo. Nestabilne teko fine, kot so razred fila
in bencin, poSkodujejo telo aparata. Zato prosimo o [istite ohiSje z
mehko, suho krpo in vlazno krpo, navlaZzeno v nevtralnem mediju.

Med uporabo bodite pozorni na redno S fenje filtra, da prepre fite
kopi [enje prahu. ye je okoliSki zrak praSen, pove [ajte pogostost
S fenja. Po odstranitvi filtra se ne dotikajte notranje pregrade enote s
prstom in ne je premikajte na silo, da ne poSkodujete cevi.

O [istite ploS o

Ko je ploS [a notranje enote umazana, jo
nezno o [istite z brisa fw, z mla mo vodo 40 °
Cin med j$ fenjem ne odstranjujte plos fe.

yi$ [enje zra mega filtra
vOdstranite zra i filter

1. Z obema rokama odprite kotno plo$ [@ na obeh koncih ploS [e glede na smer
pus fice.
2. Sprostite zra i filter iz reZe in ga odstranite.
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v O fistite zra i filter

Uporabite sesalec ali vodo da bi ga
oprali, [e je zelo umazan (npr. masten),
ga o fistite s toplo vodo (pod 45 ° C) in
blagim detergentom, raztopljenim v
vodi, nato pa filter v senci posusite na
zraku.

yiS |®enje in vzdrzevanje
Namestitev filtrov

Ponovno namestite posusen filter v obratnem vrstnem redu odstranitve in
nato vrnite in pritrdite ploS o.

Namestitev filtra

Pred uporabo preverite

1. Prepri [ajte se, ali sta dovod in odvod naprave prosta.

2. Prepri [ajte se, ali je odvod vode na izpustni cevi
blokiran in ga takoj o [istite, [® je.

3. Prepri [ajte se, da je ozemljitvena Zica pravilno ozemljena.

4. Prepri [ajte se, da so baterije daljinskega upravljalnika
names [ene in ali je njihovo polnjenje zadostno.

5. Preverite morebitno poSkodbo mreZe za namestitev zunanje
enote in, e poSkodba obstaja, se obrnite na nas lokalni servisni
center.

VzdrZzevanje po uporabi

1. IzKklopite vir napajanja, izklopite glavno stikalo in odstranite baterije iz
daljinskega upravljalnika.

2. O pstite filter in ohiSje aparata.

3. Odstranite prah in umazanijo iz zunanje enote.

4. Preverite morebitne poSkodbe na reSetki za namestitev zunanje enote
in [® obstaja, se obrnite prosimo na nas lokalni servisni center.

=1}



9,9%; AN> K

ReSevanje tezav

Pozor

Ne popravljajte klimatske naprave sami, ker lahko napa mo vzdrzevanje
povzro p elektri i udar, pozar ali eksplozijo. Obrnite se na nas

pooblas [eni servisni center in prepustite vzdrZzevanje profesionalcem ter
preverite naslednje stvari, preden se obrnete na servis, da prihranite [as

in denar.
Tezava

Klimatska naprava ne
deluje

Klimatske naprave
ni mogo fe zagnati
takoj po izklopu

Klimatska naprava
bo prenehala
delovati po
zagonu

Notranja enota
izpihuje fluden
vonj

Mozni so izklopi elektrike.Po [akajte, da se vrne
elektrika

Napajalni vti pje lahko zrahljan v vti fnici.

-Dobro vtaknite vtika p

MozZen je izpad varovalke

-menjajte varovalko.

yas delovanja je Se v pripravljenosti

- po [akajte ali prekli ite nastavitev [asovnika

ye je naprava vklopljena takoj po izklopu kontakta,
bo stikalo za vZig vZig odloZilo za 3 do 5 minut.

Nastavljeno temperaturo je mogo [e dose p

- to je obi fajen pojav.

MoZno je nastaviti stanje odtaljevanja

- samodejno se bo vrnilo in ponovno aktiviralo po
odmrzovaniju.

Mozno je ,da je nastavljeno odStevanje fasa

- I® boste Se naprej uporabljali napravo, jo
ponovno vklopite.

Naprava sama po sebi nima neZelenega vonja.
ye ima vonj, je to lahko posledica kopi [enja
vonja v okolju.

- Ofpstite zrami filter ali aktivirajte funkcijo

S fenja.

o
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Zrak  piha, vendar
hlajenja / ogrevanje ni
u pinkovito.

Med delovanjem

naprave se pojavi zvok

teko fe vode

Ob zagonu ali
zaustavitvi se zasliSi
rahel "klik".

Voda je pade [ez
povrSina notranja
enota.

Prekomerno kopi [enje prahu na filtru ob vstopu
in izstopu zraka, pretirano majhen kot na
lamelah - vse to vpliva na u finek hlajenja in
ogrevanja - o [istite filtre, odstranite pregrade na
vstopu in izstopu zraka in prilagodite kot lamel.
Slabo hlajenje ali ogrevanje zaradi odpiranja vrat
in oken ter odprt izpusni ventilator - zaprite vrata,
okna, izpusni sistem itd. Med ogrevanjem ni na
voljo dodatna funkcija ogrevanja, kar lahko vodi
do slabega ogrevalnega u finka.

- Aktivirajte funkcijo dodatnega ogrevanja (samo
za modele s to funkcijo).

Nastavitev na fina ni pravilna in nastavitev
temperature ter hitrost izpuha nista primerna.

- Prosimo, ponovno izberite na pin in nastavite
ustrezno temperaturo in hitrost izpuha.

Ko se naprava zaZene ali ustavi ali ko se
kompresor zaZene ali ustavi med delovanjem, je
v [asih mogo [e sliSati zvok Sumenja teko [e
vode. To je zvok pretoka hladilne teko fine, ni
okvara.

Zaradi temperaturnih sprememb se ploS [a in
drugi deli nabreknejo, kar povzro fp zvok trenja. To
je normalno, ni napaka.

xKo je vlaga v okolju visoka, se bodo kapljice
vode nabirale okoli odprtine za zrak ali ploS [
itd.

XTo je obi fajen fizikalni pojav.

xDolgotrajno hlajenje v odprtem prostoru
povzro p kapljice vode. » Zaprite vrata in okna.

xPremajhen kot odpiranja lopatic Zaluzij lahko
povzro p tudi kapljice vode na dovodu zraka.

xPove [ajte kot lopatic.

O
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Notranja enota
oddaja nenormalni
zvok.

Med hladilnim
postopkom v vti jmici
notranje enote v fasih
izpiha megla

Zvok vkloplienega ali izklopljenega releja
ventilatorja ali kompresorja.

Ko se odtajanje za me ali ustavi, se oglasi.

y To je posledica hladilnega sredstva, ki te [& v
obratni smeri. Niso okvare.

Prekomerno kopi fenje prahu v zra jmem filtru
notranje enote lahko povzro | nihanje zvoka.
Pravo fasno o [istite zra me filtre.

Preve pzra mega hrupa, ko je vklopljen "Mo fan
veter".

To je normalno, [e se po futite neprijetno,

izklju fite funkcijo "Mo [an veter".

Ko sta notranja temperatura in vlaznost visoka,
se to v [asih zgodi.

To je zato, ker se zrak v zaprtih prostorih hitro
ohladi. Ko bo nekaj fasa delovala, se bosta
temperatura in vlaznost v notranjosti zmanjsali in
megla bo izginila.

lhned vypn te spot ebi h vypn te p ivod elektrické energie a kontaktujte
nase mistni servisni centrum v nasledujicich situacich.
Pokud slySite jakykoli neobvykly zvuk nebo ucitite neobvykly zapach b hem

provozu spot ebi fe.

Pokud dojde k abnormalnimu zah ati napajeciho kabelu a zastr [ky.
Pokud se na spot ebi [ nebo dalkovém ovlada pp nachazi jakakoli ne [istota

nebo voda.

Pokud se spina pkompresoru nebo spina pproudové ochrany fasto vypinaji.

(@)
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DALJINSKI UPRAVLJALNIK
KLIMA NAPRAVE

specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posvetujte se s
prodajno agencijo ali proizvajalcem

NajlepSa hvala za nakup naSe klimatske naprave. Pred uporabo klimatske
naprave natan mo preberite ta navodila za uporabo.

(@}
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VSEBINA

Specifikacije daljinskega upravljalnika.
Gumbi za upravljanje

Kazalniki na LCD

Kako uporabljatigumbe ...
Samodejno delovanje. ............ccccoeeiiiiiee.
Hlajenje / ogrevanje / delovanje ventilatorja.

Postopek razvlazevanja ...............ccceceeeeenneen.
Prilagajanje smeri pretoka zraka. ...............

Delovanje fasovnika. ............cccccceevvivveeiennen.

Napredne funkcije

OPOMBA:

Dizajn gumbov temelji na tipi mem modelu in se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega,
ki ste ga kupili, pri femer bo prevliadala dejanska oblika.
Vse opisane funkcije izvaja ehota. ye enota nima te funkcije, s pritiskom ustreznega
gumba na daljinskem upravljalniku ni priSlo do ustrezne operacije.

.............................. 27.

Kadar obstajajo velike razlike med »llustracijo daljinskega upravljalnika« in
»UPORABNISKIM PRIRO yNIKOM "v opisu funkcije prevlada opis" UPORABNISKI
PRIRO yNIK ".

-_
—;
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Specifikacije daljinskega upravljalnika

Model

Z'i i~

&

Nazivna napetost

3,0 V (suhe baterije R0O3 / LR0O3 2)

Obmo fje prejema
signala

8m

Okolje

AN OIN ~TTE£E&IBI£&"

Funkcija uspesnosti

1. Napn delovanja: AUTO, COOL,
DRY, HEAT in FAN.

2. Funkcija nastavitve fasovnika v 24
urah.

3. Obmo [je nastavitve temperature v
zaprtih prostorih: 17 ° C ~30° C.

4. Popolna funkcija LCD (zaslon s
teko pmi kristali).

OPOMBA:

X Zasnova gumbov se lahko nekoliko
razlikuje od dejanske

X kuplieni glede na posamezne
modele.

X Vse opisane funkcije opravlja
notranja enota.

X ye notranja enota nima te funkcije,

s pritiskom ustreznega gumba na
daljinskem upravljalniku ni prislo do
ustreznega postopka

-

—_
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Funkcijski gumbi
1. Gumb ON / OFF
Delovanje se zafme, ko
pritisnete ta gumb, in se
ustavi, ko ta gumb ponovno
pritisnete.

2. Gumb TEMP x / z

Zmerno nara$ [a v korakih po
1 ° C. Maks. temperatura 30 °
C.

© 3. Gumb SET
Premika se po naslednjih

funkcijah: Sledite mi () A
AP na [in

@___
®—
( ) AESledimi( ).
@7 Izbrani simbol bo utripal na
@,__
Oi

0. obmo [ju zaslona, za potrditev
pritishite gumb OK.

—(x 4.HITROST

VENTILATORJA

Hitrosti ventilatorja izberete v
naslednjem vrstnem redu:

5.Gumb TURBO

Omogo [a enoti, da v najkrajSem mozZznem [asu doseze prednastavljeno
temperaturo.

6.Gumb MODE

Vsaki b ko pritisnete gumb, se nain delovanja izbere v naslednjem
zaporedju:

Opomba: Nafin HEAT ne podpira naprava, ki omogo [a
samo hlajenje.

-_
-
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7.Gumb za spanje
Prihranite  energijo med
spanjem.
8.Gumb OK
Uporablja se za potrditev
izbranih funkcij.
9.GUMB TIMER
Nastavite [asovnik za vklop
ali izklop enote.
O 10.GUMB FRESH
@ 3 Uporablja se za zagon /
(O—- © © ﬁu;tawtt)e; \];\I/J|r|]\1ké”e Fresh.
0 .Gum
~ ZaZene in ustavi vodoravno
O— —=—  gibanje zaluzi.
@& 12.GUMB CLEAN
@ :

Uporablia se za zagon /
zaustavitev funkcije
samo [iS fenja.

13.LED gumb

Vklopi in izklopi LED zaslon
notranje enote in zvo i signal
klimatske naprave (odvisno od
modela), ki ustvarjajo udobno in
tiho okolje.
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Indikatorji na LCD
1. Zna filnosti

Od leve proti desni:

1. Prikaz svezih
funkcij  (nekatere
enote)

2. (Ko je funkcija

Sveze vklju fena, ni

prikaza) Prikaz v

na pnu spanja

L)

e

Lyl

. Zaslon funkcije
Follow me
4. Zaslon funkcije
brezzi mega
nadzora
5. Zaslon za
zaznavanje prazne
Opomba: baterije ( j& utripa)
Vsi kazalniki, prikazani na sliki, so 2. Prikaz na pina

namenjeni jasni predstavitvi. Toda med LA :
dejanskim delovanjem so na prikazno Pnk_aze trenUt_m
okno. na pin delovanja.

Uklju uje AUTO
KUL

SUHA

TOPLOTA
VENTILATOR i
ponovo AUTO.

3. ECO zaslon
Prikaze se, ko je aktivirana funkcija ECO

4. LOCK zaslon

PrikazZe se, ko je aktivirana funkcija LOCK.

5. Indikator prehoda / indikator vklopa / izklopa

fasovn ika

Prehod:

Ta indikator prenosa zasveti, ko daljinski upravljalnik oddaja signale
V notranjo enoto.

70
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Vklop / izklop [asovnika:

Ta indikator [asovnika zasveti, ko se vklopi ali izklopi Timer.

6. Prikaz temperature /  [msovnika / hitrosti ventilatorja

Privzeto prikaze nastavljeno temperaturo ali hitrost ventilatorja ali
nastavitev [asovnika pri uporabi funkcij TIMER ON / OFF.

PrikaZe nastavitev temperature (17 ° C ~ 30 ° C). Ko nastavite na [in
delovanja na FAN, nastavitev temperature ni prikazana. In @ je v
na finu TIMER, prikaZe nastavitve VKLOP in IZKLOP TIMERJA.

7. Prikaz hitrosti ventilatorja

PrikaZe izbrano hitrost ventilatorja: nizka / srednja / visoka ali
samodejna.

OPOMBA: Te hitrosti ventilatorja ni mogo [e prilagoditi v na finu AUTO
ali DRY.

Kako uporabljati gumbe?

Samodejno delovanje

Prepri [ajte se, da je enota priklju fena v elektri no omreZje in da je na
voljo napajanje. Indikator OPER ATION na zaslonu notranje enote
za ne utripati.

AVTO NA VIN:

V napnu AUTO bo enota samodejno
izbrala delovanje COOL, FAN ali HEAT
glede na nastavljeno temperaturo.

i Xritisnite gumb MODE, da izberete Auto.

1 Rritisnite gumb x / z, da nastavite

Zeleno temperaturo. Temperaturo lahko

nastavite v obmo fju od 17 ° C do 30 ° C v

korakih po 10 ° C.

T Rritisnite gumb ON / OFF, da zaZenete

klimatsko napravo.

OPOMBA

1. V samodejnem na finu lahko klimatska
naprava logi o izbere napin hlajenja,
ventilatorja in ogrevanja tako, da zazna
razliko med dejansko sobno
temperaturo prostora in nastavljeno
temperaturo na daljinskem
upravljalniku.

2. V samodejnem nafinu ne morete
preklopiti hitrosti ventilatorja. To je ze
samodejno nadzorovano.

3. ye vam samodejni napn ne ustreza,
lahko zeleni na jin izberete ro mo.

[l
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Hlajenje / ogrevanje / delovanije
ventilatorja

i YPritisnite  gumb MODE, da izberete
na ppn COOL, HEAT (samo modeli hlajenja
in ogrevanja) ali FAN.

1Pritisnite  gumba GOR / DOL, da
nastavite Zeleno temperaturo.
Temperaturo lahko nastavite v obmo [ju
od 17 ° C do 30 ° C v korakih po1° C.

T XPritisnite gumb FAN, da v §tirih korakih
izberete hitrost ventilatorja - Auto, Low,
Med ali High.

0 Kitisnite gumb ON / OFF, da zazZenete
klimatsko napravo.

OPOMBA

V na pnu FAN nastavljena temperatura v
daljinskem upravljalniku ni prikazana in
tudi sobne temperature ne morete
nadzorovati. V tem primeru se lahko
izvedejo samo koraki 1, 3 in 4.

Postopek razvlazevanja

1.Pritisnite  gumb MODE, da izberete

na pin SUHO.
2. Pritisnite gumba GOR / DOL, da
nastavite Zeleno temperaturo.

Temperaturo lahko nastavite v obmo fu
od 17 ° C do 30 ° C v korakih po 1 ° C.

3. Pritisnite gumb ON / OFF, da zazenete
klimatsko napravo.

OPOMBA

V napnu razvlaZzevanja ne morete
preklopiti hitrosti ventilatorja. To je Ze
samodejno nadzorovano.

Nastavitev__smeri__pretoka zraka

(opcija)

1. Ko pritisnete gumb SWING UP / DOWN,
se vodoravna loputa spremeni za 6
stopinj za vsak pritisk. ye pritisnete ve p
kot 2 sekundi, bo zaluzija samodejno
zanihala gor in dol.

-
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Delovanje kmasovnika

Pritisnite gumb TIMER ON, da nastavite [as samodejnega vklopa enote.
Pritisnite gumb TIMER OFF, da nastavite [as samodejnega izklopa enote.

ve zelite nastaviti msovnik-ON:

i Rritisnite gumb TIMER ON.
1 XRritisnite Temp. tipko gor ali dol ve [krat za nastaviti Zzeleni [as vklopa
enote.
OPOMBA: ye Zelite nastaviti 2,5-urni fasovnik, pritisnite 5-krat, da ga
nastavite (5 x 0,5 h).
T XUsmerite daljinski upravljalnik na enoto in po fakajte 1 sekundo, vklju fen
bo TIMER ON.

ve zelite nastaviti  [msovnik-IZKLOP:

1. Pritisnite gumb TIMER, da sprozite fasovno zaporedje IZKLOPA.

2. Pritisnite Temp. gumb za gor ali dol ve fkrat za nastaviti Zeleni [as za
izklop enote.
OPOMBA: ye zelite fasovnik izklopiti v 5 urah, pritisnite 10-krat, da ga
nastavite (10 x 0,5 h).

3. Usmerite daljinski upravljalnik na enoto in po [akajte 1 sekundo, aktivira
se TIMER OFF.

OPOMBA:

x Ko nastavite TIMER ON (VKLOP) ali TIMER OFF (IZKLOP), se fas z
vsakim pritiskom pove fa za 30 minut, do 10 ur. Po 10 urah in do 24 se
bo pove feval v korakih po 1 uro. (Na primer pritisnite 5-krat, da dobite
2,5 ure, in pritisnite 10-krat, da dobite 5 ur,) yasovnik se po 24 vrne na
0,0

x Prekli pite katero koli funkcijo tako, da nastavite njen fasovnik na 0,0h.

Primer nastavitve [asovnika

Primer: ye je trenutni fasovnik 13:00, se naprava za nastavitev [asovnika,
kot je opisano zgoraj, vklopi 2,5 ure pozneje (15:30) in izklopi ob 18:00.

*}AV]I E % &+ A E %o &+ A
i v Alo} %] 1110} %0]
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NAPREDNE FUNKCIJE

Funkcija SWING

Pritisnite gumb Swing.
X Horizontalna loputa se bo samodejno zanihala gor in dol, ko
pritisnete gumb Swing. Pritisnite Se enkrat, da se ustavi.

LED zaslon

Pritisnite gumb LED.
x Pritisnite ta gumb, da vklopite in izklopite zaslon na notranji enoti.

Funkcija tiSine

Drzite pritisnjen gumb FAN ve p kot 2 sekundi, da aktivirate /
onemogo fite funkcijo tiSine (nekatere enote).

Zaradi nizkofrekven mega delovanja kompresorja lahko povzro [
nezadostno hladilno ali grelno zmogljivost. Pritisnite tipko ON / OFF,
Mode, Sleep, Turbo ali Clean med delovanjem, da prekli fete funkcijo
tiSine.

Funkcija zaklepanja

Za aktiviranje funkcije zaklepanja hkrati pritisnite gumb za pS fenje
in gumb Turbo ve pkot 5 sekund. Vsi gumbi se ne bodo odzvali, razen
e za dve sekundi znova pritisnete ta dva gumba, da onemogo [ite
zaklepanje.

CLEAN funkcija

Pritisnite gumb za [S [enje.

Bakterije v zraku lahko rastejo v vlagi, ki se kondenzira okoli
izmenjevalnika toplote v enoti. Ob redni uporabi ve fina te vlage
izhlapi iz enote.

S pritiskom na gumb CLEAN se bo vaSa enota samodejno o [istila.
Po psS enju se enota samodejno izklopi. S pritiskom gumba CLEAN
sredi cikla prekli fete postopek in izklopite enoto. Funkcijo lahko
uporabljate tako pogosto, kot zelite.

Opomba: To funkcijo lahko aktivirate samo v na pinu HLAJENJE ali
SUHO.

~

0
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Turbo funkcija

Pritisnite gumb TURBO.

x Ko izberete funkcijo Turbo v na ppnu COOL/ hea , bo enota
pihala hladen zrak z najmo mejSimi nastavitvami vetra, da bo
zagnala proces hlajenja/ ogrejavanja.

Funkcija SET

Pritisnite gumb SET za vstop v nastavitev funkcije, nato pritisnite
gumb SET ali gumb TEMP 2z ali TEMP to, da izberete Zeleno
funkcijo. Izbrani simbol bo utripal na obmo fju zaslona, za potrditev
pritisnite gumb OK.

ye Zelite preklicati izbrano funkcijo, samo izvedite enake postopke kot
zgoraj.

Pritisnite gumb SET, da se pomikate med funkcijami, kot sledi:

SVEZE ASPANJE * ASLEDI Ml £AP na pn

*: ye ima vas daljinski upravljalnik gumb Fresh in Sleep, gumba SET ne
morete uporabiti za izbiro funkcije Fresh and Sleep.

FRESH funkcija
Ko se zaZene funkcija FRESH, se ionski generator napaja in pomaga
pstiti zrak v prostoru.

Funkcija SLEEP

Funkcija SLEEP se uporablja za zmanjSanje porabe energije med
spanjem (in ne potrebujete enakih temperaturnih nastavitev, da boste
ostali udobni).

AP funkcija

Za konfiguracijo brezZi jmega omrezja izberite na pin AP. Pri nekaterih
enotah to ne deluje s pritiskom na gumb SET. ye Zelite vstopiti v na pin
AP, v desetih sekundah sedemkrat neprekinjeno pritisnite gumb LED.

Sledite mi

Funkcija FOLLOW ME omogofa, da daljinski upravljalinik meri
temperaturo na trenutni lokaciji in ta signal poslje na klimatsko napravo
vsake 3 minute. Pri uporabi na finov AUTO, COOL ali HEAT bo merjenje
temperature okolja z daljinskega upravljalnika (namesto s same notranje
enote) omogo [ilo klimatski napravi, da optimizira temperaturo okoli sebe
in zagotovi maksimalno udobje.

OPOMBA: Za vklop / izklop pomnilnika pritisnite in sedem sekund
pridrzite gumb Turbo

funkcija funkcije Spremljaj me.

-

(@]



9,99%;

/\>K

Rokovanje z daljinskim upravljalnikom

Zamenjava baterij

Lokacija daljinskog upravljalnika
Uporabljajte  daljinski  upravljalnik na
najve i razdalji 8 metrov od naprave in ga
vedno usmerite proti sami napravi. Sprejem
signala je ozna [en z zvo mim signalom.

POZOR

X

virom toplote.

pred soncem.

ne stopite nan;.

XKlimatska naprava se ne odzove, [® sprejem
signala motijo zavese, vrata ali drugi predmeti.
Pazite, da daljinski upravljalnik ne pride v stik s
kakrsnokoli teko fino. Daljinskega upravljalnika
ne izpostavljajte neposredni son mi svetlobi ali

X ye je sprejemnik infrarde fega signala na
predvajalniku izpostavljen neposredni son i
svetlobi, klimatska naprava ne bo delovala
pravilno. Uporabite zavese za zas$ [ito naprave

X ye se druge elektri me naprave odzivajo na
daljinski upravljalnik, jih je treba premakniti ali
pa se obrnite na pooblas [enega prodajalca.

XPazite, da daljinski upravljalnik ne pade na tla.
Pazljivo ga uporabljajte. Ne postavljajte tezkih
predmetov na daljinski upravljalnik in pazite, da

Naslednji primeri kazejo na nizko stanje
baterije. Zamenjajte stare baterije z
novimi.

x Pri poSiljanju signala ni mogo [e sliSati
spremljajo fega zvo fmega signala.

x Kazalnik na zaslonu bledi

Daljinski upravljalnik vklju fuje dve suhi

bateriji (RO3 / LR03X2), ki se nahajata v

hrbtnem predalu in sta zaSfpteni s

pokrovom.

(1) Odstranite pokrov na zadnji strani
daljinskega upravljalnika.

(2) Odstranite stare baterije in namestite
nove, pri tem pa bodite pozorni na
oznaki (+) in (-).

(3) Ponovno namestite pokrov.

R
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OPOMBA: Ko baterije odstranite, daljinski upravljalnik izbriSe vsa
programiranja. Po vstavitvi novih baterij je treba daljinski upravljalnik znova

programirati.

POZOR

X Ne meSajte starih in novih baterij ali baterij razli ih vrst.

X Baterij ne pusajte v daljinskem upravljalniku, [ jih ne boste
uporabljali 2 ali 3 mesece.

x Baterij ne odvrzite med nesortirane komunalne odpadke. TaksSno
zbiranje odpadkov je potrebno lo [eno zbirati za posebno obdelavo.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Obrnite se na
prodajalca ali proizvajalca v primeru dvoma..
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Evropske smernice za odstranjevanje

Da bi zaS3 fitili okolje in pm bolje reciklirali uporabljene surovine, se od
potroSnika zahteva, da vrne odrabljeno opremo v sistem javnega
zbiranja elektri nih in elektronskih naprav.

Simbol prekrizanega ozna luje, da je treba ta izdelek vrniti na zbirno
mesto za elektronske odpadke, da je lahko recikliran.

Z zagotavljanjem tega boste prepre fli morebitne negativne vplive na

okolje in zdravje ljudi, ki bi sicer lahko nastali zaradi nepravilnega

odstranjevanja izdelka. Z recikliranjem materialov tega izdelka boste pomagali ohranjati
zdravo okolje in naravne vire.

Za podrobnejSe informacije o zbiranju izdelkov EE se obrnite na prodajalca, pri katerem
ste izdelek kupili.

Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo in druge potencialno
nevarne materiale. Pri odstranjevanju te naprave zakon zahteva
posebno zhiranje in obdelavo. Tega izdelka ne odvrzite med
gospodinjske ali nesortirane komunalne odpadke.
Pri odlaganju te naprave imate na voljo naslednje moznosti:
X Napravo zavrzite v za to namenjenem komunalnem elektronskem
zbiralis fu odpadkov.

* Prinakupu nove naprave bo prodajalec staro napravo brezpla o
prevzel nazaj.

® Proizvajalec bo staro napravo brezpla o prevzel nazaj.

* Napravo prodajte pooblas fenim trgovcem z odpadnimi kovinami.
Posebno obvestilo
Odlaganje naprave v gozd ali drugo naravno okolje ogroza vase zdravje
in Skoduje okolju. Nevarne snovi lahko uhajajo v podtalnico in vstopijo v
prehranjevalno verigo.

Izjava EU o skladnosti

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi
standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in
predpisi.

Izjavo EU o skladnosti lahko prenesete z naslednje
povezave: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

PN
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CAUTION: Risk of fire/ flammable materials.
FOR R32 units only.
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Warning

Warning: This air conditioner uses R32 flammable refrigerant.

Notes: Air conditioner with R32 refrigerant, if roughly treated, may cause serious harm

to the human body or surrounding things.

*  The room space for the installation, use, repair, and storage of this air conditioner should
be greater than 5m.

*  Air conditioner refrigerant can not charge more than 1.7kg.

Do not use any methods to speed up defrost or to clean frosty parts except for particular

recommended by manufacturer.

Not pierce or burn air conditioner, and check the refrigerant pipeline wether be damaged.

The air conditioner should be stored in a room without lasting fire source, for example,

open flame, burning gas appliance, working electric heater and so on.

*  Notice that the refrigerant may be tasteless.

The storage of air conditioner should be able to prevent mechanical damage caused by

accident.

Maintenance or repair of air conditioners using R32 refrigerant must be carried out after

security check to minimize risk of incidents.

*  Air conditioner must be installed with stop valve cover.

Please read the instruction carefully before installing, using and maintaining.

Symbol Note Explanation

This symbol shows that this appliance uses a

WARNING flammable refrigerant. If the refrlger_ant' is
leaked and exposed to an external ignition
source, there is a risk of fire

CAUTION This symbol shows that the operation
manual should be read carefully.

This symbol shows that a service personnel
CAUTION should be handling this equipment with
reference to the installation manual.

This symbol shows that information is available

such as the operating manual or installation
CAUTION perating

manual
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Safety precautions

Incorrect installation or operation by not following these instructions may
cause harm or damage to people, properties, etc.

The seriousness is classified by the following indications:

WARNING CAUTION
This symbol indicates This symbol indicates the
the possibility of death or possibility of injury or
serious injury. damage to properties.
WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.
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Safety Precautions

The air conditioner must be grounded. Incomplete
grounding may result in electric shocks.

Do not connect the earth wire to the gas pipeline, water
pipeline, lightning rod, or telephone earth wire.

Always switch off the device and cut the power
supply when the unit is not in use for long time so as
to ensure safety.

Take care not let the remote control and the indoor
unit watered or being too wet.
Otherwise, it may cause short circuit

If the power supply cable is damaged, it must be
replaced by the manufacture or its service agent or
a similar qualified person.

Don't cu t off main power switch during operating or
with wet hands.
It may cause electric shock.

Don't share the socket with other electric appliance.
It may cause electric shock.

Always switch off the device and cut the power
supply before performing any maintenance or
cleaning.

Otherwise, it may cause electric shock or damage.

Don't pull the power cable.
The damage of pulling power cord will cause serious
electric shock.

Pay attention that ducts connected to an appliance
shall not contain an ignition source.
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Safety Precautions

Don'tinstall air conditioner in a place where
there is flammable gas or liquid. The
distance between them should above 1m. It
may cause fire even explosion.

Don't use liquid or corrosive cleaning agent
wipe the air conditioner and sprinkle water

or other liquid either. Doing this may cause
electric shock or damage to the unit.

Don't attempt to repair the air conditioner

by yourself . Incorrect repairs may cause fire
or explosion. Contact a qualified service
technician for all service requirement.

Don't us e air conditioner in lightning strom
weather. Power supply should be cut in time to
prevent the occurrence of danger.

Don't put hands or any objects into the air
inlets or outlets. This may cause personal
injury or damage to the unit.

Please note whether the installed stand is
firm enough or not . If it is damaged, it may lead

to the fall of the unit and cause the injury.

Don't block air inlet or air outlet.
Otherwise, the cooling or heating capacity will be
weakened, even cause system stop operating
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Don't let the air conditioner blow against the
heater appliance. Otherwise it will lead to
incomplete combustion, thus causing poisoning

The appliance shall be installed in
accordance with national wiring regulations.

An earth leakage breker with rated capacity
must be installed to avoid possible electric
shocks.

Safety Precautions

This product contains fluorinated greenhouse gases.

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global
warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant
with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant
fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would
be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the
refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a
professiona.

Ensure no following objects under the indoor unit:

1. microwaves, ovens and other hot objects.

2. computers and other high electrostatic appliances.

3. sockets that plug frequently.

The joints between indoor and outdoor unit shall not be reused, unless after re-
flaring the pipe.

The specification of the fuse are printed on the circuit bord, such as: 3.15A/250V
AC, etc.
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Safety Precautions

Don'’t open the windows and doors for long
time when the air conditioner is running
Otherwise, the cooling or heating capacity will
be weakened.

Don't stand on the top of the outdoor unit
or place heavy things onit.  This cloud cause
personal injuries or damage the unit.

Don’'t use the air conditioner for other
purposes, such as drying clothes,
preserving foods, etc.

Don't apply the cold air to the body for a
long time.

It will deteriorate your physical conditions and
cause health problems.

Set the s uitable temperature.

It is recommended that the temperature
difference between indoor and outdoor
temperature should not be too large.

Appropriate adjustments of the setting
temperature can prevent the waste of
electricity.
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If your air conditioner is not fitted with a supply cord and a plug, an
anti-explosion all-pole switch must be installed in the fixed wiring and
the distance between contacts should be no less than 3.0 mm.

If your air conditioner is permanentl  y connected to the fixed wiring, a
anti-explosion residual current device (RCD) having rated residual
operating current not exceeding 30 mA should be installed in the
fixed wiring.

The power supply circuit should have leakage protector and air
switch of which the capacity should be more thanl.5 times of the
maximum current.

Regarding the installation of the air conditioners, please refer to the
below paragraphs in this manual.

Notices for use

The conditions of unit can’t normally run

Within the temperature range provided in following table, the air conditioner may
stop running and other anomalies may arise.

) >43 °C (Applicable for T1)
Outside -
Cool >52 °C (Applicable for T3)
Inside <l8°C
. >24°C
Outside
Heat <-7°C
Inside >27 °C

* When the temperature is too high, the air conditioner may activate the
automatic protection device, so that the air conditioner could be shut down.

* When the temperature is too low, the heat exchanger of the air conditioner may
freeze, leading to water dripping or other malfunction.

* In long-term cooling or dehumidification with a relative humidity of above 80%
(doors and windows are open), there may be water condenses or dripping
near the air outlet.

* T1and T3 refer to ISO 5151.
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Notes for heating

*

The fan of the indoor unit will not start running immediately after the heating is
started to avoid blowing out cool air.

When it is cold and wet outside, the outdoor unit will develop frost over the
heat exchanger which will increased the heating capacity. Then the air
conditioner will start defrost function.

During defrost, the air conditioner will stop heating for about 5-12 minutes.
Vapor may come out from the outdoor unit during defrost. This is not a
malfunction, but a result of fast defrost.

Heating will resume after defrost is complete.

Notes fo r tur ning off

When the air conditioner is turned off, the main controller will automatically decide
whether to stop immediately or after running for dozens of seconds with lower
frequency and lower air speed.

Notices for use

Emergency operation

*

If the remote controller is lost or broken,
use force switch button to operate the air
conditioner.

If this button is pushed with the unit OFF,
the air conditioner will operate in Auto
mode.

If you press the switch twice within five
seconds, the unit will operate under
forced COOL operation.

AUTO/COOL
Manual Switch

NOTE: Picture is for reference only. The force switch button may be located somewhere
near the place like on the picture.

-_—
f—)
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Airflow direction adjustment

1. Use up-down swing and left-right swing
buttons on the remote controller to adjust
the airflow direction. Refer to the operation
manual of the remote controller for detail.

2. For models without left-right swing function,
the fins has to be moved manually.

Note: Move the fins before the unit is in

operation, or your finger might be injured.

Never place your hand into the air inlet or outlet

when the air conditioner is in operation.

-_—
—_
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MAIN PARTS

INDOOR UNIT
1, 3 7
2 Air inlet
1. Front panel
2. Airinlet
3. Airfilter
4, Airoutlet
5. Hirizontal air flow
grille
6. Vertical air flow
4 . Airoutl louver
S Air % 8 7. Display window
outlet 8
OUTDOOR UNIT
8. Connecting pipe
9. Connecting cable
Airinlet 10. Stop valve
iri rear
Al.rdlnlet ( ) Air inlet
(side) (rear)
] 9
Air outlet
10

DISPLAWINDOW

Note: All pictures in this manual are only schematic representations. Mains plug, WI-FI function,
negative ion function and vertical and horizontal swivel function are optional. The actual unit

takes precedence.

b

-_—
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DIGITAL DISPLAY EXPLANATION

Displays ON for three seconds when Timer ON, Fresh, Swing,
Turbo or Silence feature is activated.

Displays Of for three seconds when Timer OFF is set.

Displays Of for three seconds when Fresh, Swing, Turbo or
Silence feature is deactivated.

Displays dF under defrosting operation

Displays CF when anti-cold air feature is activated under heating
mode.

Displays SC during self clean operation.
Displays FP under 8°c heating operation.

When ECO is activated the 88 illuminates gradually one by one
asE A£C A0 Asettemperature AE ...in one second interval.
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Clean and care

Warning

Before the cleaning of the air conditioner, it must be shut down and the
electricity must be cut off for more than 5 minutes, otherwise there might
be the risk of electric shocks.

Do not wet the air conditioner, which can cause an electric shock. Make
sure not to rinse the air conditioner with water under any circumstances.
Volatile liquids such as thinner or gasoline will damage the air conditioner
housing, therefore please clean the housing of air conditioner only with soft
dry cloth and damp cloth moistened with neutral detergent.

In the course of the using, pay attention to cleaning the filter regularly, to
prevent the covering of dust which may affect the effect. If the service
environment of the air conditioner is dusty, correspondingly increase the
number of times of cleaning. After removing the filter, do not touch the fin
part of the indoor unit with the finger, and no force to damage the refrigerant
pipeline.

Clean the panel

When the panel of the indoor unit is
contaminated, clean it gently with a wrung towel
using tepid water below 40”C, and do not remove
the panel while cleaning.

Clean the air filter

VvV Remove the air filter

1. Use both hands to open the panel for an angle from both ends of the panel in

accordance with the direction of the arrow.
2. Release the air filter from the slot and remove it.

io
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v Clean the Air Filter

Use a vacuum cleaner or water to rinse
filter, and if the filter is very dirty (for
example, with greasy dirt), clean it with
warm water (below 45 °C) with mild
detergent dissolved in, and then put
the filter in the shade to dry in the air

Clean and care

Mount the Filter

Reinstall the dried filter in reverse order of removal, then cover and lock
the panel.

Mount the Filter

Check before use

1. Check whether all the air inlets and outlets of the units are unblocked.

2. Check whether there is blocking in the water outlet of the
drain pipe, and immediately clean it up if any.

3. Check the ground wire is reliably grounded.

4. Check whether the remote control batteries are installed, and
whether the power is sufficient.

5. Check whether there is damage in the mounting bracket of the
outdoor unit, and if any, please contact our local service center.

Maintain after use

1. Cut off the power source of the air conditioner, turn off the main power

switch and remove the batteries from the remote controller.

Clean the filter and the unit body.

Remove the dust and debris from the outdoor unit.

4. Check whether there is damage in the mounting bracket of the
outdoor unit, and if any, please contact our local service center.

wn
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Troubleshooting

Caution

Do not repair the air conditioner by yourself as wrong maintenance may
cause electric shock or fire or explode, please contact the authorized
service center and let the professionals conduct the maintenance, and
checking the following items prior to contacting for maintenance can save

your time and money.

Phenomenon

The air conditioner
does not work.

The air conditioner
can't run after the
immediate start-up
afte rit is shut down.

The air conditioner
stops running after it
starts up for a while

The indoor unit blows
out odor.

There might be power outages.® Wait until power is
restored

Power plug may be loose out from the socket.

- The plug in the plug tightly.

Power switch fuse may blow.” Replace the fuse.

The time for timing boot is yet to come. -Wait or cancel
the timer settings.

If the air conditioner is turned on immediately after it is
turned off, the protective delay switch will delay the
operation for 3 to 5 minutes

May reach the setting temperature.

— ltis a normal function phenomenon.

May be at a defrosting state. — It will automatically
restore and run again after defrosting.

Shutdown Timer may be set.

— If you continue to use, please turn it on again.

The air conditioner itself does not have undesirable
odor. If there is odor, it may be due to accumulation of
the odor in the environment.

~Clean the air filter or activate the cleaning function.
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The wind blows out,
but the cooling/
heating effect is not
good.

There is sound of
running water during
the running of air
conditioner.

A slight "click" sound
is heard at the of
start-up or shut-
down.

There are water
drops over the
surface of the
indoor unit.

Excessive accumulation of dust on filter, blocking at
air inlet and outlet, and the excessively small angle of
the louver blades all will affect the cooling and heating
effect.

— Please clean the filter, remove the obstacles at the
air inlet and outlet and regulate the angle of the louver
blades. Poor cooling and heating effect caused by
doors and windows opening, and unclosed exhaust
fan.

— Please close the doors, windows, the exhaust fan,
etc. Auxiliary heating function is not turned on while
heating, which may lead to poor heating effect.

— Turn on the auxiliary heating function.

(only for models with auxiliary heating function)

Mode setting is incorrect, and the temperature and
wind speed settings are not appropriate.

— Please re-select the mode, and set the appropriate
temperature and wind speed.

When the air conditioner is started up or stopped, or
the compressor is started up or stopped during the
running, sometimes the "hissing" sound of running
water can be heard. — This is the sound of the flow
of the refrigerant, not a malfunction.

Due to temperature changes, panel and other parts
will swell, causing the sound of friction.

— This is normal, not a fault.

*  When ambient humidity is high, water drops will
be accumulated around the air outlet or the
panel, etc.

-This is a normal physics phenomenon.

* Prolonged cooling run in open space produces
water drops. ~Close the doors and windows.

* Too small opening angle of the louver blades
may also result in water drops at the air inlet.
-Increase the angle of the louver blades.




e The sound of fan or compressor relay switched

The indoor  unit on or off. o o
makes abnormal ¢ When the defrosting is started or stop running, it
sound. will sound.

y That is due to the refrigerant
flowed to reverse direction. They
are not malfunctions.
¢ Too much dust accumulation in the air
filter of the indoor unit may result in
fluctuation of the sound.
Clean the air filters in time.
¢ Too much air noise when "Strong wind" is turned
on.
-This is normal, if feeling uncomfortable, please

deactivate the "Strong wind" function.

When the indoor temperature and humidity are

During the  cooling high, it happens sometimes.

operation, the This is because the indoor air is cooled rapidly.
indoorunit outlet After it runs for some time, the indoor
sometimes will blow temperature and humidity will be reduced and
out mist the mist will disappear.

Immediately stop all operations and cut off the power supply,
contact our Service center locally in following situations.

Hear any harsh sound or smell any awful odor during running.
Abnormal heating of power cord and plug occurs.
The unit or remote controller has any Impurity or water.

Air switch or leakage protection switch Is often disconnected.



AIR CONDITIONER
REMOTE CONTROLLER

specifications are subject to change without prior notice improvement. Consult
with the sales agency or manufacturer

Thank you very much for purchasing our air conditioner. Please read this owner's
manual carefully before using your air conditioner.

(@)}
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NOTE:

Buttons design is based on typical model and might be slightly different from the actual one
you purchased the actual shape shall prevail.
All the functions described are accomplished by the unit. If the unit has no this feature, there
is no corresponding operation happened when press the relative button on the remote
controller.

When there are wide differences between “Remote controller lllustration” and “USER'S
MANUAL” on function description, the description of “USER'S MANUAL" shall prevail.

-
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Remote Controller Specifications

Model RG10B1(E)/BGEF

Rated Voltage 3.0V(Dry batteries RO3/LR03 2)
Signal Receiving

Range 8m

Environment . -5°C - 60 °C (23°F~140°F)

Performance Feature

1.

Operating Mode: AUTO, COOL, DRY,
HEAT and FAN.

. Timer Setting Function in 24 hours.

3. Indoor Setting Temperature Range :

17°C~30°C.

. Full function of LCD (Liquid Crystal

Display).

NOTE:

X

X

Buttons design might be slightly
different from the actual one you
purchased depending on individual
models.

All  the functions described are
accomplished by the indoor unit.

If the indoor unit has no this feature,
there is no corresponding operation
happened when press the relative
button on the remote controller

-_

—_
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Function buttons

5.TURBO Button

1.ON/OFF Button

Operation starts when this button
is pressed and stops when this
button is pressed again.

2. TEMP x [/ z Button

Increases temperate in 1°C
increments. Max. temperature is
30°C.

3. SET Button

Scrolls through operation
functions as follows: Follow Me(

) A& AP mode

( ) AEFollow Me( ).

The selected symbol will flash on
the display area, press OK button
to confirm.

4.FAN SPEED

Selects fan speeds in the
following order:

Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time.

6.MODE Button

Each time the button is pressed, the operation mode is selected in a

sequence of following:

Note: HEAT mode is not supported

appliance.

-
b

by the cooling only
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7.SLEEP Button
Saves energy during
sleeping hours.
8.0K Button
Used to confirm the
selected functions.
9.TIMER Button
Set timer to turn unit on or off.
D—— —
10.FRESH Button
O—— Used to start/stop the Fresh
D —0 © feature.
@7 11.SWING Button
@ _ 4() Starts and stops the horizontal louver
4@ movement.
@ ® 12.CLEAN Button

Used to start/stop the Self Clean
function.

13.LED Button

Turns indoor unit's LED display and
air conditioner buzzer on and off
(model dependent), which create a
comfortable and quiet environment.
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Indicator on LCD

9

Lol
@

Note:

Allindicatorsshownin the figure are for the
purposeof clearpresentation Butduringthe
actualoperationonlythe relativefunctionalsigns
are shownon the displaywindow X

3. ECO Display
Displays when ECO feature is activated

4. LOCK Display
Displays when LOCK feature is activated.

1

.Features

From left to right:

1.
2.

Fresh feature display

(No displays when
Fresh  feature s
activated) Sleep mode
display

. Follow me feature
display
. Wireless control

feature display

. Low battery detection
display(If flashes)

2. Mode display

Displays the current
operation mode.
Including AUTO ,
cooL

DRY

HEAT ,

FAN  and again
AUTO.

5. Transmission indicator /Timer On/ Off indicator

Transmission:

This transmission indicator lights when remote controller transmits

signals to the indoor unit.
Timer On/Off:

This Timer indicator lights when Time ris turned on or off.

10
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6. Temperature/Timer/Fan speed display
Displays the set temperature by default, or fan speed or timer setting
when using TIMER ON/OFF functions.

Displays the temperature setting (17°C~30°C). When you set the
operating mode to FAN, no temperature setting is displayed. And if in the
TIMER mode, shows the ON and OFF settings of the TIMER.

7. Fan speed display

Displays selected fan speed: Low/ Med/ High or Auto.
NOTE: This fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

How to use the buttons?

Auto operation
Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION
indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

AUTO:

In AUTO mode, the unit will automatically
select the COOL, FAN, or HEAT operation
based on the set temperature.

i Press the MODE button to select Auto.

T Press the x/z button to set the desired
temperature. The temperature can be set
within a range of 17°C~300°C in 10°C
increments.

T ®ress the ON/OFF button to start the air
conditioner.

NOTE

i XIn the Auto mode, the air conditioner can
logically choose the mode of Cooling, Fan,
and Heating by sensing the difference
between the actual ambient room
temperature and the setting temperature
on the remote controller.

T Xln the Auto mode, you can not switch the
fan speed. It has already been
automatically controlled.

7 XIf the Auto mode is not comfortable for you,
the desired mode can be selected
manually.

-
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Cooling /Heating/Fan operation

1.

Press the MODE button to select COOL,
HEAT (cooling & heating models only) or
FAN mode.
Press the UP/DOWN buttons to set the
desired temperature. The temperature can
be set within a range of 17°C~30°C in 1°C
increments.
Press the FAN button to select the fan
speed in four steps- Auto, Low, Mid, or
High.

. Press the ON/OFF button to start the air
conditioner.

NOTE

In the FAN mode, the setting temperature is
not displayed in the remote controller and
you are not able to control the room
temperature either. In this case, only step 1,
3 and 4 may be performed.

Dehumidifying operation

1. Press the MODE button to select DRY

2.

mode.

Press the UP/DOWN buttons to set the
desired temperature. The temperature can
be set within a range of 17°C~30°C in 1°C
increments.

Press the ON/OFF button to start the air
conditioner.

NOTE

In the Dehumidifying mode, you can not
switch the fan speed. It has already been
automatically controlled.

Adjusting air flow direction (option)

When push the SWING UP/DOWN button,
the horizontal louver changes 6 degree in
angle for each push. If pushing more than 2
seconds, the louver will automatically swing
up and down.

-
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Timer operation

Press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. Press the
TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

To set the Timer-ON:

1. Pressthe TIMER ON button.

2. Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time
to turn on the unit.
NOTE: If you want to set 2.5 h timer, you will press 5 times to set it (5 x
0,5 h).

3. Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER ON will be activated.

To set the Timer-OFF:

1. Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.

2. Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to
turn off the unit.
NOTE: If you want to set timer off in 5 hours, you will press 10 times to set
it (10 x 0,5 h).

3. Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.

NOTE:

X When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30
minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up
to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to
get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.

x Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

Example of timer setting

Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit
will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.

dlu E hv]s hv]s
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ADVANCED FUNCTIONS

Swing Function

Press Swing button.
X The horizontal louver will swing up and down automatically when
pressing Swing button. Press again to make it stop.

LED Display

Press LED button.
X Press this button to turn on and turn off the display on the indoor
unit.

Silence Function

Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable
Silence function.

Due to low frequency operation of compressor, it may result in
insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep,
Turbo or Clean button while operating will cancel silence function.

Lock Function

Press together Clean button and Turbo button at the same time more
than 5 seconds to activate Lock function. All buttons will not response
except pressing these two buttons for two seconds again to disable
locking.

Clean Function

Press Clean button.

Airborne bacteria can grow in the moisture that condenses around heat
exchanger in the unit. With regular use, most of this moisture is
evaporated from the unit.

By pressing the CLEAN button, your unit will clean itself automatically.
After cleaning, the unit will turn off automatically. Pressing the CLEAN
button mid-cycle will cancel the operation and turn off the unit. You can
use CLEAN as often as you like.

Note: You can only activate this function in COOL or DRY mode.

T

0
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Turbo Function

Press TURBO Button.

X When you select Turbo feature in COOL/ HEAT mode, the unit will
blow cool air with strongest wind setting to jump-start the
cooling/heating process.

SET Function

Press the SET button to enter the function setting, then press SET
button or TEMP z or TEMP x button to select the desired function.
The selected symbol will flash on the display area, press the OK button
to confirm.

To cancel the selected function, just perform the same procedures as
above.

Press the SET button to scroll through operation functions as follows:
FRESH ASLEEP* £FOLLOW ME ZAAP mode

*. If your remote controller has Fresh and Sleep button, you can not use
the SET button to select the Fresh and Sleep feature.

Fresh function
When the FRESH function is initiated, the ion generator is energized and
will help to purify the air in the room.

Sleep function
The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and
don't need the same temperature settings to stay comfortable).

AP function

Choose AP mode to do wireless network configuration. For some units, it
doesn’t work by pressing the SET button. To enter the AP mode,
continuously press the LED button seven times in 10 seconds.

Follow me function

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the
temperature at its current location and send this signal to the air conditioner
every 3 minutes interval. When using AUTO, COOL or HEAT modes,
measuring ambient temperature from the remote control (instead of from
the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the
temperature around you and ensure maximum comfort.

NOTE: Press and hold Turbo button for seven seconds to start/stop
memory feature of Follow Me function.

-

(@)}



9,9%;

Handling the remote controller

Location of the remote controller

Use the remote controller within a distance of 8
meters from the appliance, pointing it towards

Replacing batteries

the receiver. Reception is confirmed by a beep.

CAUTIONS
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The following cases signify exhausted

batteries. Replace old batteries with new

ones.

xReceiving beep is not emitted when a
signal is transmitted.

xIndicator fades away.

The remote controller is powered by two

dry batteries (RO3/LR03X2) housed in the

back rear part and protected by a cover.

(1) Remove the cover in the rear part of
the remote controller.

(2) Remove the old batteries and insert the
new batteries placing the (+) and (-)
ends correctly.

(3) Install the cover back on.

RN
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NOTE: When the batteries are removed, the remote controller erases all
programming. After inserting new batteries, the remote controller must be
reprogrammed.

CAUTIONS

xDo not mix old and new batteries or batteries of different types.

xDo not leave the batteries in the remote controller if they are not going to be used
for 2 or 3 months.

xDo not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste
separately for special treatment is necessary.

The design and specifications are subject to change without prior notice for
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
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European Disposal Guidelines

To protect our environment and to recycle the raw materials

used as completely as possible, the consumer is asked to

return unserviceable equipment to the public collection system

for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be

returned to the collection point for electronic waste to feed it

by recycling the best possible raw material recycling.

By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the
environment and human health, which could otherwise be caused due to
improper disposal of that product. The recycling of materials from this
product, you will help to preserve a healthy environment and natural
resources.

For detailed information about the collection of EE products contact M SAN
Grupa dd or the dealer where you purchased the product.

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous
materials. When disposing of this appliance, the law requires special
collection and treatment. Do not dispose of this product as
household waste or unsorted municipal waste.
When disposing of this appliance, you have the following options:
x Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste
collection facility.
X When buying a new appliance, the retailer will take back the old
appliance free of charge.
X The manufacturer will take back the old appliance free of charge.
x Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

Special notice

Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings
endangers your health and is bad for the environment. Hazardous
substances may leak into the ground water and enter the food chain.

EU Declaraton of Conformity

This device is manufactured in accordance with the
applicable European standards and in accordance with
all applicable Directives and Regulations.

EU declaration of conformity can be downloaded from
the following link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

PN
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WZK hd &/, r /[E&KZD /[:~</ >/~d r /[E&KZD d/sB/ A r °»
IE&KZD [/KE 'h/ r < Zd WZK h<dh r /JE&KZD E1 >/~d r KW
WK d<KsE < zZd/ [+ >< 1 ¢(A%2ATAY| C°l r &/c WZK h”h:
Model: Vivax ACP-18CH50AERI+ R32
English Hrvatski
A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
Brand Robna marka VIVAX
(3 Model name Ime modela ACP-18CH50AERI+ R32
. . Z ilv TAp v v P
D Inside/Outside sound power levels unutarnialvaniska(dB) 57/65
E Eu }(82 €& (E]P & vy Z2Z «Zo v} *SA} ~%o0]ve Z R32
. = < ls "tW ~W}S v ]| o 'o} ov}
F tW }( 8z CE(CE]PCEVSZ_PCEIIAVI.Z 675
G COOLING ,> E:
H SEER SEER 7
| v EPGC ((]]Vv G o0-ee Z1E vV EP Sl p JvI}A]8}e8] A++
J /Iv] 81A vvpo o $E] /v ]l 8]Av P} ]“vi %e}3d 265
consumption Qg ~1tzl « 227 ~1tzIP} » 27
WE}i I8v} }%8 E Vijgpt
*]1P . W .
K ]Pv o} ]PW( ) (kW) 53
L HATING GRIJANJE
M SCOP AKW ~<o]u 8«11 §]% W WE}+i v « 4
N vV EPC ((]]V G o0ee ZIiE v EP $el p JvI}A]8}.8] A+
/Iv] 81A vvpo o $E] /v ]l 81Av P} 1“vi %e}3d
o consumption Qg ~ 1tz « 227 ~1tZIP} « 27 1435
WE}i I8v} }%S8 E Vigpiy
*]1P . W,
P JPVv o} .;pMKW) (kW) 4,1
o & % ]SC v v ] Deklarirani kapacitet i oznaka
R §2 | W% Z SIVP %o E I EAVIP I % ]38 P 3,393 kw/0,707 kW
Ju o p3eW3SZ Jv] 3 A}l v ov] uE iW Jv ]I
S 0 SE] 15C }veppu%oS]Iv|Y % }SE}“vi o ISE] v v [EP]i v 3§ -
~1tZIdiulvXe 222 Qo ~I1tZ10i ulvus « 2727
ANvPo p SeW 8§Z v ] { vil v ov] pE iW ]v ]
T 0 SE] 1S5C }vegpu%S]IVv|Y %}SE}“vi o ISE] v Vv [EP]i v «§ -
~1tZIdiulvXe 227 Qsp ~1AZI0V ulvus « 227
< % 188 UE i 1 &P
U }}0IVP  %oaed W) W (kW) 5,28 kW
\4 . SIVP %o ad KWW <% ]33 pE i I R@J) vi W 5,57 kW
Z (E]JP E v3o | P }vSE] pus Istiecanje rashladnih sredstava doprinosi
Z VP X Z (E]P & v§ A]S5Z 0}A|E I1BDY S0 lfu@u@}Ri v u X h sop [ig Je%p“s vi p
%} V8] 0 ~'tWe Ajpo JVIE] U3 oSuI-{}®pY & +Zo v} +E +35A} « v]iJu
A @ulvP §Z v & (E]P E v§ Al3%BIRZ]i®ItWRLb](ov}P | PE]i|A vi ~'tWe
leaked to the atmosphere. This appliance uvi ] psi o} v Po} ov}li AE]i Avi }
}vs Jve @& (E]P & v3 (op] AJSZE +IW wpPo-& +5A + A]“Ju "tWrjuX KA i
% EEEMEX dZ]s u ve $Z 3 ]( 0 IP JAEZ]4 € @H]PEEXE v § Ip VP » "tWr}u
(op] A}po o | 3} 3Z Bul{%ZAEIU $Z+8] v A v p P}EVIi}i[§ o] 1X d} iv ]
Ju% 3 }v Po} o A @u]vP A} EEUEMDUSTY §+8i vi [ IP § |E «Zo v
ZJPZ & §Z v i IP }( KiU }A &| % KE]}v }( ii§u}+( €pU vi i]v pugi iv Po} rov}
C E+*X EAESEC 38} ]vd E( & A]|BIEEFZA @i (EIPSEMS %opus A |1} usi i (1P
JE pl§ GIUE+ o( }E ]+ *»u d SKIBIE)}w & 1} oi } i1l P} v X E]I
CIHE+ o( Vv O0A Ge ol % E} *+]lw] X %}lp“ A is & 18] Jo} |l 1A 1 ZA & v
€ +Zo v}u IEpPpU v]3] € +3|Aoi 8] % E}]IA} 11 &}
Ayze_ ItZ % & G EU v
€ +pos X Spo v EPC ven %%Y(%;]Zvi; % (ClyiP]l iyzeh ItZ v| P} JvpU v
*% on how the appliance is used and where it is terelju r ulatastan ardnih ispitivanja. Stvarpa
| %o }SE} Vi v EPli }Al*]} v JvH p%}E
ocated. B A A ;
HE i ]} uieSpv I}iue vgllX
v EPC }vepu%38]}v "yUz_ Itz ¥WE &} ‘wlivpy ®P]i yUz ItZ v [0i u]lvus U v
Kkk Jve§ v E § 8 E *posdeX | StemeljuvrefdlRi@ standardnih ispitivanja. Stvarpa
consumption will depend on how the appliance¢ % }3E}“vi v EP]i }AJe] } v JvH pu%}E
is used and where it is located. ME i ] }uiespv I}iuse vglilx




Srpski ol (&-! Shgiptar
A LISTA S PODACIMA °»C¥%A°aA°! «» , °|AGUIDA PER PERNFORMACION
Robna marka ¥, & Marka
C Ime modela » & %( # Emri i modelit
D EJA}] 1Ap v v P pvusd( » (& 18 (-/ &/, 9& Niveli i zhurmes se njesise te
spolina (dB) & (,b, 9& ~ brendshme / jashtme (dB)
E Z +Zo vV} «@E& <8A} ~P «¢4 ZA # &( -, -/ (~ -2 >0}i] ] P +]18 Z
"tW ~W}S v ]Ji o 'o} ov}| "tW ~¢(/ &6 # #( #4 _ “ .
F CPE A vie? R tW ~W}3 v ]o]]VvPE}Z Po}
G >  E: , ! FTOHJE
H | SEER SEER SEER
| <o e Vv EP Sl (]l ev}eS]190# - & &, [-V 4V -&[-/ (]l 18 8] ]1lo << v EPi]e
J /v 11 81Av P} 1“vi %e}3d °& !/ & ( 9& Indikacioni i shpenzimeve vjetore:Q
~1tZIP} » 27 *(1,(91 8lee¥-I1tZIl (=« ZZ| ~1tZIA18 27
K WE}i I8v} }%8 E Vigpt ey M&C (X, 11 & 1, EP EI -« (pvle]}viuls 8§
(kw) P .1pv(kW) P .1pv(kW)
L GREJANJE §A««Vax NGROHJE
M AN KW ~<o]u Sel] §]1% W EPeKW ~T# % /-1 | *W ¢, (- 8BOP (Tipi klimatik: mesatarja)
N <o e Vv EP Sl (]l ev}eS]190# - & &, [-V 4V -&[-/ (]l ]85 8] 1 lo << v EPi]e
o /v 11 81Av P} 1“vi %e}3d °& !/ & ( 9& Indikacioni i shpenzimeve vjetorg,Q
~1tZIP} » 27 *(/,(91 8lyeY=ItZI (« ZZ| ~ItZIP} « 227
p WE} I8v} }%S €& vigpld ¢.( Y&((*7, /1 ' & 1, EP EI -« (pvle]}viuls 8§
(kw) P .pv(kW) P .1p kW)
R Deklarisani kapacitet i oznaka alg, , &!*6 /[ (&!| &apacitetiideklaruar dhe pércaktimili
E 1 EAVIP | % 188 PqQ , ,&(/!'*6//& , '| VPE}Zi«+# 1 % ]38 A
A}l v ov] uE iW Jv ]I ar&e# &1, W & !/ W i]ei Crlvoe<ZW]v]
S %}SE}“vi o ISE] v Vv (EP]/, W1 8! & # !/, 8X [«&}vXpuls § v EPi]e o ISE]I
Qo ~1tZ10i ulvus « 2727 & 8 ppY ~1tZ10i % &1/ « Z72@p ~1tZ101 ulvps « 227
vil v ov] p@E iW Jv ]l SkA&(! & # & 1, W & ! /| &W i]*i virl v o «Z W Jv|]l ]}v
T %}SE}“vi o ISE] v Vv (EP]/, L1 8! & # !/, 8& | &I}Xepuls8 § v EPi]l* o ISE]I
Qsp ~1AZIOV ulvus « 227 & 8 pY~ItZIoi % &1/ « 7@ ~1AZI61 ulvpus « 227
< % 188 UE i1 .Zp |viTWe /& , (/ # raed W .
Kapaciteti i pajisjes ne ftoh, kW,
U (kW) (kW) p: pajisj 6aRa (KW),
vV <% 183 UE i 1RE VN W6/ /& , (/ vraed W < % 18 8] ] %o i]ei Mg VPEL}ZI
(kW) (kW) (kW)
Isticanje rashladnih sredstava doprinosi el (&, # &1 -, -] E vA]iJu P 1] I}VEE] p}v v v q
klimatskim promenamah sop ip Je% p“S vi(*p & -1 % /-1 ] (% & 'E €& +38 usluA v Su}e( €UPI]
atmosferudE +Zo v} «@& +3A} « v]iJu-#18 & -*19/ ' ( /%(-4 , /|U %}8 v ] olv VPE}Zi+ Po} 0 |~'sWe L
%}8 v ]i oju Po} ov}@MpmagieA|vi, # &(/( -, -/ ( -( *(& (! *(/ g68& #}i v VPE}Zi Po} o %E i|P i]§ v
] ug] o} v Po} ov} i PE A Vi } @(CZH&(VIA(*#1 ~'sWe *(|% #$Wre X
«E +5A « APruK'AWpPE i EI] # #( & #( #&U( [(*#1 (<i} %o il*i % Eu v EE&iI Zi P[] u Ac
E *Zo vu § v}e& vredrowl -*(, -, # &(-, -1 (-(*(|(# %BWre § 0]*SpE ¢]v 8§ ovp o ES
* v A v pPlEVIiHi}Sv d] I 'SWX A( & 8 #( ! (-#18] & 8Z}8 + v E 83 iIP & P 48V &
sop ip ]*IPVE & ¢Zo v § v}eS]-4!1 ' & P! X ( ,-# &/ /|8&¢-JI1¢] ]+ iv VPE}Ziv Po} o }§ ]
atmosferuvi v u8] i v Po} ov} i|PE/%(vé ,/ U & &(/( # & & «Zpu Z & u Ju Z s+ v ]lulliIP KI
bio toliko puta A i od uticajal P Kokom #( #H&(/I( 1(*#1 #( /(#] 1 rije/periudhe prej 100 vjetesh.
perioda 0d100 P} v ((#Fw(( # & I(& T !X T(
E]l e ul v %}lp“ Ais & ]3] Jo} (4A( il ( & X » !1( 9 - % &
1 ZA§ v € +Zo \jtirab@vjdtip (1 * #( 1! 40 & 11
% E}ITAY 11 8} pA 1 1}A]8 «8EW vi(, '#(*1 1 *,( ((/ 1
- I a_*( ] ! -/l 18R ( # A
W}SE}“vi v EPJ]i iyzeh ItZ v o(l,(91 8! & &, —EGCI— evi Z & u}e H %o E%]cv] §
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvar| ( &U , (-& & 1#/ 11 <« Elpv ($}Zi *U }- ulvSjulv| % E} |
*k %}SE}“vi v EPli 1 Ale] } v [[vik/u&}S@& / / -/( X A #& |/ *(I| cdo here kerkoni ndihmen e ekspertit.
ME i J}uespv I}Yiue voli] &, " - (& 8 &(1 & !(
%( / ' -0, (% (!
9/( - & ( X
W}SE}“vi v EP]i yUz Itz v e(l,(91 8! & &, yuU z 1tZ AZ% viJul ] v EPile iyzeh ItZ
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvar| % &1/ , U (-&( & 1#/ | e rezuktatet e testeve standarde. Konsumi
. % }SEY Vi v EPli 1T Ale]l } v [IVik/N&}S@ / [ -/( X A #& /| *(/,(918x o] v EPile } & AE S« [<]ip 9
ME i J}ueSpv I}Yiuse voli]® & &, " - (& 8 &(/ &% !'{(J*iv Z vP A v ]lp i} <z Av}
%( / ', (% -
9/(- & (X
Polski < E Ao}A velE |




KARTA PRODUKTU /E&KZD E1 >/7d KW/" g

v | §}A E®}AC Ochranna znamka Ochranné znamka

Oznaczenie modelu v I}p u} op Model zariadenia

W}IIIuC u} C Ipe8C v i sv]SZv. AvUi' Zo v '“|'Sf}]§z} A}vl i*] Zo
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Srpski ol (&-! Shgiptar
A LISTA S PODACIMA °»C¥%A°aA°! «» , °|AGUIDA PER PERNFORMACION
Robna marka ¥, & Marka
C Ime modela » & %( # Emri i modelit
D EJA}] 1Ap v v P pvusd( » (& 18 (-/ &/, 9& Niveli i zhurmes se njesise te
spolina (dB) & (,b, 9& ~ brendshme / jashtme (dB)
E Z +Zo vV} «@E& <8A} ~P «¢4 ZA # &( -, -/ (~ -2 >0}i] ] P *]18 Z
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| <o e Vv EP Sl (]l ev}eS]190# - & &, [-V 4V -&[-/ (]l 18 8] ]1lo << v EPi]e
J /v 11 81Av P} 1“vi %e}3d °& !/ & ( 9& Indikacioni i shpenzimeve vjetore:Q
~1tZIP} » 27 *(1,(91 8lee¥-I1tZIl (=« ZZ| ~1tZIA18 27
K WE}i I8v} }%8 E Vigpt ey M&C (X, 11 & 1, EP EI -« (pvle]}viuls 8§
(kw) P .1pv(kW) P .1pv(kW)
L GREJANJE §A««Vax NGROHJE
M AN KW ~<o]u Sel] §]1% W EPeKW ~T# % /-1 | *W ¢, (- 8BOP (Tipi klimatik: mesatarja)
N <o e Vv EP Sl (]l ev}eS]190# - & &, [-V 4V -&[-/ (]l ]85 8] 1 lo << v EPi]e
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~1tZIP} » 27 *(/,(91 8lyeY=ItZI (« ZZ| ~ItZIP} « 227
p WE} I8v} }%S €& vigpld ¢.( Y&((*7, /1 ' & 1, EP EI -« (pvle]}viuls 8§
(kw) P .pv(kW) P .1p kW)
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< % 188 UE i1 .Zp |viTWe /& , (/ # raed W .
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vV <% 183 UE i 1RE VN W6/ /& , (/ vraed W < % 18 8] ] %o i]ei Mg VPEL}ZI
(kW) (kW) (kW)
Isticanje rashladnih sredstava doprinosi el (&, # &1 -, -] E vA]iJu P 1] I}VEE] p}v v v q
klimatskim promenamah sop ip Je% p“S vi(*p & -1 % /-1 ] (% & 'E €& +38 usluA v Su}e( €UPI]
atmosferudE +Zo v} «@& +3A} « v]iJu-#18 & -*19/ ' ( /%(-4 , /|U %}8 v ] olv VPE}Zi+ Po} 0 |~'sWe L
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] ug] o} v Po} ov} i PE A Vi } @(CZH&(VIA(*#1 ~'sWe *(|% #$Wre X
«E +5A « APriuK'AWpPE i EI] # #( & #( #&U( [(*#1 (<i} %o il*i % Eu v EE&iI Zi P[] u Ac
E *Zo vu § v}p& vredrowl -*(, -, # &(-, -1 (-(*(|(# %BWre § 0]*SpE ¢]v 8§ ovp o ES
* v A v pPlEVIiH}§v d] I 'SWX A( & 8 #( ! (-#18] & 8Z}8 + v E 83 iIP & P 48V &
sOp ip ]*IPVE & ¢Zo v § v}eS]-4!1 ' & P! X ( ,-# &/ /|8&¢-J11¢] 1 iv VPE}Ziv Po} o }§ ]
atmosferuvi v u3] i v Po} ov} i|PE/%(vé ,/ U & &(/( # & & «Zpu Z & u Ju Z s+ v ]lulliIP KI
bio toliko puta A i od uticajal |P  Kokom #( #H&(/I( 1(*#1 #( /(#] 1 rije/periudhe prej 100 vjetesh.
perioda 0d100 P} v ((#Fw(( # & I(& T !X T(
E]l e ul v %}lp“ Ais & ]3] Jo} (AA( i1 ( & X » !1( 9 - % &
1 ZA§ v € +Zo \jtirab@vjdtip (1 * #( 1! 40 & 11
% E}ITAY 11 8} pA 1 1}A18 «8EW vi(, '#(*1 1 *,( ((/ 1
- I a_*( ] ! -/l 18R ( # A
W}SE}“vi v EPJ]i iyzeh ItZ v o(l,(91 8! & &, —EGCI— evi Z & u}e H %o E%]cv] §
temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvar| ( &U , (-& & 1#/ 11 <« Elpv ($}Zi *U }- ulvSjulv| % E} |
*k %}SE}“vi v EPli 1 Ale] } v [[vik/u&}S@& / / -/( X A #& |/ *(I| cdo here kerkoni ndihmen e ekspertit.
ME i J}uespv I}Yiue voli] &, " - (& 8 &(1 & !(
%( / ' -0, (% (!
9/( - & ( X
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temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvar| % &1/ , U (-&( & 1#/ | e rezuktatet e testeve standarde. Konsumi
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ME i J}ueSpv I}Yiuse voli]® & &, " - (& 8 &(/ &% !'{(J*iv Z vP A v ]lp i} <z Av}
%( / ', (% -
9/(- & (X
Polski < E Ao}A velE |




WZK hd &/, r /[E&KZD /[:~</ >/~d r /[E&KZD d/sB/ A r °»
IE&KZD [/KE 'h/ r < Zd WZK h<dh r /JE&KZD E1 >/~d r KW
WK d<KsE < zZd/ [+ >< 1 ¢(A%2ATAY| C°l r &/c WZK h”h:
Model: Vivax ACP-24CH70AERI+ R32
English Hrvatski
A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST
Brand Robna marka VIVAX
(3 Model name Ime modela ACP-24CH70AERI+ R32
. . Z ilv TAp v v P
D Inside/Outside sound power levels unutarnialvaniska(dB) 64/67
E Eu }(82 €& (E]P & vy Z2Z «Zo v} *SA} ~%o0]ve Z R32
. “ < ls "tW ~W}S v ]| o 'o} ov}
F tW }( 8z CE(CE]PCEVSZ_PCEIIAVI.Z 675
G COOLING ,> E:
H SEER SEER 6.5
| v EPGC ((]]Vv G o0-ee Z1E vV EP Sl p JvI}A]8}e8] A++
J /Iv] 81A vvpo o $E] /v ]l 8]Av P} ]“vi %e}3d 377
consumption Qg ~1tzl « 227 ~1tzIP} » 27
WE}i I8v} }%8 E Vijgpt
*]1P . W
K JPV 0} .;p\WkW) (kW) 7
L HATING GRIJANJE
M SCOP AKW ~<o]u 8«11 §]% W WE}+i v « 4
N vV EPC ((]]V G o0ee ZIiE v EP $el p JvI}A]8}.8] A+
/Iv] 81A vvpo o $E] /v ]l 81Av P} 1“vi %e}3d
o consumption Qg ~1tZ1 « 27 ~1tzZIP} » 27 1730
WE}i I8v} }%S8 E Vigpiy
1P . W, .
P JPVv o} .;pMKW) (kW) 4.9
o & % ]SC v v ] Deklarirani kapacitet i oznaka
R §2 | W% Z SIVP %o E I EAVIP I % ]38 P 3,690 kw/1,21 kW
Ju o p3eW3SZ Jv] 3 A}l v ov] uE iW Jv ]I
S 0 SE] 15C }veppu%oS]Iv|Y % }SE}“vi o ISE] v v [EP]i v 3§ -
~1tZIdiulvXe 222 Qo ~I1tZ10i ulvus « 2727
ANvPo p SeW 8§Z v ] { vil v ov] pE iW ]v ]
T 0 SE] 1S5C }vegpu%S]IVv|Y %}SE}“vi o ISE] v Vv [EP]i v «§ -
~1tZIdiulvXe 227 Qsp ~1AZI0V ulvus « 227
< % 188 UE i 1 &P
U }}0IVP  %oaed W) W (kW) 7,03 kW
Vv , SIVP %o d IV < % 188 UE i T R@N) vi W 7,33 kW
Z (E]JP E v3o | P }vSE] pus Istiecanje rashladnih sredstava doprinosi
Z VP X Z (E]P & v§ A]S5Z 0}A|E I1BDY S0 lfu@u@}Ri v u X h sop [ig Je%p“s vi p
%} V8] 0 ~'tWe Ajpo JVIE] U3 oSuI-{}®pY & +Zo v} +E +35A} « v]iJu
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